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  مناقشاً عضواً          طه عثمان الفرا   / الدآتـور – 2      

  مناقشاً واًعضخليل بن مصلح الثقفي            / الدآتـور– 3      

  م2007/  5/ 15:  هـ  ،  الموافق 28/4/1428:  تاريخ المناقشة

  
إن مشكلة البحث تكمن في ما تتمتع به المستشفيات من خصوصية من جانب الوضع : مشكلة البحث

الصحي للمقيمين بها والأقسام ذات الخطورة الخاصة التي يضمها المستشفى والتي توجب اتخاذ آافة 
  .ممكنة للمحافظة على سلامة هذه المباني ومرتاديهاالاحتياطات ال
تتمثل في إضافة معارف جديدة إلى التراآم  المعرفي السائد حول السلامة من الحريق في  :أهمية البحث
تسليط الضوء على المخاطر التي تحيط بالمستشفيات ومعاجة المشاآل المتعلقة  بالاضافه إلى. المستشفيات

  .بسلامة المستشفيات 

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :أهداف البحث

معرفة مدى توفر وسائل السلامة التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية في   -1
  .مدينة الرياض 

معرفة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية  -2
 .في مدينة الرياض 

دون توفير وتطبيق وسائل السلامة والإجراءات الوقائية على التعرف على المعوقات التي تحول  -3
 .أآمل وجه في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض

محاولة التوصل للمقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة من وسائل السلامة والإجراءات  -4
 .  مدينة الرياض الوقائية من أجل الحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية في

)a(  فروض البحث وتساؤلاته:  

ما مدى  توافر وتطبيق وسائل السلامة للحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية في مدينة   -1
  الرياض ؟

ما  مدى تطبيق  الإجراءات الوقائية التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية في   -2
 مدينة الرياض ؟

التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السلامة و الإجراءات الوقائية على أآمل وجه في  تالمعوقا ما -3
  المستشفيات وما التصور الأمثل للحد من هذه المعوقات؟

ما المقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة من وسائل السلامة والإجراءات الوقائية من اجل  -4
  .ق في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض الحد من حوادث الحري

)b( منهج البحث:  
وقد تضمن مجتمع الدراسة جميع المستشفيات . تدخل هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية          

وقد أجريت الدراسة بالمسح الشامل لكامل مجتمع . مستشفى) 16(الحكومية في مدينة الرياض وعددها 
.البحث   

)c( أهم النتائج:  
 . ئل السلامة الإنشائية والكهربائية متوفرة بشكل عام وسا .1
 .وسائل الإنذار والإطفاء متوفرة بشكل عام .2
 .إجراءات السلامة الوقائية مطبقة إلى حد ما .3
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Thesis Abstract For The Master Degree  
 

Thesis Title: Availability and extent of applying safety means and measures to 
minimize fire accidents in hospitals. 
 
Prepared by: Andul Hakeem B. Hamad Al Waheeb  
 
1 - Supervision: D/ General/ Mohammed Fathi Eid      
     Supervisor and reporter. 
 
2 - D/Taha Uthman Al Fara      Member of Discussion  
                                                     Committee   
  
3-  D/ Khalil F. Musleh Al Thaqfi  Member of Discussion  
                                                          Committee 
 
Date of Discussion: 28/4/1428Hijri, corresponding to 15/5/2007.  
 
Thesis problem: Thesis problem lies on hospitals  particularity in that they have 
special position in respect of health position for its residents and sections that 
constitute special hazard within the hospital, hence, necessitates take all possible 
precaution measures to maintain the safety of these buildings and its visitors.          
 
The Significance of The Research: 
 
The Significance is represented in adding new knowledge to the prevailing one 
about fire safety in hospitals, throw light upon the hazards surrounding hospitals 
and tackle problems related to the hospital safety. 
 
Objectives of Thesis: 
 
1 – Knowing availability and extent of applying safety means and measures to 
minimize fire accidents in the governmental hospitals in Riyadh city.  
 
2 -  Knowing the extent of applying preventive measures to minimize fire accidents 
in the governmental hospitals in Riyadh city. 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3 -  Knowing obstacles that prevent the application of safety and preventive 
measures with the greatest degree of precision in the governmental hospitals in 
Riyadh city.  
 
4 -  To provide suggestions that may activate the exerted efforts to benefit from 
safety and preventive measures to minimize fire accidents in the governmental 
hospitals in Riyadh city. 
 
Research Hypothesis And Questions:  
 
1 – To which extent are safety measures available and applied to minimize fire 
accidents in the governmental hospitals in Riyadh city? 
 
2 – To which extent are preventive measures that aimed to minimize fire accidents 
applied in the governmental hospitals in Riyadh city?  
 
3 - What are the obstacles that hinder the availability and application of safety and 
preventive measures in the best way in hospitals, and what is the ideal conception to 
minimize these obstacles?  
 
4 -  What are the suggestions to be adopted to activate the exerted efforts to benefit 
from the safety and preventive measures to minimize fire accidents in the 
governmental hospitals in Riyadh city?  
 
Research Plan:  
 
This study comes within the descriptive studies. The study scope handles all 
governmental hospitals in Riyadh city (16). The study shall undertake a 
comprehensive survey for the research scope.  
 
The most significant outcomes:  
 
1 -  Constructional and electrical safety measures are  
      available in general. 
 
2 -  Warning system and extinguishing means are available  
      in general.  
 
3 -  Safety preventive measures are somewhat applied.   
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  الفصل الأول
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 تمهيد -
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 أهمية الدراسة -
  

 حدود الدراسة -
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  : تمهيد 
  

 ] الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ  [/ زيل ـقال االله تعالى في محكم التن
  ] . 4: الآية ،قريش سورة [

كل حاجة رئيسية لبني آدم لا تستقيم حيـام بـدون   منذ خلق االله الخلق والأمن يش    
وجوده وبمرور الزمان لم تكن الأمم تمارس حياا وعمارة أرضها ما لم يكن الأمن غطـاءً  

  .لها مرادافاً للحاجات  الضرورية الأخرى كالغذاء والسكن 
نبينـا  وبفضل من االله ورحمته فقد من على هذا البلد الطاهر بالأمن استجابة لـدعوة      

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنا واجنبنِي [ في قولة تعالىإبراهيم عليه السلام 
 امنالأَص دبعأَن ن نِيب35:الآية ،إبراهيمسورة [ ]و[  

ف والأمن مفهوم شامل يدخل تحت مظلته كل ما يمكن أن يحقق السكينة وانعدام الخو    
  .لدى المواطن  ليتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي 

ومن هذا المنطلق فقد حرصت الدولة رعاها االله على العمل على كل ما مـن شـأنه       
تحقيق السكينة والمحافظة على سلامة حياة المواطن وسلامة الممتلكات العامـة والخاصـة   

الدفاع المدني الذي حظي باهتمام الدولة وأوكلت تلك المهمة بعدة أجهزة من أهمها قطاع 
  .بتطويره علمياً وفنيا وبشرياً 

يدخل في صميم مهام قطاع الدفاع المدني مواجهة الأخطـار والكـوارث الطبيعيـة        
و يزيد من عبء المسؤولية على كاهله التنوع الذي . والصناعية والبشرية بمختلف أنواعها 
لكوارث الطبيعية يندرج تحتها العديد من الأخطـار  تكون عليه تلك الأخطار فمواجهة ا

كالزلازل والسيول والفيضانات ومواجهة الكوارث الصناعية تشمل عـددا آخـر مـن    
ت الخطرة كما يدخل تحت مهمـات  ت التي تحدث في المصانع والمنشآالحوادث كالتسربا

لحريق في المنازل هذا القطاع مواجهة الأخطار اليومية التي تحدث في اتمع مثل حوادث ا
  .والمستودعات وخلافه 

ومن ضمن الأخطار التي يواجهها الدفاع المدني أخطار حوادث الحريق في المستشفيات     
  .وهي المنشآت التي تتطلب تعاملاً خاصاً واهتماما بالغاً نظراً لطبيعتها الخاصة



  

  : مشكلة الدراسة 
  

ولا يستغني عنـها   ةقري لاوو منه مدينة عنصراً هاماً لا تخللقد أصبحت المستشفيات     
  .اتمع

تتميز المستشفيات بطبيعة خاصة تستدعي  التشديد  في اهتمام الدفاع المـدني لعـدة      
أسباب منها كوا تعتبر من أخطر المباني السكنية بالنظر إلى حالة قاطنيها الصحية بالمقارنة 

توي على أقسام خـدمات ذات أخطـار   مع المباني السكنية الاعتيادية وكذلك كوا تح
  .خاصة مثل المغاسل والمستودعات 

. وكذلك وجود أقسام تحوي أخطاراً تقنية عالية مثل أقسام الأشعة والعلاج النووي     
  .وما يمكن أن تصدر منها من إشعاعات ضارة في حال وقعت حوادث حريق 

لأخيرة نجد أن حوادث وبالرجوع إلى الإحصائيات المتوفرة  خلال الخمس سنوات ا
الحريق في المستشفيات وعلى الرغم من الاهتمام البالغ ا بلغت معدلات مرتفعة نسبياً 

  )1(جدول رقم  ).1جدول رقم(

  *إحصائية حوادث المستشفيات في مدينة الرياض
  عدد الحوادث السنة

1422 8 
1423 13  
  لم تتوفر 1424
1425 10  
1426 8 
1427 12  

  

  قسم التحقيق في إدارة الدفاع المدني بالرياض :المصدر *

  
  

وقد سبق للباحث أن كلف بالعمل كمندوب لإدارة الدفاع المدني بالرياض في اللجنة     
المشكلة من مقام إمارة منطقة الرياض للكشف على مستشفيات مدينة الرياض الأمر الذي 



  

ها لتكثيف الاهتمام في وحاجت.أتاح له الوقوف عن قرب على أوضاع بعض المستشفيات 
  .جوانب السلامة والمحافظة على الأرواح من أخطار الحريق 

  /وإحساسا بالمشكلة ورغبة من الباحث في سبر أغوارها فان التساؤل الرئيس هو    
وتطبيق وسائل السلامة والإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث  ما مدى توفر 

  في مدينة الرياض ؟ يةالحكوم الحريق في المستشفيات
  

  : تساؤلات الدراسة 
ما مدى توفر وسائل السلامة والإجراءات الوقائية التي دف للحد من /التساؤل الرئيس 

  ؟ الحكومية في مدينة الرياض حوادث الحريق في المستشفيات
  : عدة تساؤلات فرعية وهي  لويضم هذا التساؤ

لحد من حوادث الحريق في المستشـفيات  ل توافر وتطبيق وسائل السلامة  ما مدى  -1ِ
  ؟ الحكومية في مدينة الرياض

ما  مدى تطبيق  الإجراءات الوقائية التي دف للحد مـن حـوادث الحريـق في      -2
 ؟الحكومية في مدينة الرياض  المستشفيات

التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السلامة و الإجراءات الوقائية علـى   تما المعوقا -3
  مل وجه في المستشفيات وما التصور الأمثل للحد من هذه المعوقات؟أك
ما المقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاسـتفادة مـن وسـائل السـلامة      -4

الحكومية في مدينة  والإجراءات الوقائية من اجل الحد من حوادث الحريق في المستشفيات
  .الرياض 

  
  :  أهداف الدراسة 

معرفة مدى توفر وتطبيق وسائل السلامة والإجراءات الوقائيـة الـتي   هو  الهدف الرئيس
  .الحكومية في مدينة الرياضدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات 

  : ويضم هذا الهدف عدة أهداف فرعية وهي 
الحكومية لحد من حوادث الحريق في المستشفيات لوسائل السلامة  مدى  توافرمعرفة -1

  .ضفي مدينة الريا



  

معرفة مدى تطبيق  الإجراءات الوقائية التي دف للحد مـن حـوادث الحريـق في     -2
  .الحكومية في مدينة الرياضالمستشفيات 

التي تحول دون توفير و تطبيق وسائل السلامة  و الإجـراءات   تالتعرف على المعوقا -3
التصور الأمثـل  وما  الحكومية في مدينة الرياضالوقائية على أكمل وجه في المستشفيات 

  .للحد من هذه المعوقات
محاولة التوصل للمقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة مـن وسـائل    -4

الحكوميـة   جل الحد من حوادث الحريق في المستشفياتالسلامة والإجراءات الوقائية من أ
  .في مدينة الرياض  

  
  :  أهمية الدراسة

  : يلي تتضح أهمية الدراسة من خلال ما 
بقة في مستشفيات مدينـة  الإجراءات الوقائية المط مدى توفر وسائل السلامة ومعرفة  -

  .  لحد من حوادث الحريق فيها الرياض ل
 .تسليط الضوء على المخاطر التي تحيط بالمستشفيات  -
 .الاستفادة من نتائج الدراسة في مجال معالجة المشاكل المتعلقة بسلامة المستشفيات  -
في هذا اال والمساعدة والعربية  الأمنية المحلية زر يسير في إثراء المكتبةـلمساهمة ولو بنا -

  .في توفير بعض المعلومات المتعلقة ا 

  
  : حدود الدراسة

  /الحدود المكانية -
  .طبقت الدراسة على مستشفيات مدينة الرياض الحكومية  
  /الحدود الزمانية  -

  . هـ 1428م أجريت الدراسة خلال العا
  / الحدود الموضوعية  -
  : أربعة محاور وهيفي  الموضوعتم مناقشة   



  

  .وسائل السلامة في المستشفيات  مدى توفر/ أولا  
  .مدى تطبيق الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من حوادث الحريق/ثانيا   
والتصور الأمثل  المعوقات التي تحول دون توفر وتطبيق وسائل وإجراءات السلامة/ ثالثا  

  .لتفادي هذه المعوقات
المقترحات التي يمكن وضعها للاستفادة من وسـائل وإجـراءات السـلامة في    / رابعا  

  .المستشفيات
  

  : الدراسة وتعريفاا الإجرائية مفاهيم ومصطلحات
، وقاية الشئ تعني حمايته والحيلولـة دون إلحـاق الضـرر بـه     / الإجراءات الوقائية  -

السلامة الوقائية هي جميع الإجراءات والوسائل التي تقلل أو تحد مـن وقـوع    وإجراءات
. الحوادث بإزالة أسباا والتقليل من أضرارها وهي إجراءات يتم اتخاذها قبل وقوع الحريق

  )18ص،1989،اورفلي(
هي التقليل من الإصابات والخسائر الناتجة عن الأعمال غير المدروسة مثـل  / السلامة  -
  )9هـ،ص1413،الثبيتي ".(ادث والكوارث الطبيعية الحو

هو مؤسسة تحتوي على جهـاز  " من منظور الهيئة الأمريكية للمستشفيات / المستشفى  -
خدمات طبية تتضمن ، يتمتع بتسهيلات طبية دائمة تشتمل على أسرة للتنويم ، طبي منظم 

ضى التشخيص والعلاج وذلك لإعطاء المر، خدمات الأطباء وخدمات التمريض المستمرة 
  .)34ص .هـ1410،حرستاني".(اللازمين

ويحدث عند ، ويعني تأكسد سريع مصحوب بارتفاع درجة الحرارة والضوء / الحريق  -
ويشترط لحدوثه توافر ثلاثة عناصر أساسـية  . اتحاد ذرة من الماء مع ذرة من الأوكسجين 
  .يربطها عنصر رابع وهو التفاعل الكيميائي

  
  
  
  



  

  : يفات الإجرائيةالتعر 
هو الشخص المفوض نظاما من منسـوبي إدارة الـدفاع المـدني    / مندوب الدفاع المدني 

بالرياض بالكشف والتعقيب على المستشفيات للتأكد من تـوافر متطلبـات السـلامة    
  .وجاهزيتها للعمل 

 ويدخل ضمن هذا المسمى جميع المستشفيات الحكومية سواء التابعة مباشـرة / المستشفى 
لوزارة الصحة أو التي تتبع جهات حكومية أخرى مثل المستشفيات الجامعية ومستشـفى  

  .قوى الأمن العام في مدينة الرياض
الميكانيكي ، هي جميع المعدات والأجهزة والأدوات اليدوي منها والآلي / وسائل السلامة 

الحريق سـواء  الإقلال من حوادث  والتي يهدف من وراء استخدامها ، منها والكهربائي 
  .بالحد منها أو السيطرة على نتائجها والتخفيف من الخسائر الناجمة عنها بقدر الإمكان

  
ويقصد ا جميع أفرع القطاعـات الحكوميـة العسـكرية والمدنيـة     / الجهات المساندة 

والشركات الحكومية والجمعيات الخيرية والتي تساهم مع الدفاع المدني في مباشرة حوادث 
وفي الخطط التي يجريها الدفاع المدني في المستشفيات مثل الهلال الأحمر والدوريات الحريق 

  .الأمنية وشركة الكهرباء

  
  
  
  
  



  

  الفصل الثاني
  :المبحث الأول

  
  :النظري الإطار 

  
 الدفاع المدني/ المطلب الأول

  
 حوادث الحريق/ المطلب الثاني

  
 تلمحة تاريخية عن الطب والمستشفيا/ المطلب الثالث

  
  السلامة الوقائية/ المطلب الرابع 

 
  تصميم المستشفيات من نواحي السلامة/ المطلب الخامس 

 
  مصادر الخطر في المستشفيات/ المطلب السادس 

 
وضوابط  معدات الإطفاء والإنذار/ مطلب السابع ال

  استخدامها في المستشفيات
  

 إجراءات السلامة الوقائية في المستشفيات/ المطلب الثامن 
  

  : المبحث الثاني
  

  الدراسات السابقة



  

  الأولالمبحث 
  الإطار النظري 
  : الأول طلبالم

  الدفاع المدني
مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكـات  " الدفاع المدني هو     

العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحـوادث المختلفـة وإغاثـة    
ين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامـة وحمايـة   المنكوب

نظـام  " ( مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي  حالات الحرب والطـوارئ  
  ) .15ص: هـ 1406الدفاع المدني ، 

   :ونستنبط من هذا التعريف أن الركائز الأساسية لأعمال الدفاع المدني تتمثل بالآتي
  .حماية اتمع أفراداً وجماعات من أخطار الحوادث والكوارث بأنواعها المختلفة

 .حماية الثروات الوطنية باعتبارها المصادر الحيوية للقدرة الاقتصادية للدولة
جـوهرجي ،  .(حماية المرافق العامة وهي الخدمات الحيوية المستمرة للمجتمـع كدولـة  

  ) .5:هـ ص 1415
زة الإنسانية التي تقدم خدماا لحماية الأرواح والممتلكات من مختلـف  وهو من الأجه    

ومما يؤكد  الدور الذي تقوم به . الأخطار ولذا اهتمت غالبية الدول بجهاز الحماية المدنية
اللحياني ، ( أنشئت له وزارة مستقلة في جمهورية نيوزلندا أطلق عليها وزارة الحماية المدنية 

  ).4ص : هـ 1414
ويعد الدفاع المدني أحد دفاعات الدولة التي تحافظ على كياا ومقومـات وجودهـا      

ووجود اتمع ا ويعتبر حلقة من حلقات الدفاع الشامل للدولة التي تشـمل الـدفاع   
والدفاع المدني ـذا  . الدفاع العقائدي ، الحربي، الدفاع الاجتماعي، الدفاع الاقتصادي

مسئوليات متعددة ومتزايدة نحو أهداف البناء والتقدم، ومفهـوم   المفهوم يحمل بين طياته
أجهزة الدفاع المدني في تنظيم دول العالم أا تختص بتأمين اتمع وحماية الجبهة الداخليـة  
من كافة الأخطار التي ددها سواء قدرية أو غيرها، فهو من أهم وأعظم واجبات الدولة 



  

عاني اردة فهو ميدان فسيح من أجـل جبهـة قويـة    وهو عبارة عن شحنة عالية من الم
وهـو خدمـة   ، متماسكة ، وهو خدمة إنسانية من أجل حماية الآخرين وإغاثة الملهوفين 

اجتماعية من أجل رعاية الأسرة واتمع الذي نعيش فيه، وهو أحد مجالات العمل الوطني 
من مختلف الكوارث فهو يمتد  والخدمة العامة ومصدر رئيسي للدفاع عن الوطن والمواطنين

شمولاً لحماية اتمع من كافة الأخطار ويمتد عمقاً لطـرق الوقايـة الحديثـة لـلأرواح     
  ).11ص : هـ1411صديق ، ( والممتلكات ويمتد زمناً لاستمرار سير الحياة الطبيعية 

لمهامه يميل ويتميز الدفاع المدني بكونه جهازا مرتبطا بالتقنية بشكل مباشر وهو في تأديته 
للجانب الفني أكثر من الجانب الإداري فهو يتعامل مع الخطر الذي لايمكن توقع مصدره 
ولا التنبؤ بمسار أحداثه وهي أهم واخطر سمة من سمات الكارثة التي يمكـن أن تكـون   

أو بالفيزيـاء  ) المـواد الكيميائيـة  (  أو بالكيميـاء ) زلازل وبراكين(مرتبطة بالجيولوجيا
مما يلزم الدفاع المدني بتوفير وتأهيل الكفاءات البشرية والتـزود باسـتمرار   ) اتالإشعاع(

  .بكل جديد من التجهيزات الفنية التي تساعد القطاع على أداء الأعمال المنوطة به
  

  :الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية 
  :قبل توحيد المملكة

العربية السعودية بدأ في النصف الثاني مـن   يعلم الجميع أن التاريخ الحديث للمملكة    
ذلك خضعت الجزيرة العربية لسيادة العديد من الدول  لالقرن الرابع عشر هجرية وما قب

) الإطفـاء والإنقـاذ  ( الإسلامية المتتابعة ولم تكن أعمال الدفاع المدني وبالذات ما يخص
ت المسلم ا والـتي  تدخل ضمن العمل الحكومي المنظم بل كانت تصنف ضمن الواجبا

يأمر ا ديننا الحنيف ويتشرا كل فرد من أفراد اتمع كأمور حتمية تقتضيها النخـوة  
  .وتفتقر بالتالي إلى الاحترافية وأصول العمل المنظم .والشهامة 

نه يمكن القول أن الحاجة لم تكن قائمة للدفاع المدني نظرا لأن السكان مـن  لذلك فإ    
تجمعهم بعض القرى ومناطق الرعي وكانت هذه التجمعـات بعيـدة عـن    البادية التي 

الأخطار القدرية والحروب وكانت  هذه التجمعات  تتعاون فيما بينها لصد أي عدوان أو 
  ).111ص : هـ 1409المهوس، ( أي خطر يهدد أمنها 



  

  :بعد توحيد المملكة
ة وبعد وضـع التنظيمـات   وعندما قام الملك المؤسس بتوحيد البلاد تحت راية واحد    

الضرورية لإدارة دفة هذا الكيان ظهرت الحاجة للدفاع المدني حيث تعود نشأة الـدفاع  
وذلك عندما صـدر الأمـر   )  م1927( هـ 1/1/1346المدني في المملكة إلى تاريخ 

المشتمل على المصادقة على نظام دائرة البلدية والذي جعل أول فرقـة   331السامي رقم 
كة المكرمة تابعة للبلدية وذلك لحماية أرواح وممتلكات المـواطنين مـن آثـار    للإطفاء بم
  ).6ص : هـ 1408الحفظي ، ( الحرائق 

  
  :مراحل تطور الدفاع المدني بالمملكة  

شأنه في ذلك شأن المرافق والمظاهر الأخـرى    كبيراً مرحلياً شهد الدفاع المدني تطوراً   
  :ط التاليةويمكن تلخيص هذا التطور بالنقا

هـ جرى ضم فرقة الإطفاء بالعاصمة المقدسة إلى الأمن العام كما ورد 1367في عام    
هـ ، وقد تم إنشاء عدة فرق للمطافئ 1368محرم  4في جريدة أم القرى في يوم الجمعة 

وذلـك في تـاريخ   ) المدينـة المنـورة ، جـدة، الريـاض    ( في المدن الرئيسية بالمملكة 
  .هـ 15/7/1367

هـ أحدثت رئاسة  عموم فرق الإطفاء ضمن جهاز الأمن العام وقد 1376في عام     
حددت واجباا في حينه المتمثلة بمكافحة النيران واتخاذ التدابير الوقائيـة للحيلولـة دون   

 ).42ص: هـ 1414العصيمي ، ( نشوا والحد من أخطارها 
الأمن العام وربطت بوزارة  هـ تم فصل رئاسة عموم فرق الإطفاء من1380في عام    

ص : هـ 1411يونس، الحويطي ، (الداخلية وتحول مسماها إلى المديرية العامة للإطفاء 
القصـيم،  (وفي نفس العام تم إحداث العديد من فرق الإطفاء في المناطق التاليـة  ، )25

 ).الطائف، حائل، الجوف ، الدمام ، جيزان ، عرعر ،نجران ، عسير، الأحساء 
اً لتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وظهور احتمالات جديـدة لأخطـار   نظرو

الحروب والعدوان فقد تم إعادة النظر في أوضاع المديرية وأجريت الدراسات والاتصالات 
اللازمة لمواجهة هذه الأوضاع الجديدة ، وقد كان من جملة هذه الخطوات دعوة السكرتير 



  

المدني لزيارة المملكة والإطلاع على جهاز المديريـة العامـة   العام للمنظمة الدولية للدفاع 
للإطفاء والفرق التابعة لها، وكان من نتائج هذه الزيارة اقتراح المنظمة بتحويل مسماها إلى 

في  6858المديرية العامة للدفاع المدني وبناءً عليه فقد صـدر الأمـر السـامي رقـم     
وتعزيزها بالأجهزة اللازمة لمواجهة أنواع هـ بالموافقة على هذا التحويل 24/2/1385

الكوارث التي لم تكن تدخل في اختصاصات مديرية المطافئ في وضعها السابق،كما نصت 
على ضرورة عمل مشروع ميزانية موحدة باسم مشروع ميزانية الدفاع المدني مع إحداث 

 .الأقسام اللازمة لكل مسئولية على حده
  

  :عدة أهمها عتبارات وقد كان التحويل لا
إنشاء جهاز يمثل نواة للدفاع المدني بالمملكة نظراً لما لديه من معدات إطفاء حديثـة    -1

  .وكفاءة جيدة لأفراده في التدريب
توفير النفقات الباهظة التي تترتب من إنشاء إدارة جديدة  للدفاع المـدني  بجانـب     -2

  .الإطفاء
  .ة عامة في السلم والحربالدور الهام لجهاز الدفاع المدني بصف  -3
التطور الذي شهدته المملكة على كافة المستويات غير مفهوم الواجبات الملقاة علـى    -4

عاتق جهاز الدفاع المدني وأضاف الكثير إلى مسئولياته الأمر الذي حـدا بالمسـئولين في   
في  10/ مالمملكة إلى إصدار نظام للدفاع المدني،والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 

هـ  وأعقبه صدور عدد من اللوائح التفسيرية لمواد ذلك النظام ومنـها  10/5/1406
لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والمصالح الحكومية ولائحة تشكيل واختصاصات لجان 
الدفاع المدني في المناطق والمدن الأمر الذي بموجبه أعيد بناء الهياكـل التنظيميـة لجهـاز     

في كافة مناطق المملكـة تتبعهـا إدارات    المدني فتم إنشاء مديريات للدفاع الدفاع المدني
ومراكز مختلفة، كما تم تأمين طائرات عمودية والتي جاءت فكرة استخدامها بعد حادث 

هـ وذلك عنـدما صـدر الأمـر السـامي بتـاريخ      1395حريق منى في موسم حج 
طائرات أنشئت لها قواعد في هـ والتي بلغ  تعدادها في بادئ الأمر ست 29/5/1397

هـ بعشر طائرات وإنشاء 1401كل من الرياض وجدة والظهران وتم تدعيمها في عام 



  

يـونس ، الحـويطي،   ( قاعدتين إضافيتين في كل من المنطقة الجنوبية ومكـة المكرمـة   
  ) .26: هـ 1411

لدعم الأسطول شراء مجموعة من الطائرات الحديثة  إلىكما تسعى مديرية الدفاع المدني    
  .المتوفر حاليا

  
  :إستراتيجية الدفاع المدني 

إستراتيجية الدفاع المدني هي إعداد وتوجيه هيكل اتمع اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً     
استعدادا لإنجاز أهداف الدفاع المدني تحت كل أنواع المخاطر الناتجة عـن الحـروب و   

فهي إستراتيجية متغيرة ومتطورة، تـتغير  . اسكةالكوارث لتحقيق جبهة داخلية قوية ومتم
بتغير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فبالنسبة للعوامل الاقتصادية فإن الـدفاع  

  .اقع الصناعية والمنشآت الحيوية المدني يمتد إلى المو
جتماعي وبالنسبة للعوامل الاجتماعية فإن الدفاع المدني يهتم بأن يتصف التركيب الا     

للمجتمع  بصفة الثبات النسبي على الدوام على الرغم من التغير الذي يطرأ على التوزيـع  
البشري بسبب خطط الإخلاء والإيواء أو بتحويل القوى العاملة من موقع لآخر أو إعادة 

  .لمن فقدوا مساكنهم بسبب الحوادثالوضع لحالته الطبيعية 
وادث تسبب عدم الاستقرار النفسي فضلاً عن الآثـار  وبالنسبة للعامل النفسي فإن الح    

هــ ،  1411صديق ، (النفسية المترتبة على وقوع الحوادث من حالات الذعر والخوف 
  ) .20: ص 
لإيجاد قوة نفسية لمواجهـة   لدى الناس و يهدف الدفاع المدني إلى رفع الروح المعنوية   

بتطور الأخطار التي تتعرض لها الجبهـة  وكما ذكرنا فإن الإستراتيجية متطورة . الطوارئ
والإستراتيجية بناءً . الداخلية وتدابير الدفاع المدني وإجراءات الحماية تواكب هذا التطور 

على هذا التصور تمتد موضوعاً وشكلاً فهي تمتد موضوعاً لرسم فلسـفة تمثـل  قاعـدة    
التي تتحقق بتلك الفلسفة ثم  مركزية ينطلق منها الدفاع المدني وتحدد ملامح السياسة العامة

تترجم تلك السياسة العامة إلى خطط ومشروعات إقليمية ونوعية لتحقيق أهداف محـددة  
وتمتد الإستراتيجية . لتشكل في النهاية أهدافاً ائية للدفاع المدني من حيث الجبهة الداخلية



  

القيام بمسـئولياته   شكلاً لتحدد الإطار العام للدفاع المدني من حيث الجهات التي تتحمل
  . على مستوى المحافظات والمدن والمناطق ثم دور المواطن في مجال الدفاع المدني

و دف إستراتيجية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أربعـة أهـداف   
  -:رئيسية هي

ليـل مـن   التق( تحقيق عنصر السلامة والحماية من أخطار الحوادث والكـوارث  : أولاً 
  -:ولتحقيق هذا الهدف يتم اتخاذ ما يلي) . احتمالية وقوعها 

إصدار اللوائح المحددة لتعليمات واشتراطات السلامة والحماية في جميـع اـالات    -1
  ).سكنية ، صناعية ، تجارية، زراعية( الحياتية 

وضـبط   إعداد ويئة الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف على تطبيق هـذه اللـوائح   -2
 .المخالفات واتخاذ الإجراءات التنفيذية الجزائية لضمان التقيد بتنفيذها

إخضاع إقامة المنشآت بأنواعها المختلفة إلى توافر عناصـر السـلامة والحمايـة في     -3
 .مخططات الإنشاء

إلزام كافة قطاعات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة باستمرارية التقيد بتعليمـات   -4
 .وافر متطلبااالسلامة وت

إعداد وتنفيذ برامج التوعية الوقائية لجميع فئات اتمع وإيضاح أهمية تدابير السلامة  -5
  .والحماية من الأخطار

السيطرة والقضاء على ما يقع من حوادث سواء منها ما يتعلق بالحرائق والإنقاذ بأقل : ثانياً
  -:ذ الآتيولتحقيق هذا الهدف فإنه يتم اتخا. قدر من الخسائر

نشر خدمات الإطفاء والإنقاذ في جميع مدن المملكة  وتتولى المديرية العامة للـدفاع    -1
المدني هذه المسئولية بصورة شاملة سواء في مرحلة التخطيط والتنفيذ أو الإشراف علـى  

  .تطبيقها
اء القطاعات العسكرية توفير خدمات الإطفاء والإنقاذ في مواقع تواجدها سـو تتولى  كما

 .في المناطق السكنية الخاصة ا أو في مواقع قواعدها وثكناا العسكرية
تلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة التجارية والصناعية والزراعية بتوفير خـدمات    -2

 .الإطفاء والإنقاذ بما يتلاءم مع حجمها ونوعية نشاطها



  

والإنقاذ التي تحددها تعليمـات  تلزم جميع المنشآت السكنية بتوفير تجهيزات الإطفاء  -3
 .المديرية العامة للدفاع المدني 

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بالإشراف على كافة فـرق وتجهيـزات الإطفـاء     -4
 .والإنقاذ التابعة للمؤسسات والمنشآت للتأكد من كفاءا وفعاليتها

  
أو الكوارث القدريـة وإزالـة   التصدي الفعال لما يحدث من كوارث بفعل الإنسان : ثالثاً

  .أضرارها
المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتوفير مقومات بقائها وإعدادها لدعم الجبهة : رابعاً 

  ) .م1972صديق، . ( الدفاعية في حالات الحرب
  -:ويتم تحقيق هذه الأهداف  وفق المراحل الأربعة التالية

ا كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذ للحيلولة  الوقاية والتخفيف ويقصد: المرحلة الأولى 
  .دون وقوع الخطر والتخفيف من آثاره

الاستعداد ويقصد به اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطـار وتـوفير   : المرحلة الثانية 
  .الإمكانيات لذلك

طر وتنفيذ أعمال الإستجابة ويقصد ا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الخ: المرحلة الثالثة
  .وتدابير الدفاع المدني من قبل كافة الأجهزة المعنية طبقاً للخطط العامة لمواجهة الطوارئ

الاسترجاع وهي الأعمال والإجراءات التي تتخذ لإعادة الوضع في المناطق : المرحلة الرابعة
لأجهزة المعنيـة  المتضررة إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل وقوع الكارثة من قبل ا

  )12ص : هـ 1411جوهرجي ، . (بأعمال الدفاع المدني
  
  
  
  
  

  



  

  الثاني طلبالم
  حوادث الحريق

تعرف الحوادث بشكل عام بأا عبارة عن خلل ينجم عنـه خسـائر في الأرواح أو      
أماكن أخرى الممتلكات ، وهي حدث مركز في وقت ما وفي مكان ما قد تمتد آثاره إلى 

  ،)National Safety Council .Chicago. 1981. P9(ثهحول مكان حدو

  
  :خصائص الحوادث/  أولاً
للحوادث بأنواعها خصائص معينة تشترك فيها ويمكن أن تعمم عليها ويمكننا تطبيـق     

 وثائق المؤتمر الـدولي ( كل خاصية على احد تلك الحوادث ،  وهذه الخصائص حسب 
  ): 59ص : 1990،  لإدارة الكوارث

  
تتميز الحوادث بفجائيتها ، بمعنى أنه لا توجد فترة زمنية تشـير إلى  :  جأةعنصر المفا -1

وقوع الخطر أو تحدد مكانه، ولهذا فإن الحوادث تأخذ ضحاياها  على حين غـره، ممـا   
وبالرغم مـن وجـود التجهيـزات    . إحداث الاضطراب والذعر لدى السكان بسبب تي

لحد من مفاجأة الحوادث التي تقع بسبب الطبيعة مثـل  الحديثة التي يمكنها أن تساهم في ا
أجهزة رصد الأخطار الطبيعية إلا أا تحدث في فترة زمنية قصيرة جداً ، الأمر الذي يجعل 

مما يتسـبب   بشكل كامل ضربا من ضروب المستحيلالسيطرة على أضرارها  ومواجهتها 
  .متلكاتحجم الخسائر في المزيادة الضحايا والإصابات و وقوعفي 
 
يختلف نطاق تأثير الحوادث وانتشار أضرارها، فقد يقع ضمن نطـاق  : نطاق التأثير -2

ضيق كمصنع أو مستودع للتخزين، وقد يشمل مدينة أو منطقة بأكملها مثـل أخطـار   
) 85ص : م 1988موسى ، ( قد تشمل جزءاً كبيراً من الدولةالسيول والفيضانات التي 

عباء نتيجة لوجود مشردين ومفقودين، الأمر الذي يحتاج إلى ، مما يتسبب في مضاعفة الأ
 .تأمين الإغاثة اللازمة وتجهيز مواقع للإيواء ومراكز مرافقة للخدمات الأخرى

 



  

وهذا يتوقف على زمن تأثير الحادث، ويقدر عادة بالفترة الزمنية : استمرارية التأثير -3
طة التي يتوقف عندها التأثير، وهذه الفترة قد التي تقع بين نقطة بداية اكتشاف التأثير والنق

تكون عدة دقائق كما يحدث في تسرب المواد المشعة أو الخطـرة أو عـدة سـاعات في    
 .حالات السيول والفيضانات

  
. إن الاهتمام بالحوادث وآثارها يهدف إلى إيقاف الأضرار الناجمـة عنـها   : لضررا -4

يعتبر الضرر هو ما يلحق بالأفراد والجماعات والضرر أحد خصائص الحوادث الرئيسية،  و
والممتلكات بسبب النشاط الإنساني كالعمليات الحربية أو الحوادث الصناعية وما تسـببه  
من آثار تدميرية أو نتيجة لحوادث الطبيعة المختلفة، وعلى الرغم من أن عدد الحوادث التي 

إلا أن هذه الأخيرة ألحقت بالعالم تسبب فيها الإنسان أكثر بكثير من الكوارث الطبيعية، 
تقريـر  . ( ضعف الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحوادث التي تسبب فيها الإنسـان 

 )8ص : هـ 1409الندوة الثامنة للأمن  الصناعي ، 
  
  :خصائص حوادث الحريق/  ثانياً
 ـ    ق تختلف خصائص حوادث الحريق عن الحوادث الأخرى وذلك بسبب مراحل الحري

  :الأساسية التي يمر ا والمتمثلة في الآتي
قد يكون الاشتعال سريعاً جداً كما هو الحال في حالات انفجار الغـاز،   :الاشتعال  -1

وقد يكون بطيئاً في حالة النيران الكامنة التي لا يتوفر لها القدر المناسب مـن أكسـجين   
  .الهواء

ا سريعاً إذا  تم التعامل معهـا بصـورة   عندما تشتعل النار يمكن إخماده :الانتشار  -2
صحيحة وسريعة إلا أن  الحريق يخلق بنفسه الشروط اللازمة لانتشاره، حيث أن المـواد  

 .المشتعلة هي في حد ذاا مصادر إشعال جديدة 
بعد أن تنتشر النار بشكل سريع في المرحلة الثانية لاندلاعها تصل بعد ذلك  :التطور -3

ور، حيث ترتفع خلالها درجة حرارا بشكل أكثر بطئـاً ، ومـن ثم   إلى مرحلة من التط
 .تستمر النار في الامتداد والانتشار

 



  

وهي المرحلة النهائية التي يقضي فيها الحريق على المادة القابلة للاحتراق شيئاً  :الإخماد -4
نـه تم  فشيئاً حتى تنفذ أو تقل نسبة الأكسجين اللازمة لإكمال عمليـة الاشـتعال، أو أ  

التعامل مع الحريق باستخدام وسيلة الإطفاء المناسبة فعندئذ يتضاءل الحريق وتنطفئ النـار  
لأكسـجين أو  بسبب إبعاد أحد عناصر الاشتعال الأساسية المتمثلة في المادة نفسـها أو ا 

 ).138ص : هـ 1418، وآخرون القرني(  .مصدر الحرارة
  
  :أسباب اشتعال الحرائق / ثالثاً
دث الحريق ذات خطورة بالغة وآثار مدمرة حيث تخلف إذا ما وقعـت خسـائر   حوا    

فادحة في الأرواح والممتلكات والإنسان يحارا بكل السبل ويتخذ مـا يسـتطيع مـن    
إجراءات وقائية الأمر الذي يوجب  التعرف على مسببات حوادث الحريق تمهيدا لاتخـاذ  

الأسباب ) 157هـ ص1418وآخرون  ، القرني ( وقد صنف،تلك الإجراءات الوقائية 
  :الرئيسية لحوادث الحريق على النحو التالي

  : الإهمـال -1
ويقصد به عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحرص عند استعمال مصادر الطاقة المختلفة مما 

  :يؤدي إلى حدوث حريق ومن صور الإهمال ما يلي 
  .هزة والآلات عدم التقيد بمواعيد الصيانة الدورية للأج -أ 
 .عدم الالتزام بالتعليمات أثناء مرحلة التصميم  -ب
 .التدخين في أماكن غير مناسبة أو محظورة  -ج
 .إجراء الإصلاح والصيانة في الأجهزة أثناء تشغيلها  -د

 .تراكم المخلفات وانتشارها  -هـ
 .سوء التخزين والنقل  -و
 .استخدام أدوات ومعدات ا خلل أو عطب  -ز
  
  
  
 



  

  :الظواهر الطبيعية  -2
وهي التي تتم  بقدرة االله سبحانه وتعالى وليس للإنسان القدرة على التحكم فيها ولكن    

. يمكنه اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي قد تدفع بعض مخاطرها حسب إمكاناته وقدرته 
  :ومن أهم الطبيعية ما يلي 

  .البرق والصواعق  -أ
 .الزلازل  -ج
  عاصير والفيضانات الأ -هـ

 

 .البراكين  -ب
 .حرارة الشمس  -د

 :سـوء الاستعمـــال -3
يقصد به استعمال مصادر الطاقة المختلفة بطريقة خاطئة أما لعدم معرفـة الأسـلوب      

. ا قد ينجم عن ذلـك مـن مخـاطر    تشغيلها والتعامل معها أو لعدم إدراك مالصحيح ل
  :ها ولإساءة الاستعمال عدة صور من أهم

  .الجهل بالطريقة الصحيحة لتشغيل هذه الأجهزة  -
 .العبث بالأجهزة والمعدات دون مبالاة بنتائج ذلك  -
 .التحميل الزائد للتوصيلات الكهربائية والمآخذ بما يفوق قدرا  -
 
 :العمـد  -4 

  :شخص بإشعال الحرائق عن قصد وذلك لأسباب متعددة منها  أيقيام    
  :تخريب الإرهاب وال -أ

كثيراً ما يلجأ الإرهابيون الى إشعال الحرائق بل أن ذلك أصبح من صور العمليـات      
الإرهابية الأكثر شيوعاً وذلك في المنشآت الهامة والأسواق وامعات وذلك عن طريـق  

زجاجات المولتوف، وقنابل النابالم ، وإشعال : استخدام المتفجرات أو القنابل الحارقة مثل 
حدوث خسـائر كـبيرة في    إلىئق من اشد صور العمليات الإرهابية ضرراً ويؤدي الحرا

الأرواح والممتلكات نتيجة لسرعة انتشار النيران وقدرا التدميرية وخاصة عندما تجد مواد 
نشات البترولية والأسواق المليئـة بالمنتجـات   دة على الاشتعال كالتي تحدث في الممساع

  ) .هـ  1424المحسن ، (واد بلاستيكية ومنظفات وغيرها الاستهلاكية من ملابس وم



  

وكما أن المتفجرات تستخدم جنائياً لتسهيل ارتكاب جرائم معينـة كسـرقة المحـلات    
لحـاق الضـرر   لإ مت جنائياً من قبل الإرهابيينالتجارية والبنوك وغيرها فإا قد استخد

  .والتخريب في الممتلكات والمرافق الحيوية والأفراد 
شعال الحرائق باستخدام المتفجرات من قبل الإرهابيين بقصد التخريب أصبح من أكثر وإ

 ـ رائم الإرهابيـة واتسـاع   أسباب الحريق العمد في وقتنا الحاضر خصوصاً مع انتشار الج
  .دائرا
 .التحايل على شركات التأمين  -ب
 .إخفاء معالم جريمة أخرى مثل القتل أو الاختلاس أو السرقة  -ج
 ) دفع الضرائب ،  ادعاء الإفلاس ( من شيء ما مثل  إتلاف وثائق ومستندات للتهرب -د

 .الخ ... نتيجة لدوافع شخصية كالانتقام والغيرة أو حب الظهور  -هـ
  .إشعال الحريق  يجد الشخص بسببه لذة فينتيجة لمرض نفسي أو عقلي  -و
 

  :الأسباب الأكثر شيوعاً للحريق / رابعاً
لأسباب الرئيسية السابق ذكرها للحريق يبرز وفق إحصاءات الدفاع المـدني  من بين ا   

عددا من الأسباب التي تتكرر بشكل يحتم اتخاذ تدابير احترازية وتوعوية للتصدي لها ويأتي 
  :على رأس تلك الأسباب

  :الالتماس الكهربائي   -1
نى للإنسـان عنـها في   تعتبر الكهرباء في عصرنا الحاضر من أهم مصادر الطاقة ولا غ   

هــ  1426مختلف نواحي الحياة إلا أا تتصدر وحسب إحصائيات الدفاع المدني لعام 
  .حادث )  29701(   من مجموع الحوادث البالغ)  9018( قائمة مسببات الحريق بـ

  .البرق والصواعق   -2
  .وسائل التدفئة   -3
  .العبث بأعواد الثقاب وغيرها -4
  .التدخين  -5
  



  

  تصنيف الحرائق/  اًخامس
أضلع الحريق فلكل مادة سمات ولكل  أحدتتنوع الحرائق بحسب نوع المادة التي تشكل    

نوع من أنواع الحرائق أسلوب للمكافحة يتناسب مع نوع المادة وفي حال لم نسـتخدم  
الأسلوب الصحيح للمكافحة فان العواقب ستكون وخيمة وقد تكون مـدمرة أحيانـا   

شيوعا وهو الـذي يصـنف    رتطرق لأنواع الحرائق وفقا للتصنيف الأكثولذلك سيتم ال
  )هـ1420آل مقبول ، : ( الحرائق بشكل عام إلى أربع مجموعات رئيسية وهي

  
  
  ) :أ(حرائق المجموعة  -1
وتشمل المواد الصلبة مثل الخشب ، والأقمشة ، والقطن ، والورق كما تشمل المـواد     

المحاصيل الزراعية ، والألياف ، وما شابه ذلك والتي غالباً مـا  و المطاطية ، والبلاستيكية ،
تكون من مركبات الكربون وتسمى بالحرائق العادية أو المسامية وهي تحترق عادة علـى  

  .شكل جمرات متوهجة 
ويتم إطفائها باستخدام الماء كأفضل وسيلة للقضاء على هذا النوع من الحرائق ، إضـافة  

م مواد أخرى مثل البودرة الجافة ، غاز الهالون ، غاز ثـاني أكسـيد   إلى إمكانية استخدا
  . الكربون 

  
  
  ) :ب(حرائق المجموعة  -2
مثل المواد البتروليـة والغازيـة   ) سريعة الاشتعال ( وتشمل حرائق السوائل والغازات    

 ـ   ا ، والمواد الهيدروكربونية ، وهي من أخطر أنواع الحرائـق ، لشـدة حرارا ومشتقا
ويتم إطفائها باستخدام الرغاوى وثاني أكسيد الكربـون والبـودرة   . وسرعة انتشارها 

  .الكيميائية الجافة وغاز الهالون
  
  



  

  ) :ج(حرائق المجموعة  - 3
مثل مولدات الطاقة الكهربائية  صلة بالتيار الكهربائيوتشمل حرائق الأجهزة والمواد المت   

راقبة والتمديدات الكهربائية والأجهزة التي تعمـل  ومحطات التوليد الكهربائي وغرف الم
  .بالطاقة الكهربائية 

ويستخدم في إطفائها البودرة الكيميائية الجافة وغاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الهالون    
  .لكوا موادا غير موصلة للتيار الكهربائي ويمكن استخدام الماء بعد فصل التيار الكهربائي

  
  
  ) :د(موعة حرائق المج -4
وتشمل حرائق المعادن ، مثل الصوديوم ، والبوتاسيوم ، والمغنيسـيوم ، والألمونيـوم ،      

  .وهي ذات حرارة شديدة 
الجافة ، ويمكن استخدام الرمل الجاف أو مسحوق الجرافيت  البودرةويستخدم في إطفائها 

) . ام سـطوح المعـادن   البودرة الكيميائية الخشنة التي تستخدم في لح( أو بودرة المعادن 
ويمنع استخدام مواد المكافحة الأخرى في مكافحة حرائق المعادن خوفـاً مـن حـدوث    
تفاعلات كيميائية بين المعدن المحترق وبين مادة الإطفاء المستخدمة مما قد يضاعف مـن  

  .خطورة الحريق 
  -أهمية يعة الخاصة يأتي على رأسهاويلحق ذا التصنيف بعض الحرائق ذات الطب   

  
   حرائق المتفجرات*  

إن حوادث المتفجرات والحرائق التي تصاحبها تنطوي على خطورة خاصة تميزها عـن     
  .غيرها من الحوادث  

ويشترط لمكافحة هذا النوع من الحرائق أن يكون العاملين في فرق الإطفاء على معرفة    
اد برنامج تدريبي مناسب يكفـل  بأنواع المتفجرات محل المكافحة وطبيعتها مما يفرض إيج

للقائمين على مباشرة هذه الحوادث الإلمام بطرق المكافحة السليمة التي تتناسب مع  نوع 
المادة والمخاطر التي تنشأ عن التعامل معها  وطرق تلافيها وكذلك وسائل ومواد الإطفاء 



  

وفنـيين وكـذلك    المناسبة وذلك من خلال الاستعانة بالعاملين في هذا اال من خبراء
  .الاستعانة بإرشادات وتوجيهات العاملين في المنشآت التي تحتوى على المتفجرات 

ولذلك لا بد من وجود التعاون والتنسيق بين العاملين في الـدفاع المـدني وخاصـة       
صـديق ،  ( وقد قسـم  .المشرفين على فرق المكافحة وبين العاملين في حقل المتفجرات 

  :تفجرات إلى سبع درجات من الحريق المحرائق ) م1985
  ) :1(حرائق متفجرات درجة  - أ

  .وهي المواد التي يتوقع انفجار كتلتها بسرعة كبيرة عندما تصلها النار 
  ) :2(حرائق متفجرات درجة  -ب

  .وهي المواد التي تشتعل فوراً وتحترق بعنف شديد جداً وقد لا تحدث انفجار 
  ):3(حرائق متفجرات درجة  -ج

وهي المواد التي يمكن أن تنفجر كتلتها ولكن بعد تعرضها للحريق لبعض الوقـت علـى   
  .وهي تحدث موجات ضغط وتطاير شظايا) 1(خلاف حرائق الدرجة 

  ) :4(حرائق متفجرات درجة  -د
  .وهي المواد التي تحترق بشدة وتعطى دخاناً كثيف دون انفجار كتلتها وتسبب الاختناق 

  ) :5(درجة حرائق متفجرات  -هـ
  .وهي المواد التي تحتوى على مواد خانقة 

  ) :6(حرائق متفجرات درجة  -و
وهي المواد التي لا تنفجر إلا بعد التعرض للحريق بعض الوقت إلا انه لا يحدث انفجار    

لكتلتها  ولكن يحصل تفجيرات صغيرة متفرقة تميل إلى الزيادة عند سيطرة النيران وتحدث 
  .إلا أنه ليس هناك موجات ضغط خطيرة تطاير للشظايا 

  ) :7(حرائق مسحوق المعادن درجة  -ز
وهي المواد التي تحوى مساحيق المعادن مثل المغنسيوم ، والألمونيوم ، والزنـك ، سـواء   
كانت في الذخائر أو في صورة كتلة وعند وجود هذه المواد في أماكن تحوى مواد متفجرة 

  .اللازمة للوقاية من الحريق تفلا بد من اتخاذ الاحتياطيا



  

 
 :عناصر الحريق / سادساً

يشتمل الحريق على أربعة عناصر ثلاثة منها هي ما يشكل مثلث الحريق وألحـق فيهـا      
عنصر رابع هو سلسلة التفاعل الكيميائي  وسنتناول هذه العناصر بشيء من التفصيل على 

  :النحو التالي 
  
  : )قود الو( المادة القابلة للاشتعال  -1

المادة هي كل ما يشغل حيزاً من الفراغ ، ويكون ذا كتلة معينة وقد تتكون المادة من     
عنصر أو من عدة عناصر أو مركب كيميائي أو عدة مركبات كيميائية والمادة هي احـد  

  :حالات هي لعناصر الرئيسية للحريق ولها عدةا
  :الحالة الصلبة   -أ

على شكلها وحجمها في درجة الحرارة والضغط الطبيعي مثل وهي جميع المواد التي تحافظ 
  )  .الخ ... الخشب ، الفحم ، الورق ، القطن ( 
  :الحالة السائلة  -ب

هي المواد ذات الحجم الثابت والشكل المتغير حيث تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه في 
  ) .المحاليل ، الكيروسين الماء ، الزيوت بأنواعها ، ( درجة الحرارة والضغط العادية مثل 

  :الحالة الغـازيـة  -ج
وهي جميع المواد التي ليس لها شكل ولا حجم ثابت في درجة الحرارة والضغط الطبيعـي  

  ) .البروبان ، والبيوتان ، والهيدروجين ( مثل 
  
  :الحــرارة  -2
التأكسد هي شكل من أشكال الطاقة وتعتبر من أهم عناصر الاشتعال وبدوا لايكتمل    

  .وبالتالي لا يتم الاشتعال 
  )م1996الواحدى ، : ( مصادر الحرارة * 
  :مصادر طبيعية   -أ

  )الشمس ، حمم البراكين ، البرق ، الصواعق ( وهي الحرارة الناتجة عن 



  

  
  :مصادر كيميائية  -ب

  .تعتبر التفاعلات الكيميائية من أهم المصادر الحرارية في هذا العصر 
  :انيكيةمصادر ميك -ج

  تنتج الحرارة الميكانيكية نتيجة لاحتكاك الأجسام المتحركة مثل عمليات قطع
  .واحتكاك الآلات وسقوط الأدوات وأجزاء المعادن  المعادن

  :مصادر كهربائية  -د
هربائي أو الكهرباء وهي الحرارة الناتجة عن الشحنات الكهربائية سواء الناتجة عن التيار الك

  ) .تيكية ستاالإ( الساكنة 
  :مصادر نووية  -هـ

وهي تحدث نتيجة للانشطار النووي ، أو الاندماج النووي لذرات العناصر المشعة سـواء  
  .في المفاعلات النووية أو الأسلحة النووية 

  : طرق انتقال الحرارة* 
  :يتم انتقال الحرارة من مكان لآخر بطرق أربع هي 

وسيط ينقل الحرارة من مكان لآخـر وتختلـف   انتقال الحرارة بالتوصيل ، من خلال   -أ
المواد في التوصيل طبقاً لكثافتها فبعض المواد جيدة التوصيل للحرارة مثل بعض المعـادن  
كالحديد والنحاس وبعضها متوسط مثل الطوب والحجر الجيري وبعضها محـدود مثـل   

  .الخشب والزجاج 
يتحـرك في وسـط معـين،     انتقال الحرارة بالحمل ، وذلك بواسطة سائل أو غاز -ب

والحرارة هنا تعتمد في انتقالها على حركة جزئيات المادة المحملة بالحرارة وتنتقل إلى أعلـى  
نظراً لانخفاض كثافتها عن كثافة الجزئيات الأقل حرارة  وهي تشكل خطورة لان تيارات 

من حرارة الحريق وهـذا يـؤدي إلى   % 80إلى % 70الحمل يمكن أن تحمل معها من 
  .شوب حريق في الأماكن العليا أو ااورة ن
انتقال الحرارة بالإشعاع وذلك من خلال غاز أو حيز مفرغ من الهواء على شـكل   -ج

  .موجات إشعاعية تسير في خطوط مستقيمة عبر الفضاء بسرعة عالية



  

 تنتقل الحرارة من المواد السـاخنة إلى المـواد غـير   : انتقال الحرارة بالاتصال المباشر  -د
  ).هـ  1425الغامدي ، الصياد ، ( د اتصالها المباشر ببعضها البعض الساخنة عن

  
  :الأكسجين  -3
هو احد مكونات الهواء الجوي وهو ضروري لإتمام عملية الاشتعال لأي مادة باستثناء    

  .المواد المؤكسدة والأكسجين نفسه ولكنه عامل رئيسي لحدوث الاشتعال 
ضروري لحياة البشر فانه ضروري كـذلك لإتمـام عمليـة     وكما أن وجود الأكسجين
من النسبة الموجودة في الهواء ، حيث يشتمل الهواء على % 16الاشتعال بنسبة لا تقل عن 

أرجون وغازات خاملة وثـاني  %) 0.9(أكسجين ، و%) 20.9(نتروجين و% 78.1
 والأكسـجين بـذلك  %) 0.07(وغازات أخرى بنسبة %) 0.03(أكسيد الكربون 

  .تقريباخمس الهواء الجوي يشكل 
  : خواص الأكسجين* 
  .غاز ليس له لون ولا طعم ولا رائحة  -أ
 .يساعد على عملية الاشتعال  -ب
  .ضروري جداً لعملية تنفس الكائنات الحية  -ج
  : وجود الأكسجين* 

  .من حجم الهواء% 20.98يوجد في الهواء الجوي بحيث يشكل خمسة وبنسبة 
 .غيره من العناصر في كثير من المعادن يوجد متحد مع 

 % .88.8يوجد متحد مع الهيدروجين في الماء بنسبة 
 
  :سلسلة التفاعل الكيميائي  -4
) الوقود ، الحرارة ، الأكسـجين ( ويقصد بسلسلة التفاعل الكيميائي وجود العناصر    

  .بنسب محددة وثابتة لحدوث التفاعل اللازم واستمراره لإكمال الاشتعال
  :ومن هنا يلاحظ عدم حدوث الاشتعال في الحالات التالية 

إذا توفرت أبخرة المادة القابلة للاشتعال ولكنها لا تشكل مع الأكسجين الموجـود في   -أ
  .الهواء الخليط المناسب للاشتعال بالرغم من توفر الأكسجين والوقود والحرارة 



  

 . عدم توفر درجة الحرارة اللازمة لبدء الاشتعال -ب
وجود ما يتسبب في إبطاء عملية الاشتعال على الرغم من توفر العناصـر اللازمـة    -ج

 .مثل الرطوبة ) الوقود ، الأكسجين ، الحرارة ( للاشتعال 
ومن ذلك يتضح بأن سلسلة التفاعل الكيميائي ذات أهمية قصوى لإتمام عملية الاشـتعال  

والتي تؤدي بالتـالي  ) ، المادة ، الحرارة  الوقود( من خلال اتحاد العوامل الثلاثة الأخرى 
  ) .1(لحدوث التفاعل بينها كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الاحتراق آلية) 1  (شكل 

  
  :نظرية الاشتعال / سابعاً

يعرف الاشتعال بأنه الظاهرة الكيميائية التي تحدث نتيجة اتحاد المادة القابلة للاشـتعال     
معينة ، وتختلف درجة الحرارة التي تتم فيها هذه الظـاهرة   بالأكسجين تحت تأثير حرارة

تبعاً لكل مادة وتسمى نقطة اشتعال المادة وتبدأ الحرائق عادة عندما يلامس مصدر الحرارة 
ويقـوم مبـدأ   . مواد قابلة للاشتعال ، حيث تكون الحرارة كافية لإتمام عملية الاشتعال 

ية متسلسلة بين عناصر الحريـق وبنسـب   الاشتغال على أساس حدوث تفاعلات كيميائ
  .والمكونة لما يعرف بمثلث الحريق ) الوقود ، الحرارة ، الأكسجين ( كافية وهي 

 الأآسجين الحرارة

 لوقودا

سلسة 
التفاعل 

 الكيميائي 



  

وكان الاعتقاد السائد بأن الحريق لا يقع إلا بعد توفر هذه العناصر الثلاثـة ولكـن        
عناصر الثلاثـة  الدراسات الحديثة أثبتت بأن هناك عنصر رابع لا بد من وجوده إضافة لل

السابقة ليحدث الحريق وهو سلسلة التفاعل الكيميائي وبذلك يتكون مربع الحريق بـدلاً  
  .)31ص.1425،الهزاع(عن مثلث الحريق 

  
  

  :نظرية الإطفاء / ثامناً
تبنى نظرية الإطفاء على عكس نظرية الاشتعال حيث يتطلـب حـدوث الاشـتعال       

بالإضافة إلى ضـرورة  ) قود ، حرارة ، أكسجين و( واستمراره توفر عناصره الأساسية 
  .استمرار سلسلة التفاعل الكيميائي بين هذه العناصر 

حد العناصر الثلاثة أو تعال أو إخماده لا بد من فصل أو إبعاد أوحتى يتم منع حدوث الاش
كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بحيث تصبح نسبة اتحاد العناصر غير متكاملـة وبـذلك   

  )هـ1419القرني وآخرون ، . ( لنار تنطفئ ا
  :ويعتمد إطفاء الحرائق على الطرق التالية 

  ) :خفض درجة الحرارة ( التبريد  -1
 أيقل من درجة حرارة اشتعاله ، ويستخدم الماء لأنه يفوق ويتم ذلك بتبريد الوقود إلى أ

حرائق اموعة  وهو أكثر طرق الإطفاء المناسبة لإخماد. مادة أخرى في امتصاص الحرارة 
  .وخاصة الكبيرة منها ) أ(
  ):منع وصول الأكسجين للمادة المشتعلة ( الخنق  -2

من الوصول إلى المادة المشتعلة أو ) الأكسجين ( ويعنى ذلك منع عامل الاشتعال المساعد 
طريق تغطية الحريق بمـادة  تخفيض نسبة وجوده في المنطقة المحيطة بالحريق ويتم ذلك عن 

، رغاوى على أسطح السوائل المشتعلةمناسبة تمنع وصول الأكسجين إليها كإلقاء الية إطفائ
كما يمكن استخدام مواد أخرى كالرمل وبخار الماء أو إطلاق عناصر نظيفة غـير قابلـة   
للاشتعال في المنطقة المحيطة بالحريق كغاز ثاني أكسيد الكربون أو المسـاحيق الكيميائيـة   



  

الوجينات حيث يؤدي ذلك إلى خفض نسبة الأكسـجين في المنطقـة   الجافة أو أبخرة اله
  .المحيطة بالحريق إلى أقل من النسبة المطلوبة لحدوث الحريق 

  
  ) :إزالة الوقود ( التجويع  -3

ويعنى ذلك منع امتداد النيران إلى مواد أخرى لم تشتعل ومحاصرا بحيـث لا تصـل إلى   
  .تغذية النار بالوقود حتى لا تستمر في الاشتعال  مواقع أخرى أو الحيلولة دون استمرار

  :وتتم عملية التجويع بأحد الطرق التالية 
  .إغلاق مصدر الوقود الذي يغذى الحريق 

 ضخ أو نقل السوائل سريعة الاشتعال من الخزانات المشتعلة إلى خزانات أخرى
 .عزل المناطق المحترقة عن التي لم تحترق بعمل مناطق عازلة 

  .ف الوقود باستعمال الماء أو مواد كيميائية أخرى تخفي
  :إزاحة اللهب أو نسفه  -4

اللهب بنسفه أو فصله عن مركز الاشتعال ، مثل استخدام المفرقعات في  ويتم ذلك بإزاحة
( إطفاء حرائق الآبار البترولية ، على أن يفوق معدل تسرب الغاز معدل حدوث الاشتعال 

  ) .ب أي كسر سلسلة تفاعل الله
  :نواتج الاحتراق  -تاسعا

  :يتخلف عن حوادث الحريق عدة نواتج وهي
  :غـازات الاحتراق   -1

وهي الغازات الناجمة عن الحريق والتي تبقى مختلطة مع الهواء حتى بعد انتهاء الحريق ، مثل 
غاز ثاني أكسيد الكربون ، وثاني أكسيد الكبريت ، وغاز  الهيدروجين ، وتعتمد كميـة  

وتعتبر هذه الغازات السبب .عية الغازات الناتجة عن الحريق على تركيب المواد المحترقة ونو
الأكبر للوفاة جراء حوادث الحريق ويكمن خطرها في التسمم نتيجة استنشاق الغـازات  

العـبري،    (السامة منها أو الصدمة العصبية الناجمة عن استنشاق الهواء القليل الأكسجين 
  ) .هـ 1413

  



  

  :اللهب  -2
، ؤيته بالعين اردة على شكل وهجهو الطاقة الإشعاعية الناجمة عن الحريق والذي يمكن ر

ويكمن خطره في حالة الفوضى الناجمة عن الخوف والرعب من الأذى أو الموت مما يؤدي 
  ) .م  2002أحمد ، .   ( إلى حدوث إصابات جسيمة 

  :الحـرارة  -3
في الهواء من مكان الحريق ويعتبر الهواء الساخن مؤذى وخطر هي الطاقة الحرارية اموعة 

على سلامة الموجودين لذا يجب عدم التعرض له بدون ملابس واقية حيث يسبب الحروق 
أو الموت بالصدمة الفجائية نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم أو توقف القلـب نتيجـة   

  ) .2002أحمد ، (السخونة الزائدة 
  :الدخــان  -4

غـير  ا غازات الحريق نتيجة للاحتـراق  ذرات الكربون والقطران الصغيرة التي تحملههو 
تكامل ، وجزئيات الدخان لها آثار ضارة على الإنسان حيث تمنـع الرؤيـة وتسـبب    الم

يونس (  عملالاختناق نتيجة لاستنشاق الدخان مما يؤدي إلى توقف الجهاز التنفسي عن ال
  ).هـ1411والحويطي ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الثالث طلبالم
  الطب والمستشفياتية عن تاريخ لمحة

  
ابتلاهم بالصحة والسقم وأنزل عليهم الأمراض وأنزل لكـل داء  ، منذ خلق االله البشر   

وباختلاف الحضارات فقد اختلف تعامل البشـر  ، دواء عرفه من عرف وجهله من جهل 
، السبب وإزالة المسـبب   مع هذا اال فمن سحر وشعوذة إلى تنجيم وخرافة إلى تحري

وقد عرفت بعض الحضارات طريق التداوي بشكل منظم نسبيا وفق إمكانات كل عصـر  
وعـرف السـامريون   ، فقد عرف المصريون القدماء منذ آلاف السنين صـناعة الطـب  

، السـعيد "(والبابليون الذين عاشوا في منطقة مابين النـهرين بعـض العلـوم الطبيـة     
  ).هـ1408

  
  :تشفيات قبل ظهور الإسلام المس/ أولاً
ويرجع تاريخ المؤسسات الصحية التي تمارس مهمة علاج المرضـى إلى مـا يقـارب       

وبرز في تلك الفترة أبو الطـب أبقـراط   . م وذلك في المعابد الإغريقية .سنة ق 1200
كما بلـغ الطـب   . الطبيب الإغريقي اللامع صاحب الأثر الكبير في ميدان الطب آنذاك

عندما ظهـرت معابـد   ، خلال العصر الذهبي للحضارة الإغريقية  ي ذروة تقدمهالإغريق
ظهرت في حضارات اليونان والرومـان  واعتبرت أول المستشفيات التي ، الآلهة الإغريقية 

 نوتروي المصادر التاريخيـة  أ ، وقد قيل أا استخدمت كمأوى للمرضى وللعبادة معا،
، يض لأشعة الشمس والهـواء الطلـق  لى تعريض المرالعناية في تلك المعابد قد ركزت ع

  .تباع نظام للراحة والتمرين والاستجمام والطعام وا
  .كما ظهرت المستشفيات في الهند تحت مسمى معابد الشفاء 

  .وتحت نفس المسمى كانت وجدت المستشفيات في مصر القديمة وفق الوثائق التاريخية
ية بالعبيد كداعم أساسي ومـؤثر للاقتصـاد   أما عند الرومان فقد وجدت مصحات للعنا

  )هـ1420،زيـالعن. (آنذاك



  

وتميزت المستشفيات القديمة ببعض السمات التي تلتقي مع الوضع الحالي للمستشفيات في 
  :بعض الأمور

  .استخدام المستشفى كمركز تدريب -1
 .لطبيةقيام الأطباء بإجراء العمليات الجراحية وتجبير الكسور ووصف العقاقير ا -2
  .دراسة تأثير العوامل البيئية المختلفة على حالة الصحة والمرض -3
استخدام المستشفى مكانا لإيواء المرضى وتقديم العلاج مع التركيز على صحة الفرد  -4

  .بتغذيته ونظافته مالشخصية من حيث الاهتما
  )22-21ص،1410،حرستاني.(الاهتمام بنظافة بيئة المستشفى الداخلية -5
وكما تم الإشارة إليه سابقا أن الطب اقترن بالسحر والشعوذة والتنجيم وعلاقة المرض    

ذلك ، جاءت المسيحية فيما بعد وغيرت هذا المفهوم بعض الشيء "بالأرواح الشريرة حتى
وقد بنيت بيوت للكهنـة كمستشـفيات   . أن المسيحية تؤمن بان المرض هو مشيئة إلهية

يواء المرضى والمسنين والمعوزين بحيث تمكن الكهنة مـن أن  صغيرة تحت ضغط الكنيسة لإ
وقد كانت تبعيات بعض الأماكن في بعض الأحيان إلى الأديرة في بعـض  . يعتنوا بالمرضى

  .المناطق الريفية والى الكاتدرائيات في المدن الكبيرة
 ـ 500وفي سنة     فى تـابع  م زودت المدن التابعة للإمبراطورية الرومانية القديمة بمستش

  )35ص،هـ1410،حرستاني" .(للكنيسة يعمل فيه مجموعة من المتطوعين
وذا نجد أن هناك اهتمام من الأديان بصحة الإنسان وتجهيز بعـض الأمـاكن للعـلاج    

كما تغيرت نظرة الناس إلى أسباب المرض والشفاء من كونـه  . يقصدها الناس للتداوي 
  .نه قدرة إلهيةمرتبط بالسحر والشعوذة والأرواح إلى كو

  
  : الطب والمستشفيات عند المسلمين /ثانياً
عندما كان المسلمون يحملون لواء المعرفة وقيادة العالم نحو الرقي في كافة االات كان    

أا "النظام يسود كل مظاهر حيام حتى قال المنصفين من علماء الغرب عن مستشفيام  
عندما تدخل من البوابة الكـبيرة تعـبر   .. العالم مثيلاً  مستشفيات مثالية وأطباء لم ير لهم

القاعة الخارجية حيث يذهب كل مريض لكي يعاينه الأطباء المساعدون وطلاب الطـب،  



  

ومن لا يحتاج إلى معالجة دائمة في المستشفى تعطى له وصفة فيحصل على الـدواء مـن   
رضون على رئيس الأطبـاء، ثم  أما الذين يحتاجون إلى الدخول إلى المستشفى يع. الصيدلية

شمس " (يذهب المريض إذا كان ذكراً إلى قسم الرجال، أما النساء فيذهبن إلى قسم النساء
  ). وكمال الدسوقي -ترجمة فاروق بيضون. العرب تسطع على الغرب

وفي الترجمة السابقة نجد اعترافاً من الكتاب الغربيين بمدى ما وصل إليه العرب من تقدم    
  . طب في تلك الفترةفي ال
ويحفظ التاريخ للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أنه قد أمر ببناء أول مستشـفى في     

هـ بدمشق، وحشد له مجموعة من الأطباء وأمر بالحجر على اذومين 88الإسلام عام 
ونشير إلى أن هذا العصر قد شهد إنشاء مستشفيات خصصت . كي لا يختلطوا بالأصحاء

أما في العصر العباسي فقد شيد العرب المستشفيات في بغداد ودمشـق  . اء المكفوفينلإيو
والقاهرة والقيروان وقرطبة وفي معظم أنحاء العالم الإسلامي، وكانوا يختارون أنسب موقع 
للمستشفى بعد مزيد من الدرس والبحث، هذا وقد أطلق العرب على المستشفيات تسمية 

بل كان العرب هم أول ، صر ذلك على مباني المستشفيات الثابتة ولم يقت) البيمارستانات(
هـ بناء على توجيه مـن  320من طبق فكرة المستشفى المتنقل أيام الخليفة المقتدر سنة 

سنان بن ثابت، وكانت الهيئات الصحية تجهز البيمارستان الجوال بالأدويـة والأغذيـة   
إلى الأطباء والصيادلة، ويرسل إلى الأنحـاء  والأشربة وجميع ما يلزم المريض هذا بالإضافة 
ثم اتسع نطاق المستشفيات الجوالة فكانـت  . النائية بصورة دورية أو عند حدوث الأوبئة

  ). 24ص ، هـ1410، رستانيح(في تنقلام كما ترافق الجيوش  ترافق الخلفاء والملوك
لسلطات إلى الإكثار من هذا ولقد حدت الحاجة الملحة التي أوجدا الحروب الصليبية با"

المستشفيات في سائر الأمصار خصوصاً في أيام الأيوبيين والمماليك في سوريا وفلسـطين  
خاصة، فامتلأت مدن الشام آنذاك بالمستشفيات من إنطاكية شمالاً إلى غزة جنوباً، وكان 

هذا هـ، 516أشهرها البيمارستان الكبير النوري في دمشق، بناه نور الدين محمود سنة 
ولسنا نجد ذكراً صريحاً للمستشفيات في الأندلس وفي المغرب الكبير قبل القـرن السـابع   
للهجرة، والجدير ذكره أن البيمارستانات تسير على نظام تام وعلى أصول مرعية لا تقل 

فالبيمارستانات كانت تنقسـم إلى قسـمين   . عن النظام الحديث في تنظيم المستشفيات



  

-76ص.م،ص1977عبد الـرحمن حكمـت،  " (وقسم للنساء قسم للرجال: منفصلين
77 .(  

ولعل ما يلفت النظر أن العرب كان نظامهم في المستشفيات التي أنشئوها على غرار النظام 
الحديث الذي تسير عليه مستشفيات هذه الأيام من حيث تقـديم العقـاقير والفحـص    

  . والنظافة والأكل والخدمة ونظام الأطباء
  
  :شفيات في أوروبا قبل وخلال عصر النهضةالمست/ ثالثاً
كانت العلوم الطبية والمستشفيات كمثيلاا من العلوم مغيبة تماما في الوقـت الـذي      

لم يكن المرضى يحظون بالمعاملـة  " سيطرت عليه الكنيسة على مجالات الحياة العامة حيث
ين ويعـذبون اـانين ولا   ، ويذكر أن بعض الملوك كانوا يحرقون اذومةالإنسانية اللائق

  ،)23-22طوقون، بدون سنة نشر، ص " (يكترثون بصحة المسجونين أو لحيام
وخلال القرن الرابع عشر الميلادي انتقلت مهمة إنشاء المستشفيات وإدارا وتشغيلها من 
الكنيسة إلى السلطات البلدية، وانصرف الاهتمام في القرن السادس عشر إلى التركيز على 

علوم الطبية التجريبية عندما بدأ الأطباء في محاولة إتباع أساليب علاجية تفوق معـارفهم  ال
وقدرام العلمية، وعلى الرغم من استمرار تدني مسـتوى العنايـة الطبيـة المقدمـة في     
المستشفيات حتى القرن السابع عشر إلا أنه حصلت في هذا القرن تطـورات رئيسـية في   

د تلك الفترة لم يطرأ أي تحسن ملحوظ على أوضاع المستشفيات ذلك اال ، ولكن وبع
خلال الفترة الممتدة من بداية القرن الثامن عشر إلى مطلع القرن التاسع عشر، فقد كـان  

النادر أن ينجو المريض الذي تستدعي حالته إجراء جراحة، وعلـى خـلاف ذلـك    من 
منتصف القرن العشـرين تقـدماً   شهدت الفترة الممتدة من مطلع القرن التاسع عشر إلى 

ات الحديثـة  عظيماً في مجال العلوم الطبية، وكان لهذا الارتقاء الأثر في تأسيس المستشـفي 
  ). 26، صهـ 1410حرستاني،" (وطب القرن العشرين

إن التقدم الطبي الذي نراه اليوم عند الغرب ما هو إلا امتداد واستفادة اتمع لديهم ممن    
ولعل مستقاهم الأكبر كان مما قام به العرب من دراسات وبحوث .تمعات سبقهم من ا

سواء من الناحية العلاجية أو وضع الأسس الإدارية والتنظيمية للمستشفيات وهـذا مـا   



  

وهذا المنهج  وللأسف هو ما يطبقه الغرب . اعترف به الكتاب والعلماء الغربيين أنفسهم
  .التغني بأمجاد الماضي التليدويكتفي أصحاب الفضل الأول ب، والشرق 

  
  : المستشفيات في المملكة العربية السعودية/ رابعاً
تعتبر الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية التي يشارك فيها بعـض الـوزارات      

وحيث . والمؤسسات الرسمية والأهلية شاهداً من الشواهد والإنجازات الحضارية في بلادنا
نا مع الكثير من مثيلاا في العالم من ناحية التجهيزات والعلاج والأطباء تتساوى مستشفيات

وهـو  . مما جعل المواطن السعودي يجد أرقى أنواع العلاج في مستشفيات بلاده. والفنيين
الأمر غير المستغرب عندما نشاهد سعي وزارة الصحة إلى تحقيق الرسالة السامية المتمثلـة  

شاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية بما يتماشى توفير الرعاية الصحية الب
مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهن الصحية وبما يحقق رضا المسـتفيدين مـن   
المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال رفع مستوى الوعي الصـحي وتحقيـق   

على مختلف مناطق المملكـة إلى جانـب    نوعاً ًو العدالة في توزيع الخدمات الصحية كما
م ورفـع كفـاءم   اهتمام الوزارة بأوضاع منسوبيها والعناية بتدريبهم وتأهيلهم وتحفيزه

 تيقدمونـه مـن خـدما    مـا  مسـتوى  بـا علـى  يـنعكس إيجا  مستمرة بما بصفة
www.moh.gov.sa)(.  

هـ فـإن  1425لعام  ما صدر من وزارة الصحة بالتقرير الصحي السنوي لىواستناداً إ  
النهضة التنموية السعودية الشاملة في كل مجالات الحياة والتي كانت فخر لأبناء هذا البلد 

فإن المرافـق  . وما حوته من رفع مستويات الحياة في كل أشكالها لرفاهية الفرد السعودي
الصحية والمستشفيات قد وثبت وثبة كبيرة جداً سواء كان ذلك ما شاركت بـه وزارة  
الصحة أو المؤسسات الرسمية الأخرى أو القطاع الخاص، حيث تعتبر الآن المستشفيات من 
أكبر شواهد الحضارة السعودية وذلك لما توفر مـن المبـاني والمرافـق الصـحية وبنـاء      
المستشفيات والإمكانيات الطبية العالية، وما تم توفيره من الكوادر البشرية والمعدات الطبية 

عالية، وما أنجز من بعض المرافق الصحية المتخصصة جعلت المواطن يحظـى  ذات التقنية ال
بأرقى أنواع العلاج الطبي، بل سعى الكثير من الناس من خارج هذه البلدة قاصداً طلـب  



  

ولقد جاء كل هذا لما أولته الدولة لهذا المرفق المهم من . العلاج في هذه المرافق المتخصصة
ويعتبر من أهـم  . في مصاف الدول المتقدمة في هذا اال رعاية ودعم مادي، مما جعلها

أهداف الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية تأمين سبل الوقاية الصحية باعتبار أن 
، كذلك توفير العلاج ااني للمواطنين والمقيمين، وإسـتراتيجية  )الوقاية خير من العلاج(

  . تشار الأوبئةالقضاء على الأمراض السارية ومنع ان
لقد بدأت النهضة الصحية في هذا البلـد عنـدما   "نفس التقرير السابق ،  لىواستناداً إ   

هـ وأصـدر  1344وذلك في العام ) دائرة الصحة(أنشئت في مكة المكرمة دائرة سميت 
مرسوماً بالموافقة على ميزانيتها وعلـى   –يرحمه االله  –جلالة الملك عبد العزيز آل سعود 

فها بتأسيس مستشفيات ومستوصفات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة تكلي
مديرية الصـحة العامـة   (إلى ) دائرة الصحة(هـ أبدل اسم 1345والطائف، وفي عام 

برئاسة النائب العام ) مجلس صحي(وتألف . وألحقت بديوان سمو النائب العام) والإسعاف
ير الصحية التي ترد من مختلف المناطق، ويقرر الس ما يجتمع مرة في الشهر لدراسة التقار

يراه في تحسين المستوى الصحي، واتخاذ التدابير لمكافحة الأوبئة وعلاج المصابين ورعايـة  
الصحة العامة وبخاصة في موسم الحج، كما يقوم الس بإطلاع الحكومة عن الأوضـاع  

والإسعاف تضم عـدداً محـدوداً مـن    الصحية في البلاد، وكانت مديرية الصحة العامة 
  . الموظفين، كما كانت الإمكانيات المتوفرة ضئيلة أيضا

هــ  1350بعد ذلك تم إلحاق مديرية الصحة العامة والإسعاف بوزارة الداخلية عام    
  . هـ عندما ألحقت بديوان رئاسة مجلس الوكلاء1353وظلت مرتبطة ا حتى العام 
ادية للدولة آنذاك، لم يمكن المديرية من تحقيـق إنجـازات   على أن ضعف الإمكانيات الم

ملحوظة، بحيث لم يكن عدد أسرة جميع المستشفيات يتجاوز ثلاثمائة سرير حـتى العـام   
  . هـ1365

ومع تحسن موارد البلاد كان أداء مديرية الصحة العامة والإسعاف يتطـور ويميـل إلى      
ـ إنشاء مستشفيات في كل من مكـة  ه1369التحسن السريع بحيث أمكن حتى العام 

المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف والرياض والأحسـاء بالإضـافة إلى عـدد مـن     
وكان التوسع الذي تحقق بأعمال ونشـاطات مديريـة الصـحة العامـة     . المستوصفات



  

هـ المرسـوم  26/8/1370والإسعاف داعياً لتحويلها إلى وزارة قائمة بذاا فصدر في 
   وذا بدأت الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة . الخاص بذلك الملكي

ثم تغير اسمها إلى ) المندوبيات(كان أهم سماا إنشاء فروع صحية في مختلف المناطق دعيت 
فكانت كل مندوبية مسئولة عن كل مـا يتعلـق بالرعايـة    ) مديريات الشئون الصحية(

ستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية وما تطلبه من أجهـزة  الصحية بمنطقتها من م
  . بشرية فنية أو إدارية

بعد ذلك استمر التطور المطرد في القطاع الصحي بالمملكة حتى بلغ عدد المستشـفيات     
مستشفى عن  13مستشفى بزيادة  213  هـ1425وأسرا التابعة لوزارة الصحة عام 

معدل الأسـرة للسـكان     وأصبح. سريراً  30020هـ وبلغ عدد الأسرة 1424عام 
نسـمة    755نسمة مـن السـكان أي سـرير لكـل      10.000سرير لكل  13.2

www.moh.gov.sa)(..  
هذا بالإضافة إلى ما تقدمه الجهات الحكومية الأخرى من خدمات طبية، حيث بلغـت     

) سريراً 9119(مستشفى، وبلغ عدد الأسرة ا ) 54(المستشفيات التابعة لهذه الجهات 
بالإضافة إلى عدد كبير من الوحدات والمستوصـفات الطبيـة، ومـن هـذه الجهـات      
المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للوزارات الأخـرى والشـركات الحكوميـة    
والوحدات الصحية بوزارة التربية والتعليم، وتؤدي جميعها دوراً هاماً في مجال الخـدمات  

  . بصورة فعالة وإيجابية في هذا اال بجانب وزارة الصحةالصحية والطبية وتساهم 
كما ساهم القطاع الخاص في النهضة الصحية التي تشهدها المملكة بدور ملموس مـن     

خلال دعم الدولة وتشجيعها لهذا القطاع، مما ساعدها على إنشاء وتجهيـز المؤسسـات   
ف مناطق المملكة، حيث بلغ عـدد  الطبية الخاصة، الذي انتشرت في المدن والقرى في مختل

مستشفى كما ظهر في تقرير وزارة الصـحة لـنفس الفتـرة    ) 87(المستشفيات الخاصة 
 622(، وبلغ عدد المستوصـفات الخاصـة   )سريراً 8491(وتتضمن هذه المستشفيات 

  .)(www.moh.gov.sa. تقريباً) مستوصفاً
  
  



  

  : تصنيف المستشفيات/ خامساً
لذي شهدته الحياة الحديثة افرز متطلبات وحاجات لم تكن موجودة إن التطور المذهل ا   

ديد من النظم الفرعية المتكاملـة  المستشفى كنظام يضم الع إلىفي الماضي من خلال النظر 
، ونظام الخدمات الفندقية ،المتمثلة في نظام الخدمات الطبية ونظام الخدمات الطبية المعاونة 

الأمر الذي انعكس علـى أوضـاع    ،)81ص،م2000،ةعليو(ونظام الخدمات الإدارية 
المستشفيات وجعل من الضروري مجاراة هذا التطور بتقديم خدمات صحية بأشكال مختلفة 

هو مرتبط بتبعية تلك المستشفيات ومنها ما يطول موقع المستشفى ومنـها مـا    منها ما
  .يتعدى ذلك إلى التخصص في مجال الطب

  
  : اط الإشراف والملكية تصنيف المستشفيات حسب أنم -1
  : المستشفى الحكومي -أ

  . الدولة مثل مستشفيات وزارة الصحة إلىوهو الذي يدار وترجع ملكيته 
  : وينقسم إلى قسمين: المستشفى الخاص -ب

المستشفى الخاص الذي تملكه جهة لفعل الخير ولا دف من ورائـه إلى تحقيـق    -الأول
عض الشركات الصناعية أو إحدى الجمعيات الخيرية أو الربح كالمستشفيات التي تملكها ب

  . المنظمات الاجتماعية
مستشفى خاص تملكه منشأة أو فرد أو مجموعة من الأفراد دف تحقيـق الـربح    -الثاني

  ). 9،ص1410حرستاني،(كمشروع تجاري 
  
  /تصنيف المستشفيات من الناحية الإكلينيكية  -2

  : ين أساسيين هماتصنف المستشفيات وفق ذلك إلى نوع
وهو المستشفى الذي تتوافر فيه جميع الخدمات الإكلينيكية والطبيـة  : المستشفى العام -أ

  . لمعالجة وتشخيص مختلف الحالات العامة



  

وهو المستشفى الذي تتوافر فيه خدمات إكلينيكية متخصصة : المستشفى التخصصي -ب
مستشفى العيـون، ومستشـفى    لمعالجة حالات مرضية معينة مستشفى الصحة النفسية،

  . الأطفال
وينبغي أن نذكر هنا أن الاتجاه الحديث يميل نحو المستشفيات العامة المتخصصة في مجالات 
طبية معينة كإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح في المستشفى العسكري بالرياض رغم 

زراعـة الكبـد    أو إجراء عمليات). مستشفى عام(أن المستشفى العسكري يعتبر تصنيفه 
الطبيـة الـتي    زوكما هو الحال في مدينة الملك عبد العزي، بمستشفى الملك فهد بالرياض

  . أحرزت سمعة عالمية عالية في مجال جراحات فصل التوائم السيامية
  : تصنيف المستشفيات من حيث السعة السريرية -3

  : كما قسمت المستشفيات من حيث السعة السريرية على النحو التالي
  . سريراً يعد أصغر مستشفى 50حتى  -أ
  . سريراً يعد مستشفى صغير 150إلى  50من  -ب
  . سريراً يعد مستشفى متوسط 600إلى  150من  -ج
-54هـ،ص1405الششتاوي،"(سريراً يعد مستشفى كبير  1000إلى  600من  -د

57 .(  
  :تصنيف المستشفيات من حيث الشكل والموقع -4
وهي المستشفيات التقليدية والتي تشيد في موقع مأهول على الدوام : ةالمستشفيات الثابت -أ

  .لتقديم الخدمة الطبية فيه على مدار العام
وهي التي تقدم خدمة مؤقتة في حالات خاصة مثل المستشفيات : المستشفيات المتنقلة -ب

  الميدانية التي تقدمها الجيوش ومستشفيات الإغاثـة الـتي تقـدم خـدماا في حـالات     
  .بل وهناك المستشفيات ذات الأغراض التجارية،الكوارث

وهي على عدة أشكال فمنها المستشفيات المحمولة جوا والمستشفيات المحمولة بحرا وهـي   
وتتحرك ،عبارة عن مستشفيات كبيرة الحجم مجهزة بكاملها لكي تكون مستشفى عائم "

يـز بارتفـاع مسـتوى الـدخل     بين العديد من المدن الساحلية ولا يسيما تلك التي تتم
فعلى سبيل المثال تتردد على مدينة دبي في دولة الامارات العربيـة المتحـدة   ، للمواطنين 



  

سفينة للعلاج كل شهر معين من السنة وتتحرك الى موانئ أخـرى في البحـرين وقطـر    
والمستشفيات المحمولة برا مثـل المستشـفى   ) 81ص ،م1998،المصري" (وسلطنة عمان

  .التابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع الميداني
بالإضافة إلى بعض التصنيفات الجانبية للمستشفيات من حيث مـدة الإقامـة وجـودة    

  . الخدمات والرسوم المترتبة على المرض وطريقة الدفع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الرابع طلبالم
   :السلامة الوقائية  

مة التي ترتبط بالقيم التي يؤمن ـا،  ترتبط فلسفة الإنسان في الحياة بفلسفته في السلا
كما أن وعي الإنسان بأهمية السلامة له علاقة بقيمـه تجـاه مسـؤولياته الاجتماعيـة،     
ومواطنته، والأخلاقيات الاجتماعية السائدة، ويرتبط تقدم الإنسان بالقدر الـذي يوليـه   

  ) .3-2ص: م1993الثبيتي، . (لسلامته

في بيته وعمله وسيارته، وطريقة تحقيق ذلك هي أن  والسلامة أن يكون الإنسان آمناً
يكون لديه الحد الأدنى من الوعي الوقائي لوسائل الأمان والسلامة والذي يتناسب طرديا 
مع الوعي العام والثقافة لدى الإنسان على أن يلازم هذا الوعي التقيد بمتطلباته حـتى لا  

فاجأ الناس بالحوادث التي يجهلون معظم أسباا وطرق الوقايـة منـها ومكافحتـها   ي .
  ) .5ص: المحمدي، مجلة السلامة (

وليس هناك تعريف متفق عليه للسلامة الوقائية، ويعرض الباحـث أهـم تعريفـات    
  :السلامة الوقائية كالتالي 

مجموع الإجراءات المتخذة لمنع تسبب حادث طبيعي أو بفعل  ": تعني السلامة الوقائية
فهي تشمل وضع وتطبيق سياسات . ثة أو حالات طوارئ ناتجة عنهالإنسان في وقوع كار

وبرامج بعيدة المدى دف إلى التحذير أو منع الكوارث الناجمة عن حـادث طبيعـي أو   
  ) .312 ص:هـ1408أورفلي، . (بفعل الإنسان

مجموعة التدابير والإجراءات الوقائيـة؛ القصـد منـها حمايـة الأرواح      ": أو هي
مجموعة الأساليب الهندسية والتنظيمية والتثقيفيـة  ": أو. "المخاطر المحيطة والممتلكات من 

أو ). 1: ت. المديرية العامة للدفاع المدني، د. ("التي دف إلى حماية الإنسان والممتلكات
الحوادث : التقليل من الإصابات والخسائر الناتجة عن الأعمال غير المدروسة، مثل ": هي

  ) .10ص: هـ1413الثبيتي، . ("والكوارث الطبيعية

  

  



  

  :السلامة الوقائية  وتطور نشأة / أولاً

لا  الإنسـان والـتي  إن حاجة الأمن والسلامة من الحاجات الضرورية والفطرية لدى 
هذه الحقيقة عنـدما حـدد حاجـات    ) ماسلو( وقد أدرك يمكن أن يصفوا عيشه بدوا

بالمرتبة الثانية من حيـث  والحماية تأتي  الإنسان الأساسية، وقرر أن حاجة الإنسان بالأمن
لحاجات الإنسان الفسيولوجية إلا أن الإسلام قد قرر هذه الحقيقة قبل ذلـك  ا الأهمية بعد

 ] الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خـوفٍ   [: بكثير وهو ما يتضح من قوله تعالى
  ] .4: قريش[

وبقدر السلامة منذ أن أوجده االله على وجه الأرض، لذلك فقد اهتم الإنسان بالأمن و
من  فقد تولدت بالتماشي مع ذلك أشكالا جديدة، التطور الذي طال كافة مناحي الحياة 

طور خلال بدوره ناله نصيب من الت مفهوم السلامةفان دد الإنسان وبالتالي التي  خاطرالم
فعندما كانت الحياة بدائية وبسيطة كانت  المراحل التي خطتها الحياة الإنسانية في مراحلها،

الأمطار والأعاصير والـزلازل  : المخاطر التي تواجه الإنسان مرتبطة بالمخاطر الطبيعية مثل
وغيرها، ولم يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام هذه المخاطر، بل تعامل معها بقدر علمه 

ختراع الآلة، ووجود المصـانع  وإمكاناته في ذلك الوقت، ومع تطور الحياة ونشأة المدن وا
ذات الأنشطة المختلفة بدأت المخاطر تتزايد وبدأ الاهتمام بالسلامة يتزايد كذلك، حيث 

قانون لمنع وقوع الحرائق والحماية منها، كما كان تـأثير  ) م 872(صدر في فرنسا عام 
يقضي قانون ) م1177(الكنيسة في بريطانيا واضحاً على سن القوانين، حيث صدر عام 

) م1189(الكنيسة لما تشكله من خطر عليها، وفي عـام  ب المحيطةبإزالة المباني والأكواخ 
صدر قانون يلزم أن تكون جدران المباني من الحجارة وسقوفها من الألواح الإردوازيـة  

هي ألواح صخرية تكونت عبر السنين من الوحل الناعم في قاع الـبحيرات والبحـار   (
، كمـا صـدر في   )الوحل فأصبح الصخر الوحلي المسمى إردوازاالداخلية وتقسي هذا 

، وأوجـد  )م1566(بريطانيا قانون يحدد كمية الوقود الذي تحتفظ به المخابز في عـام  
أول إدارة للإطفاء بأمريكا بمدينة فيلا دلفيا، وظهرت ) م1736(عام ) بنيامين فرانكلين(

تشارلستون في نفس العام كانت تفرض  شركة للتأمين هي الأولى أيضاً بأمريكا في مدينة
أقساطاً للتأمين على أصحاب المنازل المؤمنين بناء على قاعدة زيادة المخـاطر، وفي عـام   



  

تم إنشاء المنظمة الوطنية للحماية من الحريق وذلك للعناية وتطـوير وسـائل   ) م1896(
  ).12 – 11: هـ1419الشغيثري، . (الوقاية من الحريق ومعدات إخماده

دراك اتمعات جميعها لأهمية السلامة، وأا لازمة لاسـتمرار عمليـة التنميـة    ولإ
الشاملة، ومع بداية القرن العشرين بدأ نشاط المهتمين بالسـلامة ومفكـري اتمعـات    
الصناعية في الإعداد لحركة سلامة منظمة فتكونت منظمات وهيئـات تعـنى بشـؤون    

أصحاب المصانع بتعويض المصابين في الحـوادث،   السلامة، وجرى سن القوانين التي تلزم
وحينئذ أخذ أصحاب المصانع بتحسين ظروف العمل لتقليل التعويضـات الـتي كـانوا    

لكـل مليـون   ) 21.000(يدفعوا للمصابين، فعلى سبيل المثال انخفضت الوفيات من 
مصـطفى وآخـرون،   . (م1923عـام  ) 14.500(م إلى 1912ساعة عمل عـام  

 رات والندوات حول السلامة ومنـها  كما جرى عقد العديد من المؤتم ).3: هـ1403
مؤتمر السلامة الصناعية الذي عقد في أمريكا الذي نظمته جمعية مهندسي الحديد والصلب 
والكهرباء، وترتب على هذا المؤتمر تكوين الهيئة القومية للسلامة حيث أطلق عليها فيمـا  

طور هذا الس وأصبح يهتم بجميـع نشـاطات   وقد ت »مجلس السلامة الوطني  «بعد 
) 30: هـ1418الزهراني، . (السلامة ومنع الحوادث مع التركيز على السلامة الصناعية

.  

صدر نظام منع الحرائق عن الحكومة العثمانية، والذي أصدرته ) هـ1306(وفي عام 
ا في البلاد العربية ضمن مجموعة القوانين المعمول ) م1930(المطبعة العلمية ببيروت عام 

التي كانت تتبع الحكم العثماني، وتضمن هذا النظام مبدأ هاماً من مبادئ السلامة هو منع 
ت ااستخدام المواد القابلة للاشتعال من قبل الأفراد، وقد شدد كذلك على سلامة المعـد 

ر وعالج تحديد المسئولية عن الحريق، وبالتالي فإن هذا النظام قد صـدر قبـل أن يصـد   
عن الحماية من الحوادث الصناعية والذي تضمن مبادئ ) م1931(كتابه عام ) هنيرتسن(

  ) .27: هـ1413البطى، . (وأسس سياسية في السلامة لازالت تطبق حتى اليوم

ظهرت في أوروبا قوانين السلامة الجماعية، للضمان الاجتماعي ) م1945(وفي عام 
عاملين من المخاطر الصناعية التي ددهم وذلك والتي تحولت إلى صندوق جماعي لحماية ال

بمنحهم التعويضات المستحقة في حالة عدم قدرم على العمل عند تعرضهم لحادث عمل، 



  

للسلامة والصحة المهنيـة ممـا أدى إلى   ) وليامز ستايجر(صدر قانون ) م1970(وفي عام 
 ـ ) م1976(، وفي عـام  ء إدارة السلامة والصحة المهنيـة  إنشا انون السـلامة  ظهـر ق

والمسئوليات المحددة للحوادث في ميدان العمل الصناعي، ومع ظهور اموعة الأوروبية في 
 ـ  ين عـامي  المحافل الدولية صدرت عدة تشريعات موحدة على الصعيد الأوروبي مـا ب

ل معظمها السلامة والأمن الصناعي لحمايـة العـاملين   تناو) م1992(حتى ) م1981(
  ) .7: هـ1419العريفي وآخرون . (ة الإنتاجيةوتأمين سير العملي

ضرورة ملحة نظـراً لتعـدد مصـادر     بات وفي وقتنا الحاضر فإن الاهتمام بالسلامة
المخاطر بتعدد الاختراعات والابتكارات وتقارب أقطار العالم المترامي الأطراف بفضـل  

 ةاديز علىأثر  لكذل وقد كانالتقدم في وسائل الاتصالات والمواصلات ونظم المعلومات، 
ية الأخطار التي دد الإنسان، وهو الأمر الذي يحتم زيادة الاهتمام بالسلامة الوقائ وتنوع

  .ومتطلباا وضرورة التقيد ا

  :السلامة من منظور إسلامي  / ثانياً

للسلامة من المنظور الإسلامي مفهوم واسع، كما أن لها أهميتها ومكانتها ووسـائل  
  :ما يوضحه الباحث كالتالي تحقيقها، وهو 

  :المفهوم الإسلامي للسلامة الوقائية  – 1

تشمل السلامة في المفهوم الإسلامي؛ سلامة الدين والنفس والعقل والنسـب والمـال   
والإنسان والبيئة والوقاية من المشكلات والأضرار قبل وقوعها، والتعامل معهـا إذا مـا   

سبق الإسلام اتمعات الغربيـة ومفكـري    وقعت وقد تم إيضاح ذلك فيما سبق، ولقد
السلامة في الدعوة إلى السلامة الوقائية، وكانت نظرته إليها أعم وأشمل من النظرة الماديـة  
التي دفعت هذه اتمعات إلى الاهتمام بالسلامة، فنظرة الإسلام للسلامة هي نظرة إنسانية 

العـالم،  . (أنينة والأمن والسلامة والراحةورحمة تتعدى المعنى المادي المحدود إلى معنى الطم
  ) . 8: هـ1403وآخرون، 

، سـنة  ألف وأربع مائة أكثر من وبذلك يمكن القول أن الإسلام اهتم بالسلامة منذ
ومنذ أن أمر االله تعالى محمداً صلى االله عليه وسلم بأن يصدع بالحق، ويدعو إلى شريعة االله 



  

  .الخاتمة 

  :الإسلام السلامة الوقائية في  – 2

لقد أعلى الإسلام من شأن السلامة الوقائية، ودعا إلى الأخذ بمتطلباا، وقد قامـت  
  :من ذلك  ρالأدلة الكثيرة على ذلك من كتاب االله وسنة نبيه محمد 

  ].71:الآية ،لنساءاسورة [ ] يا أَيها الَّذين آمنواْ خذُواْ حذْركُم [: قوله تعالى

م الإسلام بالسلامة الوقائية وعنايتها ا أنه اعتبر السلامة أُمنيةً وغاية ومن وجوه اهتما
وعد اللَّه الَّذين آمنوا مـنكُم وعملُـوا الصـالحات     [: في الدنيا والآخرة، قال تعالى

ملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسي   لَيالَّـذ مهيـند ملَه نكِّن
سـورة  [ ] يشرِكُونَ بِي شيئًا ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ

  ].55: الآية، النور

فقد وعد االله المؤمن، إذا عبده وحـده بالاسـتخلاف في الأرض، وتمكـين الـدين     
 ـ1416الطريقـي،  . (ل عليه الأمن والسلامة والاستقراروإظهاره، وأن يح  -17: هـ

18.(  

وقد تناولت السنة النبوية المطهرة السلامة في مواضع على سبيل التخصيص لأمر مـا  
تجر الفتيلة فجاءت ا  فأخذتقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه انه قال جاءت فارة ف

تي كان قاعدا عليها فأحرقت منـها مثـل   على الخمرة ال ρفالقتها بين يدي رسول االله 
نمتم فأطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هـذا   إذا«موضع الدرهم فقال 

  ) .رواه أبو داود وصححه الحاكم. (»فتحرقكم 

جاءت كما ناقشت السنة المطهرة السلامة على سبيل الإجمال في مواضع أخرى فقد 
إلى االله داعياً بأن يمنحه السلامة والعافية في الدنيا  بدالع أن يلجأ ρتوجيهات النبي الكريم 

  :والآخرة ومن ذلك 

من النبي أن يعلمه شيئاً يسأل االله به قال له  ρفعندما طلب العباس بن عبدالمطلب عم النبي 
ρ  :» علمني شيئاً أسأل االله بـه،  : فمكثت أياما ثم جئت فقلت: ، قالسل االله العافية

رواه . (»االله العافيـة في الـدنيا والآخـرة    يا عم رسول االله سل يا عباس،: فقال لي



  

 ) .الترمذي

مفهوم السلامة الوقائية في الإسلام مفهوم واسع يشمل الفرد والجماعـة في   ولقد كان    
كل الشؤون والميادين الدينية والدنيوية، والمادية والمعنوية والفكرية والاجتماعية والسياسية 

ها، ولم تكن نظرته محدودة في نطاق المفهوم الضيق للسلامة المتداول بين والاقتصادية وغير
أكثر الناس والمتمثل في حماية الأرواح والممتلكات بل إن السلامة في المفهـوم الإسـلامي   
أشمل وأوسع من دائرة الأرواح والممتلكات، فهي تشمل بالإضافة إلى االات الأخـرى  

ت الخمس المتمثلة في الدين والنفس والعقل والعرض والمـال  السابقة المحافظة على الضرورا
الطريقـي،  . (وهذه من أعظم مقاصد الإسلام وأهدافه من وراء تشـريعاته وأحكامـه  

 ).19: هـ1416

منـذ  من اهتمامه بكرامة البشر عموماً، ف جزءا بالسلامة الوقائية الإسلام وكان اهتمام    
يقوم ) المُحتَسِب(عن الأسواق والصناعات يسمى  تأسيس الدولة الإسلامية أوجد مسؤولاً

بتطبيق القوانين الشرعية فيها، وكان من ضمن اهتماماته العمل علـى سـلامة العمـال    
والسكان ااورين للصناعات ومرتادي الأسواق ومتابعة أصول السـلامة فيهـا، وقـد    

ممارسة عملهم في  منع الطباخين من: وضعت كتب الحسبة قواعد للتوقي من الحرائق منها
منتصف الليل ووقت السحر تجنباً لوقوع الحرائق، ومنع الخبازين من العمل قبل الفجر، لما 
في ذلك من قلة الانتباه بسبب النعاس عند القيام من النوم، والطلب من الحدادين باتخـاذ  

رة حاجز بين دكاكينهم وبين الشوارع حتى لا يتطاير الشرر إلى الطريق وما به مـن مـا  
في ترتيب مواقـع الحـرف في   يتدخل ودواب ومواد قابلة للاشتعال كما كان المحتسب 

السوق حسب نوع النشاط، فألزم أهل الصناعات التي تستعمل مواقد النار لصهر المعادن 
قـاري،  . (أو غيرها أن تكون مصانعهم في غير منطقة القماشين لتلافي الحرائق وهكـذا 

 ) .85: هـ1416

الأخذ بقواعد ومتطلبات السلامة عند تصميم في الحسبان الدين الإسلامي  ولقد وضع    
، يقول ابـن القـيم في   قبل كل النظريات الحديثة  المباني، ومراعاة جوانب الأخلاق فيها
كانت من أحسن منـازل   «: ومساكن صحابته  ρكتابه زاد المعاد عن مسكن الرسول 

ن، وتمنع ولوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط المسافر تقي الحر والبرد وتستر عن العيو



  

ثقلها، ولا تعشش فيها الهوام لسعتها، ولا تؤثر عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهـا،  
وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليها بل وسط، وتلك أعدل 

نها فينحصر، ولا تفضل عنه بغير المساكن وأنفعها، وأقلها حراً وبرداً، ولا تضيق عن ساك
فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها، بل  منفعة ولا فائدة، فتأوي الهوام في خلوها، ولم يكن

 ـ1405، 4هــ، ط 751ابن القيم الجوزية، ت . (»رائحتها من أطيب الروائح : هـ
238. (  

لسـعادة  إن هدف السلامة الوقائية في الإسلام بناء على كل ما سبق يتمثل في تحقيق ا
الكاملة للإنسان في معاشه ومعاده، وهو هدف أعم وأشمل بكثير من أهـداف السـلامة   

  .الوقائية لدى مفكري السلامة في كل أقطار الدنيا 

  

  :أنواع السلامة  / ثالثاً

  :للسلامة أنواع متعددة، بالنظر إلى عدة اعتبارات متباينة، تتمثل في 

  :هي  من المنظور الشرعي أنواع السلامة – 1

سلامة الدين وذلك بتنقية العقيدة من الشوائب الشركية والالتزام بالعيادات والأحكام  -أ
  .التي شرعها االله وعلى النحو المقرر شرعاً 

سلامة النفس والمراد ا جنس النفس الإنسانية الحية والتي جاءت الشريعة لحمايتـها   -ب
 .والمحافظة عليها من المهالك والأخطار 

 .مة العقل من كل الأسباب التي تؤدي إلى تعطيله عن أداء مهمته سلا -ج

 .سلامة النسب والعرض من كل ما يلوثه  -د

  .سلامة المال من كل ما يتهدده  -هـ

 
 :، تتنوع السلامة إلى توقيت الإجراء ومن حيث  – 2

 .الوقاية من المشكلات والأضرار قبل وقوعها  -أ

  .ار إذا وقعت التعامل مع المشكلات والأضر -ب



  

والحذر من الأضرار والحوادث ونحوها قبل أن تقع وذلك بالأخذ  الحيطةأخذ : فالأول يعني
في كيفية التعامل مع المحذور : بالأسباب المشروعة لاتقاء حصول المحذور، وأما الثاني فهو 

 إذا حصل سواء أكان مرضا أم حادثا، أم كارثة كونية طبيعية، وذلك بمحاولة التخفيـف 
  ) .8-7: هـ1416الطريقي، . (من النتائج والآثار الناجمة عنها

 :ومن حيث الهدف المراد حمايته ، فهي نوعان هما  – 3 

 .سلامة الإنسان من كل ما يتهدده أو يحيط به من أخطار  -أ

 .سلامة البيئة بعدم إفسادها  -ب

  

  :أهداف السلامة الوقائية  / رابعاً

ائية في الوقت الحاضر، بعد زيادة المخاطر والأخطار الـتي  ازدادت أهمية السلامة الوق
أضحت تحيط بالإنسان من كل جانب نظراً للتطور الهائل الذي شهدته الحياة الإنسـانية  
والذي نجم عن تعدد وسائل التقنية وزيادة المخترعات والمبتكرات الحديثة في المؤسسـات  

  .والمصانع والمنازل 

وقائية في أي مجتمع هو حماية الأرواح والممتلكـات مـن   والهدف الأسمى للسلامة ال
الحوادث والأخطار على اختلاف مصادرها، ويتفرع من هذا الهدف الرئيس الأهـداف  

  :التالية

  :أهداف اجتماعية  –1

يعد الفرد هو النواة الأولى للمجتمع، وهو قائد المسيرة الاجتماعية وهدفها؛ لـذلك  
صى سبل الحماية والسلامة له يعد في ذات الوقت حفـاظ  فحمايته من المخاطر وتحقيق أق

على كيان اتمع، ويعد الالتزام بالسلامة في أي مجتمع سمةً حضاريةً لهذا اتمع، فحماية 
تعـود  ؛ فإن نسبةً كبيرةً من الحـوادث  أخرىومن ناحية . الفرد إذن هي حماية للمجتمع

لحادث عاهة مستديمة أو وفاة، فإذا وقع ا عنقد ينجم  انه أسرة المصاب، إذ ىبالضرر عل
هذا الحادث بعائل الأسرة ومصدر رزقها فإن الأسرة تصبح بلا عائل ، الأمر الذي قـد  

التفكك الأسري أو التصدع الأسـري، وتشـرد   :  منهايترتب عليه جملة من المشكلات 



  

في البنـاء  أفرادها الذي قد يؤدي م إلى سلوك الجريمة ، فإذا كانت الأسرة هـي لبنـة   
، ويـؤدي إلى  قد يؤثر على اتمع سـلبا الاجتماعي فلا ريب أن أي خلل في هذه اللبنة 

  .الاجتماعية به  المشكلاتانتشار 

  

  :أهداف صحية  – 2

مـن الأمـراض والعاهـات     الحفاظ على الإنسان سليماًً  دف السلامة الوقائية إلى
لسلامة الوقائية عامل هام في منع الحوادث أو والإصابات، إذ إن الالتزام والتقيد بمتطلبات ا

. تقليلها وبالتالي الحد من الإصابات والعاهات والأمراض المهنيـة والخسـائر في الأرواح  
  ) .4: هـ1407الدفاع المدني، (

  :أهداف اقتصادية  – 3

خسائر في الأرواح تخلف في العادة الحوادث والأخطار التي يتعرض لها أفراد اتمع إن 
الممتلكات، أو فيهما معاً، وهذه الخسائر يترتب عليها آثار اقتصادية كبيرة، فبالإضافة إلى و

الخسائر في الممتلكات التي تترتب على الحوادث والأخطار، هناك الخسائر الناجمـة عـن   
، تمع جزءاً من قوتـه الإنتاجيـة  الإصابات والعاهات وهذه الخسائر تتمثل في فقدان ا

الة على اتمع، كما تؤدي الخسائر في الأرواح إلى أن يفقد اتمع شـريحة  وتحولها إلى ع
من قوته العاملة، وهكذا تؤدي الحوادث والأخطار والمخـاطر إلى آثـار    مدربة  أخرى

اقتصادية سلبية كبيرة، والتقيد بمتطلبات السلامة الوقائية يؤدي إلى تحجيم هذه الخسائر إلى 
لامة الوقائية لحماية الممتلكات والقوة الإنتاجيـة في اتمـع   حد كبير، وهكذا دف الس

ــان    ــدر الإمك ــبير ق ــد ك ــا إلى ح  ــتي تلحــق ــائر ال ــن الخس ــل م والتقلي
  .)20ص.هـ1425،السيف(

  :أهداف إنسانية  – 4

دف السلامة إلى حماية الإنسان من المخاطر المحيطة به والآثار المترتبة عليهـا، مـن   
المديرية العامـة للـدفاع   (. ر إلى دواعٍ إنسانية يلزم مراعاا والتقيد امنطلق إنساني وبالنظ

  . ) 2: ت . المدني، د



  

  

  :مبادئ السلامة الوقائية  / خامساً

  :حتى تحقق السلامة الوقائية أهدافها ينبغي مراعاة المبادئ الأساسية التالية 

ات أو خسائر ماديـة  إمكانية التنبؤ بوجود مصادر للخطر ربما تؤدي إلى إصاب  - 1
أو بشرية وذلك بغية التحكم في مصادر الخطر، ومحاولة إزالتها تجنباً للإصابات 

  .والخسائر 

  .التخطيط للسلامة من خلال التنظيم والمتابعة والرقابة على متطلباا   - 2

حيام تنظيم الهيكل الإداري للعاملين على السـلامة ومسـؤوليام وصـلا     - 3
بدور هام في تحقيق السلامة الوقائية، وحتى تـؤدي العمليـة    سهمالإدارية ي

ري للعاملين على نحو صحيح، الإدارية هذا الدور فإنه يلزم تنظيم الهيكل الإدا
  .دقيق وواضح للصلاحيات والمسؤوليات  بتوصيف

للاستفادة من ذلـك مسـتقبلاً في   . تحديد الأخطار وتحليل مسببات الحوادث  - 4
: ت. المديرية العامة للدفاع المدني، د. (ب المعالجة المناسبةوضع الخطط وأسالي

2.(  

  :تعلم السلامة الوقائية  أساليب / سادساً

سبق التنويه إلى أهمية ترسيخ مفهوم السلامة كمبدأ أساسي مـن مبـادئ السـلامة    
 ـ أتي الوقائية، يقود إلى تمثل متطلبات السلامة الوقائية، وترسيخ مفهوم السلامة الوقائية، ي

بالدرجة الأولى عن طريق تعلم السلامة الوقائية بطريقة تقود إلى ترسيخ مفهومها وتمثـل  
  :متطلباا، وتتمثل الطرق الأولية لتعلم السلامة الوقائية في 

ويقصد ا حماية الإنسان من المخاطر المحيطة به، وتتحقق هذه الحماية : الحماية  - 1
  .ن متناول يده بإبعاد مسببات المخاطر والحوادث ع

يجب أن يبدأ تعلم السلامة وإدراك مفهومها منذ الطفولة، : التربية والتدريب   - 2
  .حتى يمكن للفرد أن يعي الخطر بنفسه ويتدرب على كيفية حماية نفسه منه

ويقصد به السلوك الذي تحكمه المعرفة المسبقة من خلال التربيـة أو  : النظام    - 3



  

  .الفهم الصحيح العاقل 

ويعني المشاركة بالمعلومات واقتراح الطرق اللازمـة لاسـتخدامها؛   : التعليم   - 4
فراكب الدراجة العادي يجب أن يتقيد بأنظمة المرور، والطالب لابد أن يعرف 
كيف يحافظ على نفسه من المخاطر، وهكذا يلزم تعليم السلامة تبعاً للمراحل 

. ناسب كـل مرحلـة عمريـة   العمرية المختلفة للإنسان وعلى النحو الذي ي
  ) .55 – 53: هـ1413الثبيتي، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الخامس طلبالم
  :م المستشفيات من نواحي السلامة يتصم

  :)هـ1425لائحة شروط ومتطلبات السلامة في المستشفيات(من ناحية الموقع  /أولاً 

وميـة ذات  يشترط بطبيعة الحال حصول الموقع على الموافقات من الجهات الحك  -1
العلاقة وهي وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة الصحة، بالإضافة إلى المديرية العامـة  

  .للدفاع المدني

يشترط أن يكون الموقع بمنأى عن الأماكن الخطرة ومصادر الإزعاج كأمـاكن     -2
  .لخ ا –تخزين المواد البترولية، الغازات، المواد الكيميائية، مجاري السيول، الورش 

يجب الالتزام بشروط تواجد المرافق الخطرة ومصادر الإزعاج الموضح بالجـدول    -3
)2.(  

  )2(جدول رقم 
  الأماآن الخطرة ومصادر الإزعاج وشروط وجودها بالمستشفيات

  
المسافة من داخل   الأماآن الخطرة  العدد

  المستشفى
المسافة خارج 

  المستشفى
مضخات + مولدات   1

المياه التي تدار 
  بالديزل

توضع في غرف مستقلة 
  ومفصولة عن المبنى

-  

خزانات غاز الوقود   2
والغازات الأخرى 
  القابلة للاشتعال

يوضع في غرف مستقلة مع 
وجود نظام مقاومة حريق خاص 

  بها

منع وجودها بجوار 
  المستشفيات

المواد الكيميائية القابلة   3
  للاشتعال

  متراً 300  -

المستودعات الرئيسية   4
  ت الحرآةذا

  متراً 200  -

الورش الخاصة   5
بصيانة السيارات 

والمعدات والأعمال 
  الحرفية

متر عن المبنى الرئيسي  20
وغرف التنويم في مبنى مستقل 
  ويفضل وجود عزل صوتي

يمنع وجودها بجوار 
  المستشفيات

توضع داخل غرف في البدروم   الغلايات الحرارية  6
ومعزولة صوتياً مع وجود نظام 

  اومة حريق خاص بهامق

 -----------  

  ------------ توضع على قواعد خاصة تمنع معدات التكييف   7



  

وصول الاهتزازات وانتقالها   )الشليرات(
وتوضع في مبنى الخدمات التابع 

  للمستشفى

  

يتوجب توفير المداخل والطرق المناسبة والتي تسمح لآليات وفرق الدفاع المـدني   -4
حالات الطوارئ والتمركز حول المبنى لتسهيل عمليـات الإخـلاء   بالدخول بسهولة في 

  .الخارجي

يشترط تزويد الدفاع المدني بصور من مخططات البناء موضـحاً فيهـا الحـدود     -5
  ).لائحة المستشفيات(ووسائل الإطفاء والإنذار وتسهيلات الإخلاء قبل الشروع في المبنى 

ستعمال آخر أن يفصـل  لا صصمخ حال كون المستشفى ضمن مبنى فييشترط  -6
وب قطاع حريق مستقل تتوفر له سـبل هـر   ينهما بشكل كامل بحيث يصبح كل جزءب

  ) .لائحة مجلس التعاون(مستقلة 

  

  :مواد الإنشاء  /ثانياً 

مواد غـير قابلـة    يشترط عند تشييد المستشفى أن تكون جميع المواد المستخدمة من -1
ويـدخل في ذلـك   ) ت السلامة في المستشـفيات شروط ومتطلبا لائحةوفق (للاشتعال 
  .والأرضيات والفواصل والأسقف المستعارة  والأسقف الجدران 

  .كما يشترط أن تكون المواد المستخدمة لا تطلق غازات ضارة عند تعرضها للحرارة -2

كما يشترط أن لا تقل التكسية الخارجية للجدران الخارجية والأسقف وطرق هروب  -3
وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقـاً للمواصـفات   ) أ ( ى عن الدرجة وغرف المرض

  ) .1182(القياسية الدولية رقم 

، )ب(بتكسية باقي الحوائط والأسقف فيجب أن لا تقل عـن الدرجـة    أما ما يتعلق
وهي المواد المنخفضة القابلة للاشتعال طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختيار المواد رقم 

)84. (  

  



  

  :قطاعات الحريق / ثالثاً 

يهدف من قطاعات الحريق إبطاء انتشار الحريق في المبنى ومحاولة كسب الوقت لحين 
يمكن إخلاء الموجودين إليها تمهيداً لإخلاءهـم   ةوإيجاد أماكن آمن ئوصول فرق الطوار

  .م المبنىخارج المبنى إذا تطلب الوضع، ويجب أن تراعى الاعتبارات التالية عند تصمي

في كل دور حتى وإن كانت المسـاحة لا  يجب أن يتم توفير قطاعي حريق على الأقل  -1
  .رض توفير موقع آمن يتم إخلاء الموجودين إليه تتطلب ذلك وذلك لغ

 .شخصاً يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل 50كل موقع يزيد عدد الموجودين فيه عن  -2

لجراحة أو قسم التقـويم أو قسـم العـلاج    كل قسم من أقسام المستشفى كقسم ا -3
 .الفيزيائي يعتبر قطاع حريق مستقل 

تعتبر مناطق الأخطار الصناعية مثل الغرف الميكانيكية وغرف الكهربـاء قطاعـات    -4
 .حريق مستقلة 

 .متر حسب لائحة المستشفيات) 40(يد ضلع أي قطاع حريق عن يجب أن لا يز -5

لمبنى بجدران لا تقل مقاومتها عند ساعة واحدة، ولا تقل سية لتحات الرأفيتم عزل ال -6
 .دقيقة  45مقاومة الأبواب عليها عن 

عد وأي فتحات أخـرى بجـدران   االمصو كما يجب فصل الفراغات الرأسية كالمناور -7
 .وأبواب عازلة بنفس المستوى 

رت في حالة وجود فراغ أوسط فيستثنى من وضع الجدران والأبواب في حـال تـوف   -8
 :الشروط التالية 

  .م  6لا تقل أبعاد هذا الفراغ عن  -أ

توفير نظام رش آلي أو نظام لمنع انتشار الحريق والدخان أيضاً معتمد مـن الـدفاع    -ب
  المدني

 ) .134ص،م2003 ،لائحة مجلس التعاون( .توفير وية علوية معتمدة  -ج

  



  

  

 
  :وسائل النجاة /  رابعاً

  :ما يلي ويشترط في وسائل النجاة 

  .تعدى فترة إخلاء المبنى ثلاثة دقائق في حالات الطوارئ أن لا ت -1

أن لا يقل عدد المخارج عن مخرجين في كل طابق ويراعى التباعد بين المخارج  -2
كما يراعى التقيد بعـرض  قدر الإمكان لضمان تحقيق الاستفادة الأكبر منها 
 )3(ل المخرج  وفق الكثافة البشرية في الموقع انظر الجدو

  
  )3(جدول 

  آيفية تحديد عدد المخارج
عدد   عدد الأشخاص

  المخارج
العرض الصافي الأدنى 

  للمخرج
  سم105  2  شخص) 200(عدد أقصاه 
  سم122  2  شخص) 300(عدد أقصاه 
  سم152  2  شخص) 500(عدد أقصاه 
  سم152  3  شخص) 750(عدد أقصاه 
  سم152  4  شخص) 1000(عدد أقصاه 

 
خارج وأن تكون الأبواب من مادة عازلـة ولا  أن يكون اتجاه فتح الأبواب لل -3

 .تقل مقاومتها عن ساعة واحدة 

كما يجب الحذر . ستائريمنع تغطية أبواب الطوارئ بأي نوع من الديكور أو ال -4
سة من الخارج بمادة عاكسـة كالمرايـا أو المعـدن    أن تكون الأبواب ملب من

المصقول العاكس لئلا يسبب ذلك الاضطراب أو الخطـأ في تحديـد اتجـاه    
 .المخرج

يجب أن تؤدي طرق الهروب إلى أماكن آمنة ذات هواء نقي خارج المبنى مـع   -5
ميع المخلين ليتم حصـرهم وتقـديم   مراعاة وجوب توفير مساحة مؤقتة لتج



  

 .المساعدة اللازمة لهم 

بالنسبة للمسافة التي يقطعها الشخص من مكانه إلى مخرج الطوارئ أو الدرج  -6
 . )4(حسب الجدول رقم فهي تحدد 

يتولى فريق السلامة في المبنى وضع علامات على النوافذ والشرفات التي يتطلب  -7
 ـلياا مقابلها وعلى شوارع تني بآالدفاع المد فرق الأمر تمركز  ـح مس ذلك ب

 .لإخلاء الأشخاص المحصورين والذي يتعذر خروجهم عن طريق آخر في المبنى

يجب أن تكون مخارج كافة غرف التنويم ومخارج الأقسام قابلة لمرور النقالات  -8
ويجب أن لا يقل عرض الممرات الرئيسية . والكراسي المتحركة والأسرة المتنقلة

 .سم ) 240( بأي حال عن

يجب أن يطبق البند السابق على طرق النجاة والمخارج حتى يمكـن إخـلاء    -9
 .المرضى والمقعدين في حالات الطوارئ 

 الطوارئ من الدخان والحرارة وتزود بـالحواجز  يجب أن تحمى ممرات وسلالم -10
 . "الدرابزين"اللازمة 

ون أبواا تفتح يجب أن تزود الممرات الغير نافذة بعلامات تدل على ذلك وتك -11
 .ويمنع إقامة غرف المرضى في تلك الممرات . للداخل

ئ إلا بمعرفـة الـدفاع   يمنع استخدام السلالم الكهربائية والمصاعد أثناء الطوار -12
 .عتبر من مسالك النجاة المدني ولا ت

رج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة إليهـا  ايتم تزويد المخ -13
ية وأسهم مضيئة باستمرار تشير إليها بوضوح ودقة بحيث يمكن بلافتات إرشاد

 .لجميع الترلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان 

عدم إشغال الممرات بأي مواد أو مفروشات تعيق الحركـة أو الوصـول إلى    -14
 .أجهزة مكافحة الحريق 

ددة وهي دور ومح يمنع استخدام الأقفال لأبواب الطوارئ ما عدا حالات معينة -15
يات أو المساجين أو الموقوفين داخل المستشـف  اعقليين لمختلالرعاية الصحية ل



  

سمح بنقل من هـم في  بشكل ي على مدار الساعة بشرط تكثيف الحراسات
 .في الحالات الطارئةالمبنى إلى أماكن آمنة 

يجب حماية غرف العناية المركزة وغرف العمليات بشكل خاص بحيث تصمم  -16
الطـوارئ  ج وسلالم طوارئ خاصة لها إن لم تكن قريبة من مخـارج  لها مخار

  .الموجودة في المبنى

 
  )4(جدول 

  حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة في المستشفيات
المسافة   الموقع

  بالأمتار
  الحالات والملاحظات  الطابق

المسافة المباشرة داخل 
  غرف أو أجنحة النوم

  --  الأرضي  15

قال من باب مسافة الانت
غرف أو أجنحة النوم 
إلى المخرج أو الدرج 

  المحمي

لوجود أآثر من مخرج  أي طابق  20
واحد ولوجود الممرات 

  الداخلية

  في حالة النهاية المغلقة أي طابق  7.5  النهاية المغلقة
  -  -  10  القبو

  

  :مواقع التجمع  / خامساً

ءهم إليها لغرض تقديم المسـاعدة  وهي المواقع التي يتم تجميع الأشخاص الذين تم إخلا
  :لهم وحصرهم وهي على نوعين 

يخـرج عـن    لممناطق تجمع داخلية وهي تستخدم في حالة كون الحـادث   )1
السيطرة وتكون في الردهات الكبيرة؛ ويشترط أن تكون متصلة بمخـرجين  

  .مباشرين على الأقل يؤديان إلى الخارج مباشرة 

ال استفحل الحـادث لا سمـح االله،   مناطق تجمع خارجية، وتستخدم في ح )2
ويشترط أن تكون ذات وية جيدة وموفر ا وسائل الأمن والسلامة، كمـا  



  

 .يجب أن يكون وصول سيارات وفرق الخدمات إليها ميسراً 

 
  التهوية  / سادساً

  : تنقسم التهوية إلى نوعين 

ع لضمان سريان وتقوم على فكرة عمل أكثر من فتحة في الموق: التهوية الطبيعية  -1
 .في حالة وجود حريق لا سمح االله هيكفل تجدد بشكلتيار الهواء 

وتقوم على فكرة سحب الهواء عن طريق فتحات علوية أو : التهوية الميكانيكية  -2
فتحات موزعة في المبنى وموصلة إلى أجهزة خاصة تقوم بسـحب الهـواء في حالـة    

حات الطبيعيـة الموجـودة في المـبنى    حدوث حريق ويتم تجديد الهواء عن طريق الفت
وتخضع عملية التهوية لمقاييس وضوابط هندسية خاصة لقياس حجم المـبنى ومـن ثم   

  .مرات في الساعة  10 -6تحديد قوة وحدات السحب ليتم تحديد الهواء ما بين 

  

  :المرافق ذات الأخطار الخاصة والملحقة بالمستشفى تصميم المواصفات الخاصة ب/  سابعاً

يجب أن تشكل قطاع حريق مستقل، وأن يكون للقسـم مـدخل   :  الأشعة غرف -1
  .عن باقي أقسام المستشفى معزولاً و منعزلاً مستقل ويكون 

وإذا كان من ضمن وحدات القسم وحدة للطب النووي فيلزم أن يكون موقعها في القبو 
 ) .266 ص،هـ1410رستاني، ح(من الإشعاعات العميقة المؤثرة  لحماية الآخرين

وسائل السـلامة مـن    قطاع حريق مستقل ويوفر به تشكلن يجب أ :قسم المغاسل -2
 .في القبو ) راتالبويل(أن تكون المراجل البخارية إنذار وإطفاء ويجب 

وتشمل مستودعات الغازات الطبية ومستودعات المـواد الكيميائيـة    :المستودعات -3
أن تكون خارج المـبنى في مواقـع معزولـة     ويجب. ومستودعات المواد القابلة للاشتعال

 .ومزودة بأنظمة السلامة وفق نوع المادة المخزنة 

في القبو، كما يفضـل   قطاع حريق مستقل ويمنع وضعه  شكل، ويجب أن يالمطبخ -4
م المواقد التي تعمل بالغاز وجـب تزويـدها   ااستخدام المواقد الكهربائية وفي حال استخد



  

 .ا من أجهزة إنذار وغلق في حال التسرب وأجهزة إطفاء  ةصبوسائل السلامة الخا

يجب أن تشكل قطاع حريق مستقل ولا تزيد فترة إخلاء المختبر  : المختبرات الطبية -5
عن دقيقتين فقط ويراعى قدر الإمكان التقليل من خطورته بالتقليل من استخدام المـواد  

 .المشكلة للخطورة 

أن تكون خارج المبنى ويتم عمل تمديدات منـها إلى   يجب : غرف الغازات الطبية -6
 .مع توفير التهوية المناسبة لها غرف المبنى 

يراعى عند تشييد المستشفى التقيد بمواصفات هيئة :  المصادر والتمديدات الكهربائية -7
المواصفات الطبية السعودية، والعمل على استخدام الأقطار المناسبة لكل قسـم ومراعـاة   

 .عض الأقسام لطاقة كهربائية عالية لوجود أجهزة كثيرة حاجة ب

لدائمة عن طريق ويجب أن تمنع التوصيلات الكهربائية المؤقتة ويستعاض عنها بالتمديدات ا
عى عمل التأريض للأجهزة الكهربائية وتكون جميع المواد المستخدمة فريق مختص، كما يرا

 .قياسية 

مـن حاجـة المستشـفى    % 30ي ما لايقل عن ويجب أن يغط:  المولد الاحتياطي -8
  .من خارج المبنى مع توفير متطلبات السلامة المناسبة له  ويوضع في مكان آ

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  السادس طلبالم

  :شفيات مصادر الخطر في المست
تجعل الخطورة فيه ذات أبعاد عدة، منها ما هو متعلق  خاصةتميز المستشفى بسمات ي

متعلق بالمرافق التي يتكون المبنى منها والتي يشكل كل مرفـق  بنوعية قاطنيه ومنها ما هو 
كل مرفق للآخـر وسـوف    فيمنها خطورة خاصة تستدعي معالجتها بشكل قد يختلف 

  .يستعرض الباحث تلك الأخطار بشيء من التفصيل

  :طبيعة مستخدمي المبنى  /  أولاً

ة معاملة خاصة نسـبياً نظـراً   تعامل اللوائح المتعلقة بالسلامة باختلافها المباني السكني
لتميزها بتواجد الأشخاص على مدار الساعة وخلودهم للنوم في ساعات متعـددة أثنـاء   
النوم، وتزيد اللوائح من اهتمامها بالمرافق السكنية إذا كانت مؤقتة كالفنـادق والشـقق   

  .فيها  هل الساكن لمخارجها ومداخلها وطرق الهروبالمفروشة بسبب ج

ضـم  تزيد عنها أيضاً كون المستشفيات تشفيات بين الميزتين السابقتين ووتجمع المست
مـن المرضـى    أخرى  أعداداً كما تضم الكادر الوظيفي والفني بأعداد تستحق الاهتمام

عـدد  للعيادات الخارجية والزوار، لذا فقد يصل  ضافة إلى مرافقيهم ناهيك عن المراجعينإ
تبقـى  و، الأعداد  حيث منخانة الألوف هذا إلى شاغلي مستشفى معين في وقت واحد 

الميزة الأهم في هذا اال هي طبيعة مستخدمي المستشفى، وهنا أتحدث عن فئة المرضـى  
  :المنومين الذي يتميزون غالباً بعدة ميزات منها 

جهلهم للمبنى وسبل النجاة ومخارج الطوارئ حيث قد يتسبب ذلك للـبعض   -1
يلازم الحوادث إلى سلوك الاتجـاه الخـاطئ إلى   ما ومع الارتباك الذي دائماً 

مع الظروف المصاحبة كالـدخان   الجهلمنطقة ذات اية مغلقة بل قد يدفع 
  .بالتوجه لمنطقة الخطر 

قد يتسبب الدخان وإن كان بكمية غير قاتلـة  ف بشكل عامحالتهم الصحية  -2
 .بالضرر الجسيم على مرضى من فئات معينة كمرضى الصدر والربو 

مرضى النقاهـة   ثلقد تمنع حالات بعض المرضى من أن ينجو بأنفسهم م كما



  

، وما قد يسبب ذلك لهم  الأعضاء السفليةوما بعد جراحات الأعضاء وخاصة 
 .من اتخاذ قرارات خاطئة تحت ضغط الحريق والدخان 

وهم الذين لا حول لهم . هم في حالة حرجة المرضى الغائبون عن الوعي أو من -3
 ـالأنظمة و شددوت. ولا قوة ات لحمايتـهم  القوانين على اتخاذ كافة الاحتياط

وما يخالط ذلك من صعوبة خاصة إذا كان هـؤلاء  . والمحافظة على أرواحهم
المرضى مرتبطين بأجهزة العناية الخاصة كأجهزة التـنفس وأجهـزة التغذيـة    

 .والمحاليل الطبية وأجهزة تنظيم عمل القلب 

وفي حقيقة الأمـر أنـه    والعصابيةراض العقلية والأم ةمرضى الأمراض النفسي -4
ه الفئة قد تكون مصـدر  بالإضافة إلى كافة المسببات الموضحة أعلاه فإن هذ

في إشعال الحريق أو التسبب بحوادث أخرى بدون شعور، الأمـر   الخطر ذاته
الذي يوجب أخذ الحيطة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع حـدوث هـذا   

ة كوم فئة تستحق الاهتمام كما أشرنا في النقـاط السـابقة   الأمر مع مراعا
وهذا أمر يزيد من صعوبة المهمة عندما يتوجب وجوب سرعة نجدم وتوفير 

منية بالتقليل من المخـارج الـتي   المخارج لهم بحالات الطوارئ مع الحماية الأ
 .في الأوقات الطبيعية  يمكنهم استخدامها

 
  :ى وأخطارها المتوقعة مرافق المستشف /  ثانياً 

بشكل واضح منها ما هو متعلق  افقه وجمعه بين أنواع مختلفة يتميز المستشفى بتعدد مر
ولعل . بالمبنى نفسه ومنها ما يتعلق بالخدمات التي يضمها المستشفى ولا يستغنى عنها عادة

  :من أهم تلك المصادر ما يلي

فمثلاً . لإمكانيات المتاحةواالتخصص تختلف المستشفيات حسب :  الطوابق المتعددة  -1
نجد بعضها تميل إلى المباني ذات الطوابق المتعددة وفي البعض الآخر يتكون من دور واحـد  

  ) .42، ص1998المقري، . (أو دورين

بشكل  »ذات الطوابق المتعددة«وتعامل اللوائح المتعلقة بالسلامة هذا النوع من المباني 
لكون . سلامة من مخارج وسلالم هروب وأنظمة إطفاءات خاصة للاشتراط خاص بوضع



  

ومـن جهـة   . المباني ذات الطابق أو الطابقين في تلك الحالة من  الإخلاء أصعب بكثير 
وهي توجه الحرارة إلى مسـافات غـير    لحملالحريق في خاصية ا أخرى نظراً لما يتميز به

لـف مـن   ل مع الدخان المتخعلى كما هو الحامتصلة بشكل مباشر وميلها للاتجاه إلى الأ
حجم الكوارث التي تنقلها القنوات الفضائية في حوادث المباني وكما شاهدنا جميعاً الحريق 

بق العليا هرباً ذات الطوابق المتعددة وما يشاهد من إقدام البعض على رمي نفسه من الطوا
مـا حصـل في   على رأس تلك الحوادث  ويأتييائسة للنجاة،  من حرارة الحريق في محاولة

الولايات المتحدة في حادث اصطدام الطائرتين في برج التجارة العالمي وحجم الضحايا التي 
أن  الممكـن  خلفها الحادث بالرغم من وجود فترة بين الاصطدام وايار المباني كان مـن 

  .تساهم بالتقليل من عدد الضحايا 

تي تم عرضها حـول سمـات   وتزيد خطورة هذه المباني بدهياً بالنظر إلى الخصائص ال
  .قاطني المبنى 

  :أقسام الأشعة والطب النووي  -2

في ظل التقدم العلمي المضطرد أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام التقنية في مجالات عدة 
فعلى الرغم مما يحيط باستخدام الأشعة من مخاطر على "على الرغم مما تكتنفه من خطورة 
ال أحسن استخدامها فإن المنافع المحققة منها تزداد من صحة الإنسان وسلامته إلا أنه في ح

  ) .253، صهـ1410حرستاني، ( "عن المخاطر الناجمة عنها

عتبر وهو زيادة حجم شعة للطب النووي من وجه واحد ملضرر من الأوينظر الجميع ل
مـا   ولعـل  .الأشعة التي يمتصها جسم الشخص ويظهر ذلك لدى العاملين في هذا الحقل

في حـال   –لا سمـح االله   –ماذا سيحصل  الوجه الآخر وهو في هذه الدراسة هويهمنا 
حدوث حريق في قسم الأشعة أو أحد الأقسام التي تستخدم هذه التقنية، وينسحب ذلك 

  .معهاالتعامل  إذا ما أهمل. على المخلفات الخاصة بذلك

 ـقد تكون كار في الحقيقة إن النتائج التي من الممكن أن يخلفها مثل هذا الحادث ة لا ثي
بل يمكن أن يتعـدى أثرهـا حـدود    . القسم أو المستشفى حتى يقتصر أثرها على مبنى

تلويث الأشخاص والمرافق بشكل كبير والمستشفى إلى تلويث المدينة أو أجزاء كبيرة منها، 
ولعل من اشهر الحوادث العالمية ما حصـل في  .قد يكلف كثيراً لإزالة آثار ذلك التلويث 



  

شهورة ، عندما قام عدد من الأشخاص يتاجرون بالمعـادن  المأسوية المادثة ازيل في الحالبر
في مبنى معهد طبي علاجي قديم بعـد   االقديمة بالعبث بجهاز إشعاعي قديم وجدوه متروك

للمترل في سـيارة   أخذهانتقالهم للمبنى الجديد، حيث أخد أحد الأشخاص ذلك الجهاز و
أيام كخردة لمصنع صهر الحديد لإعادة صهره وتصنيعه مما سبب  مفتوحة تم باعه بعد عدة

شخص لمصدر تلك الأشعة أدت إلى وفيات عدد منهم وإصابة الآخرين  249في تعرض 
  ).www.libyanmedicalwaste.com (  بأمراض سرطانية مزمنة وحالات عقم

  :للأقسام الكيميائية المختبرات  -3

التأثير على العينين والجهاز التنفسـي   لناجمة عن تلك الأقسام ما بينتتعدد الأخطار ا
تلـك   بالجلد والتسمم والحريق وحتى الانفجار حيث تدخل ضمن استخدامات والإضرار

  .المختبرات موادا مختلفة يهمنا منها في هذه الدراسة

  :مثل المتفجرة المواد–أ 

ثـيرات في حـال   أكاسيد الإثيرات، وهي مادة تنتج من مادة أكاسيد الأفوق  – *
  .لهواء والضوء وتبخيرها إلى الوضع الجاف تعرضها ل

  .حامض بيركلوريك  – *

ي نيتـرو  منها على أكثر من مجموعة من ثنائ مركبات النيترو، وخاصة ما يحتوي – *
  ) .TNT(بترين، وثلاثي النيتروتولين 

ب مثل غـاز الاسـتيلين والأريـدات وأمـلاح     لحساسة للصدمة أو اللهالمواد ا – *    
  .الديازويتوم

  :المواد سريعة الاشتعال  –ب 

تحوي المختبرات مواداً تتراوح شدة وسرعة اشتعالها من مادة لأخرى في ظروف معينة 
  :مثل

  .الكحولات  -*

 .بترين  ومادة الكلور -*

 .ون تيالأس -*



  

 )145 -142هـ، ص ص1424قايلة والجبارين، الع( .البيريدين  -*     

  :أقسام المغاسل  -4

ذا القسـم في  يندر أن يخلو أي مستشفى من مغسلة خاصة وذلك للحاجة المستمرة له
  .الجهاز الطبي والملاءات الطبية بشكل يومي غسيل ملابس المرضى و

  :المغاسل في ثلاثة أمور تميزها عن باقي الأقسام وهي تكمن الخطورة في

في حـال   والتي من الممكن أن تتحول) البويلر( ل البخاريةتب عن المراجالخطر المتر-أ
  .  قنبلة موقوتةإهمال صيانتها أو استخدامها بشكل خاطئ إلى

من ملاءات وملابس قد تكون سـريعة  : وجود كم من المواد القابلة للاشتعال  -ب
 .الاشتعال 

 ـ  شفياتفي بعض المست ارتباط جميع الأقسام_ ج    رض مع المغسلة بقنوات هابطـة لغ
قاعدة مهمة وهي  الأمر الذي قد يخرق. تسهيل نقل الملابس المراد غسلها إلى المغسلة

تقسيم المستشفى إلى عدة قطاعات حريق وتكون تلك القنوات عامل مساعد لنقـل  
 . لحملالحرارة  با والأدخنة 

  :المستودعات  -5

كثافة المواد المخزنة فيـه وتزيـد   نوعية و بسبب يعتبر المستودع بحد ذاته مصدر خطر
الخطورة إذا كان المستودع داخل مبنى المستشفى وهو ما يعد مخالفاً لأنظمة السلامة إذا لم 

  .يكن خارج المبنى الرئيسي 

باستخدام إدارات المستشفيات لمسـتودعات صـغيرة    نصطدم فإنناه وفي الواقع إلا أن
  .والملابس والمنظفات بحجة الحاجة الماسة لها داخل المبنى  للاستخدام اليومي من الأدوية

  :المطابخ  -6

بحيث يناط ذا القسم تجهيز الوجبـات  . يعتبر المطبخ جزء لا يتجزأ من أي مستشفى
  .الغذائية اليومية للمرضى والمناوبين 

ئية وفي طبيعة الحال فإن خطورة المطبخ تقل بشكل كبير إذا استخدمت المواقد الكهربا
  .بشكل سليم 



  

أما في حال كانت المواقد تعمل على غاز البروبان فإن الخطر يظل قائماً وبشكل يهدد 
سلامة المبنى ومن فيه للخطر إذا لم يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع وقـوع  

  .تسرب للغاز 

  :الطبية  غازاتأقسام ال -7

لمستشفيات ما بين ما يستخدم منها ضـمن  الغازات الطبية في ا وتتعدد استخدامات
أجهزة التنفس وما يستخدم لأغراض التخدير الطبي وما يستخدم للتبريد ويظهر الخطر في 
هذا اال على أشكال مختلفة فهناك الغازات السامة والغازات سريعة الاشتعال ومن تلك 

  ):145 -142هـ، ص ص1424العقايلة والجبارين، (الغازات المستخدمة حسب 

الاشـتعال وسـام   وهو غـاز سـريع   ) Ethylchloride(الأثيل  دكلوري  - أ
  .ستخدم للتبريد وكمخدر موضعي وي

وهو غاز قابل للانفجار في حال اختلط ) Nitrous oxide( زأكسيد النيترو  -  ب
مع المشتقات البترولية ويستخدم كمخدر طبي وفي تشغيل أجهزة التحليـل  

 .الطيفي

غاز سريع الاشتعال ويمكن أن ينفجـر  ) Ethylene oxide(أكسيد الايثلين   -  ج
  .في حال تسربه ويستخدم في تعقيم المستلزمات الطبية 

  :المصاعد الكهربائية  -8

وتكمن الخطورة في وقت الحريق في أمرين أحدهما ما يمكن أن تتسبب به من خسائر 
وفاة ركاب بشرية في حال استخدمت وفصل التيار الكهربائي أثناء الحريق مما يتسبب في 

  .المصعد في هذا الوقت جراء الدخان 

بالشكل الصحيح بنقل الحريق ب فتحات المصاعد في حال لم تنشأ كما يمكن أن تتسب
  .بين قطاعات الحريق في المستشفى 

  :المصادر الكهربائية وديدات لأجهزة والتما -9

 المسبباتن بين لحوادث الحريق المرتبة الأولى ممسبب تحتل الالتماسات الكهربائية ك
وكذلك حسب حوادث الحريق الأخرى سواءً على مستوى جميع أنواع حوادث الحريق، 



  

 المديرية العامة للدفاع المدنيب إدارة التحقيق في المستشفيات حسب الإحصائية الصادرة من
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  * ) 5( جدول رقم.
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  سابعال طلبالم



  

  معدات الإطفاء والإنذار وضوابط استخدامها في المستشفيات
  : دات الإطفاءمع/  أولاً

  :تضم معدات الإطفاء عدة أنواع سيتم التطرق إليها بشيء من التفصيل وهي 
  .ات اليدويةالمطفئ* 
 .معدات الإطفاء الثابتة* 
  .أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية* 
  :اليدوية ات المطفئ -1
 ـو ن معـدات الحريـق   هي وسيلة يدوية خفيفة لإطفاء الحريق في أولى مراحله وتعتبر م

  . للإسعاف الأولي
تقســم  : )7/1/1/1-2 ،م2003،لائحة مجلـس التعـاون  ( ات حسبالمطفئأنواع 
  :إلى عدة أنواع  اليدوية إلى أنواع بناء على نوع مادة الإطفاءات المطفئ
  :وهي التي تعطي الماء كمادة لإطفاء الحريق وتقسم إلى نوعين: الماء اتمطفئ -أ

وهي اسطوانة مليئة بالمـاء بالضـغط   : ثاني أكسيد الكربون غط غازالماء بضات مطفئ* 
مضغوطة بغاز ثاني أكسيد الكربـون  ) خرطوش(العادي مركب بداخلها اسطوانة صغيرة 

وفي حالة تشغيلها يثقب رأس الخرطوش ليطلق الغاز المضغوط دافعاً الماء بقوة من خـلال  
  .فوهة أو خرطوم القذف

ثلثاها بالماء والباقي  وهي اسطوانة يملأ: الهواء أو النتروجين بضغطالماء المحفوظة ات مطفئ*
بالهواء العادي أو غاز النيتروجين بالضغط المطلوب وعند التشغيل يفتح الصمام ويخرج الماء 

  .مندفعاً بقوة بفعل الضغط المحبوس
  :ات الماءاستخدامات مطفئ -

 .لتمتع الماء بخاصية التبريد " أ"ات في حرائق الفئة يستخدم هذا النوع من المطفئ   
  :الرغوةات مطفئ -ب
  :وهي التي تعطي السائل الرغوي كمادة لإطفاء الحريق وهي على نوعين     

نتج الرغوة بواسطة التفاعل الكيمـاوي  توهي النوع الذي : الرغوة الكيماويةات مطفئ* 
  .ودفع الرغوة بواسطة الضغط الناتج عن التفاعل



  

لط سائل مـواد  بخوهي النوع الذي ينتج الرغوة ميكانيكياً : الميكانيكية الرغوةات مطفئ* 
الرغوة بالماء والهواء والدفع بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط داخل اسـطوانة  

  .)خرطوش(صغيرة 
  :ات الرغوةاستخدامات مطفئ -

وية بمنـع وصـول   يستخدم هذا النوع في حرائق المواد البترولية بحيث تقوم المادة الرغ   
  .الأكسجين إلى سطح المادة المشتعلة مما يؤدي إلى توقف الاشتعال

  :غاز ثاني أكسيد الكربونات مطفئ -ج
التي تعطي غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة للإطفاء وهي من حيـث   اتالمطفئوهي     

 ئلعلى شكل ساالمبدأ نوع واحد باختلاف في الأحجام فقط، ويحفظ الغاز تحت الضغط 
  .وينطلق عند التشغيل بفتح صمام التحكم في رأس الاسطوانة

  ات ثاني أكسيد الكربوناستخدامات مطفئ -
، وهي حوادث المواد البترولية وخاصة المنسـكبة  " ب"تستخدم في حرائق اموعتين    
  .وهي الحرائق الكهربائية"ج"و
  : المسحوق الجاف اتمطفئ -د

سحوق الكيماوي الجاف كمادة لإطفاء الحريق وهي على التي تعطي الم اتالمطفئوهي    
  :نوعين من حيث طريقة التشغيل

دفع المسحوق بضغط غاز ثاني أكسيد الكربون تتعمل بضغط الغاز، وهي نوع  اتمطفئ* 
  .".خرطوش"في اسطوانة صغيرة تحت الضغط  المحفوظ

لنيتـروجين في  دفع المسحوق بضغط غاز اتتعمل بالضغط المحفوظ وهي نوع ات مطفئ* 
  :على أنواع أهمها يلمسحوق فهل ةالكيميائي بوالتراكي ،الاسطوانة مع المسحوق

  .مادة بيكربونات الصوديومتراكيبه المسحوق الذي يغلب على  - 
  .كيبه مادة بيكربونات البوتاسيوماالمسحوق الذي يغلب على تر - 
  .المسـحوق المتعدد الأغراض - 
 ـ ـيق مخصصهناك أنواع من المسـاح -   ـ قـة لنوع معين مـن حرائ ولا ادن،ـالمع

  .تسـتعمل إلا في الحالات الخاصة



  

  :"البودرة"ات المسحوق الجافات مطفئاستخدام
ويسمى هذا النوع متعدد الأغراض حيث يمكن استخدامه مع جميع أنـواع الحـوادث      

  .ماعدا حرائق المعادن فيخصص لها كما سبق ذكره أنواع معينة من المساحيق
  :الهالون وبدائلة اتمطفئ -هـ

على مبدأ تفكيك جزيئات الأكسجين ممـا يحـول دون    التيالهالون  اتتعتمد مطفئ     
في مناطق وفي طريقه للحظـر في   ر دولياًوظمح اتالمطفئوهذا النوع من  اشتعال الحريق 
يدخل في  وتسببه بإحداث الضرر بطبقة الأوزون والتي نظراً لتأثير على البيئة مناطق اخرى

عن الهالون غازات أخرى نظيفـة   وقد حل بدلاً.تكوينها  ثلاث جزيئات من الأكسجين
 ) .  Fm200(    مثل غاز 

  : ات اليدوية في المستشفياتضوابط توفير واستخدام المطفئ* 
ات اليدوية في جميع ادوار وأقسام المبنى بحيث يتم مراعاة نـوع  يجب أن يتم توفير المطفئ -

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريـق في المستشـفيات   .( وجودة في الموقع المواد الم
  )1جدول 

ويحدد العدد  اًمتر) 20(كثر من أفي أماكن مناسبة لا تبعد عن بعضها ات المطفئتوزع  -
-2، م2003،لائحـة مجلـس التعـاون   .( متر مربع مساحة 200واحدة لكل ة طفئبم
7/1/5/1 (  
خاص أو يتم تعليقها على ارتفاع متر من سطح الأرض مـع   يتم حفظها في صندوق -

  .وضع علامات إرشادية تدل عليها
  
  ) 7/2/1-2، م2003،لائحة مجلس التعاون.(  معدات الإطفاء الثابتة -2
هي شـبكة تمديدات ثابتة منها ما يسـتعمل لمكافحة الحريق في أول مراحله من قبل    

المبنى، ومنها ما يسـتوجب اسـتخدامه مـن قبـل   الأشـخاص العاديين المتواجدين في 
 تقسـم مـن حيـث  و أو رجال الدفاع المدني أفراد الأمن السلامة المدربينالعارفين مثل 
  :ما يلي عملها إلى

  



  

  :الخراطيم المطاطية ذات البكرات -أ
الخرطوم المطاطي ذي البكرة وسيلة بسيطة لمكافحة الحريق للإسعاف الأولي فقط من     
مسـتخدمي المبنى أنفسـهم، دون ما حاجة لتدريب سابق وهو عبارة عن خرطوم قبل 

ملفوف على بكـرة محفـوظ داخـل    مترا  30وطول ) أنش 1(مم  25مطاطي بقطر 
ومتصل بشـبكة الميـاه مباشـرة وجـاهز     أو داخله صندوق معدني مثبت على الجدار 
  .للاستعمال بمجرد سحب الخرطوم
  :لبكرة منيتألف الخرطوم المطاطي ذي ا

  الشبكة    *
    البكرة *
     الخرطوم و توصيلاته * 
التي يشترط اندفاعها تحت ضغط معين إما من خزان علوي أو من خـلال   مصدر المياه* 

  .مضخة حريق تعمل آليا عند استشعار انخفاض الضغط في الشبكة
  : ضوابط توفير واستخدام خراطيم المياه  في المستشفيات* 
لائحة شروط السلامة .( بتركيب خراطيم مياه في جميع الطوابق والأقسام يلزم النظام    

بحيث لا تبعد أي نقطة في المبنى عن أقرب ) 1والحماية من الحريق في المستشفيات جدول 
  . مترا على أن يغطي كل موقع أكثر من خرطوم 39خرطوم مياه أكثر من 

  
  )2/ 7/2-2، م2003،لائحة مجلس التعاون( : شبكة الأنابيب الجافة -ب

وهي شبكة تمديدات ثابتة خالية من المياه تشتمل على نقطة الدفع لضخ المياه من خـارج  
موزعة في الأماكن اللازمـة مـن المـبنى    ) مآخـذ(حريق مياه إطفاء  فوهات ، والمبنى

أو في  وتستعمل لمساعدة رجال الدفاع المدني في دفع المياه واسـتخدامها للطوابق العليـا 
  .دوار ذات المساحات الواسعةالأ

  :تتألف شـبكة الأنابيب الرأسـية الجافة في المباني من
  .الأنبوب الرأسي الذي يغذي الفوهات - *
  .شبكة للضخ من قبل الدفاع المدني سفل الأنقطة الدفع في  - *



  

  .طوابقفي ال) مخارج(فوهات الحريق  - *
  
  : لمستشفياتضوابط توفير واستخدام الأنابيب الجافة في ا* 
  .يقتصر استخدام هذا النوع على أفراد الدفاع المدني وأفراد الأمن والسلامة المدربين    

  .ويلزم النظام بتوفيرها في المباني التي يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابق 
 2م 1000كما يلزم بتوفيرها بالمباني ذات الدورين اذا زادت مساحة الدور الواحد عن 

  )1السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات جدول  لائحة شروط.( 
  
   :أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية -3

هي عبارة عن شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة في الأماكن المطلوب حمايتها     
تعمل تلقائيا بفعل اسـتشــعار  ووتغذى من مصدر مـسـتمر لمادة الإطفاء المناسبة، 

وهـي علـى    شـعار الدخان أو بالوسيلتين معاًرارة الناتجة عن الحريق أو بفعل اسـتالح
   : أنواع

-2، م2003،لائحة مجلس التعـاون (  :نظام مرشـات مياه إطفاء الحريق التلقائية -أ
  :وهو عبارة عن ويعد أكثرها انتشارا في منطقتنا)7/3/1

ايتها، تغذى بالمياه مـن مصـدر   على الأماكن المطلوب حمأشبكة أنابيب علوية موزعة 
مناسب من حيث الكمية والضغط، ليندفع الماء مـن خـلال رؤوس مرشـات مغلقـة     

أو يندفع الماء مـن خـلال رؤوس   . ، تفتح تلقائيا بفعل التأثر بالحرارة)مرشـات رطبة(
  .مفتوحة تغمر بالمياه المكان بكاملة، وتفتح تلقائيا بواسطة وسيلة إنذار مساعدة

  :النظام من ويتكون 
  .رؤوس المرشات 

 .الفرعية الحاملة للمرشات بالأنابي
 .الأنابيب الرئيسية القادمة من المضخة

 .المغذيات
 )الديزل ، المساعدة ، الكهربائية ( مضخات الحريق 



  

 .خزان المياه المستقل 
  : ضوابط توفير واستخدام نظام المرشات التلقائية بالماء في المستشفيات* 
المبنى وفق تقسيم في تصميم شبكة مرشات المياه نوع خطورة الحريق في محتويات يراعى    

كما يتم حساب ، فيفة الختوسطة و المعالية و محدد صنف الخطورة إلى أنواع عدة وهي ال
بدقة حيث أن عدم التقيد ا سواء كـان  ) الهيدروليكية(حجم المضخة وفقا للحسابات 
  .عمل النظام بالشكل الصحيحبالزيادة أو بالنقصان قد يضر ب

لائحة شروط السـلامة  .( في الحالات التالية الإطفاء الآلي بالمياهويلزم النظام بتركيب    
  )1من الحريق في المستشفيات جدول والحماية 

  .إذا كان مبنى المستشفى يصنف من المباني العالية* 
  .القبو* 
  قابلة للاشتعال فيها عن الوضع المسموحالمستودعات والأقسام التي تزيد نسبة المواد ال* 
  ).مثل المغسلة المركزية( 
  .الردهات المفتوحة على الأدوار* 
حسـب لائحـة مجلـس    (في غرف المرضى في حال زاد ارتفاع المبنى عـن طـابقين  * 

  )137ص 3-7جدول  ،م2003،التعاون
ارجي عـن  مخرج الطوارئ الخ إلىفي حال زادت المسافة التي يقطعها الشخص للوصول * 

  .مترا 30
  
  :)7/3/2-2، م2003،لائحة مجلس التعاون(  :أو بدائله نظام الهالون -ب

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على الأماكن المطلـوب حمايتـها تغـذى مـن         
محفوظـا تحـت ضـغط    ) كوسيط إطفاء( أو بدائله اسطوانات تحتوي على غاز الهالون

. الدفع في المكان المطلوب حمايته عند تشغيل النظـام النيتروجين ليندفع من خلال فوهات 
في طريقة للحظر دوليا لتـأثيره علـى البيئـة،    وكما سبق ذكره  الهالون علما بأن نظام

  .وسـيحل محله مواد بديلة للهالون



  

لائحـة شـروط   : .(  ضوابط توفير واستخدام نظام الهالون وبدائله في المستشفيات* 
  )1يق في المستشفيات جدول السلامة والحماية من الحر

يلزم النظام بتركيب هذا النوع من الأنظمة في أماكن الخطورة التي لايمكن اسـتخدام      
المياه فيها وفق المواصفات الفنية الخاصة ا مثل غرف الكهرباء مع مراعاة وجوب تركيب 

را لضرر هـذا  نظام إنذار يسبق الغمر لإتاحة الفرصة لشاغلي الموقع بالإخلاء الفوري نظ
  .النوع المباشر على الأشخاص

  
  )7/3/3-2، م2003،لائحة مجلس التعاون(   :نظام ثاني أكسيد الكربونـ  ج

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة في الأماكن المطلوب حمايتها تغذى مـن أوعيـة       
محفوظ تحت الضغط ليندفع مـن  ) كوسيط إطفاء(غاز ثاني أكسيد الكربون ) اسطوانات(

" خلال فوهات الدفع الموزعة إلى الأنابيب في الأماكن المطلوب حمايتها عند تشغيل النظام 
  ".لمواصفات في دليل الدفاع المدنيليرجع 

لائحـة  : .(  ضوابط توفير واستخدام نظام ثاني أكسيد الكربون في المستشـفيات * 
  )1شروط السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات جدول 

النظام بتركيب هذا النوع من الأنظمة في أماكن الخطورة التي لايمكن اسـتخدام   يلزم   
المياه فيها وفق المواصفات الفنية الخاصة ا مثل غرف الكهرباء مع مراعاة وجوب تركيب 

إنذار يسبق الغمر لإتاحة الفرصة لشاغلي الموقع بالإخلاء الفوري نظرا لضرر هـذا  نظام 
  .النوع المباشر على الأشخاص

  
  )7/3/4-2، م2003،لائحة مجلس التعاون(   :نظام المسحوق الكيماوي الجاف -د

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على الأماكن المطلوب حمايتها تغذى من أوعيـة      
مضغوط بغاز النيتروجين أو ثـاني أكسـيد   ) كوسيط إطفاء(سحوق الكيماوي حفظ الم

الكربون ليندفع من خلال فوهات الدفع في المكان المطلوب حمايته، تتكون المواد المستعملة 
في مادة الإطفاء عادة من مسحوق بيكربونات الصوديوم أو بيكربونـات البوتاسـيوم أو   

  .مونو أمونيوم الفوسفات



  

تقسم أنظمة المسحوق الجاف من حيـث  : نظمة المسـحوق الكيماوي الجافأنواع أ  
  :طريقة التغطية إلى الأنواع التالية

  .وهو النظام الذي يغطي حجم المكان أو الغرفة بكاملها: نظام الغمر الكلي - *
  وهو النظام الذي يغطي حيزاً محدداً في المبنى أو المكان: نظام الغمر الموضعي -* 

  : ل أنظمة المسـحوق الكيماوي الجاف كالتاليتشغيطرق 
  .بواسطة كاشفات حريق تقوم بفتح صمام أوعية المسحوق: تشغيل تلقائي - *
  .بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق: تشغيل يدوي كهربائي - *
  .بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية: تشغيل يدوي ميكانيكي - *
لائحـة شـروط   .( فير واستخدام نظام المسحوق الجاف في المستشفياتضوابط تو*  

  ) :1السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات جدول 
يلزم النظام بتركيب هذا النوع من الأنظمة في أماكن الخطورة التي لايمكن اسـتخدام      

مع المواد الموجـودة في  المياه فيها وفق المواصفات الفنية الخاصة ا وتتناسب مادة الإطفاء 
  .الموقع 
  )7/3/5-2، م2003،لائحة مجلس التعاون(   :نظام الرغوة والماء -هـ
عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على الأماكن المطلوب حمايتها تتغذى من مصدر للرغوة    

  .قبل التدفق على السطح المشتعل اهممزجوالماء، إما ممزوجين معا، أو يتم 
لسـطح  عن الهواء الخارجي ل ج على شكل فقاعات تعمل كستارة عازلةيتدفق هذا المزي

  .المشتعل ويقوم الماء بعملية التبريد
لائحة شروط السلامة .(  ضوابط توفير واستخدام نظام الرغوة والماء في المستشفيات* 

  ):1والحماية من الحريق في المستشفيات جدول 
ة في أماكن الخطورة وفق المواصفات الفنيـة  يلزم النظام بتركيب هذا النوع من الأنظم   

  .الخاصة ا وتتناسب مادة الإطفاء مع المواد الموجودة في الموقع 
  

  :أنظمة الإنذار/ ثانيا 
  :تنقسـم أنظمة الإنذار من الحريق إلى نوعين رئيسـيين



  

  .نظام الإنذار التلقائي  *.                       نظام الإنذار يدوي* 
 
  :الإنذار اليدوينظام  -1
موزعة في أماكن معينة ويعمل عن ) نقاط نداء(وهو جهاز يعمل يدويا بواسطة مفاتيح     

  :طريق التيار الكهربائي وله نوعان
  .نقاط نداء يتم تشغيلها يدويا بكسر الغطاء الزجاجي - أ
  .نقاط نداء يتم تشغيلها يدويا بإدارة مفتاح خاص - ب

  :ي منيتكون نظام الإنذار اليدو
  )غطاء زجاجي أو مفتاح( زر ضاغط  - أ
  .جـرس إنذار - ب
  .لوحـة تـحـكم - ج
لائحـة شـروط   ( :  في المستشفيات فير واستخدام أنظمة الإنذار اليدويضوابط تو* 

  )1من الحريق في المستشفيات جدول السلامة والحماية 
ع ضمن حدود المبنى على اقـل  يلزم النظام بتوفير الإنذار اليدوي بجميع الطوابق والمواق    
  . تقدير

  
  :نظام الإنذار التلقائي -2
وهو علـى  ، هو جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتحسس خطر الحريق ومن ثم الإنذار     

   )www.arabicsafety.com(: نوعين
  : النظام العادي -أ

 كاشفا 21ولاتزيد عن  متصلة ببعضها اتهو النظام الذي يعتمد على مجموعة كاشف    
مـن في  الأمن خلالها يتحرك رجل بكاملها وإنذار على هذه المنطقة ى منطقة معينة تعط في

  .هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق
  
  :)رقمي(نظام معنون -ب



  

تصلة ببعضها في المنطقة تأخذ أرقـام  مالذي يعتمد على مجموعة كواشف  هو النظام    
نه عندما يظهر حريق على لوحة الـتحكم  أبحيث وأسماء الأماكن التي يوجد ا الكاشف 

يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق وعلى ذلك يعتمد هـذان  
أجراس  –وحدات الإنذار اليدوي  –كاشفات الحريق  –لوحة التحكم : (النظامان على

  )وحدات الإنذار الضوئي –الإنذار 
  :لوحة التحكم -
الإنذار  ام وتغذيته بالجهود اللازمة ومراقبة عمله حيث يصل إليهاتقوم بالتحكم في النظ* 

  .التنبية وأضواء الداخلية والخارجية العلويةمن الكاشفات وتقوم بتشغيل الأجراس 
  .حدوث الحريق مع تحديد منطقة حدوثه دإنذار صوتي وضوئي عن يتعط* 
  احتياطية  دة ببطارياتوزوم) هرتز 50فولت  220(الكهربائي للمدينة  تعمل بالتيار* 
البطاريـات   تعمل آليا في حالة انقطاع التيار الكهربائي وا جهاز شحن يقوم بشحن* 

 .التيار ةعند عود
مزودة بإمكانية الاختبار الذاتي وتقوم بإعطاء إشارة إنذار صوتي في حالة حدوث عطل * 

الكهربائي أو فصل  لتيارفي اللوحة أو في أي جزء من مكونات النظام أو في حالة انقطاع ا
 .البطاريات

 .خلاء الموقععطاء إنذار عام لإمزودة بمفتاح لإ* 
وغلـق أبـواب    الكهربائي إيقاف أجهزة التكييف وفصل التيار هزة تقنيا بإمكانية مج* 

  .الطوارئ تلقائيا وتشغيل أنظمة التهوية
  :نواتج الاحتراق اتكاشف  -

"  الحريق اتكاشف"وعة الأجهزة التي يطلق عليها مجمنواتج الاحتراق  اتتشمل كاشف    
النواتج  لكي تعمل عند قيامها بكشف أحد  اتقد تم تصميم نظام تشغيل هذه الكاشفو

  :الرئيسية الأربعة للاحتراق وهى
  )نواتج الاحتراق غير المرئية( الغازات المتأينة اتكاشف * 
  )نواتج الاحتراق المرئية(الدخان  اتكاشف * 
       :الحرارة اتكاشف * 



  

  :وتشمل
           :درجة الحرارة الثابتةكاشفات   -

  .درجة الحرارة الثابتة لتعمل عند درجة حرارة معينة اتيتم تصميم كاشف
  : معدل ارتفاع الحرارة اتكاشف -

  .معدل الارتفاع على خواص التمدد للحرارة اتتعتمد كاشف
  .ارة الثابتةمعدل الارتفاع ودرجة الحر) خليط(مجموعة  اتكاشف  -
          :الضوئية اتالكاشف -*

وهنـاك نوعـان رئيسـيان مـن       الضوئية أيضا كواشف اللهب اتيطلق على الكاشف
  :الضوئية اتالكاشف
  . تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة فوق البنفسجية: الأولى
  . تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة تحت الحمراء: الثانية

  .كواسر الزجاج(دوي وحدات الإنذار الي -
  .أجراس الإنذار -
 .وحدات الإنذار الضوئي- 

  : ضوابط توفير واستخدام أنظمة الإنذار الآلي في المستشفيات* 
جميع الطوابق والأمكنة خاصة تلك الـتي لا  بتوفير أنظمة الإنذار الآلي في يلزم النظام     

لائحـة  .( أماكن الخطورة الخاصةيتوفر فيها نظام الإطفاء التلقائي وفي مجاري التكييف و
  :وفق اعتبارات فنية منها).1شروط السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات جدول 

ضمن لوحـة  . عمتر مرب  2000المسافة الكلية التي يتم تغطيتها لا يجب أن تزيد عن  -
 .تحكم واحدة

 .عمتر مرب 60كاشف الدخان يغطي مساحة حوالي  -
 .متر مربع 50غطي مساحة كاشف الحرارة ي -
دد غـرف  لو كان يحتوى علي ع يمكن تغطيتها بخط إنذار واحد حتى المنطقة الواحدة -

  .صغيرة مع غرفة كبيرة 

 الثامن طلبالم



  

  :في المستشفيات إجراءات السلامة الوقائية
مجموع الإجراءات المتخذة لمنع تسبب حادث " بأاالوقائية  الإجراءات تعريفسبق   
فهي تشمل وضـع  . أو بفعل الإنسان في وقوع كارثة أو حالات طوارئ ناتجة عنه طبيعي

وتطبيق سياسات وبرامج بعيدة المدى دف إلى التحذير أو منع الكوارث الناجمـة عـن   
  ) .312: هـ1408أورفلي، " (حادث طبيعي أو بفعل الإنسان

إلى منـع وقـوع   ويدخل تحت مسمى إجراءات السلامة الوقائية أي إجراء يهـدف      
 مـا  إذا الحوادث والتقليل من أثارها وبحقيقة الأمر فان حصر تلك الإجراءات صعب جداً

لائحة المخـتص   أنأخذنا في عين الاعتبار انه لايمكن الاقتصار فقط على بنود معينة حتى 
بأعمال السلامة الصادرة من الدفاع المدني وفي البند الرابع من الواجبات العامة لمسـئول  
السلامة في المنشأة أعطت الصلاحية لمسئول السلامة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية 

  .الموقع ومحتوياته والمترددين عليه من كافة الأخطار
  :وسيستعرض الباحث بعضا من أهم تلك الإجراءات على النحو التالي    
 ـ :  العمل بأحد الأنظمة الذكية لإدارة المباني  -1 ربط كافـة الأجهـزة   وهي الـتي ت

والآلية ببرنامج يمكن من التصرف في أوقات الطوارئ بشكل مقنن وبـدون   ةالالكتروني
حالات إرباك كأن يتم ربط وقوع إنذار معين في منطقة ما بإطلاق أجـراس الإنـذار في   
تلك المنطقة فقط ويتم إغلاق الأبواب المشكلة لقطاع الحريق المعني وإيقاف أجهزة الدفع 

ل السحب في أجهزة التكييف والتهوية وإعطاء الأوامـر للمصـاعد في المنطقـة    وتشغي
زول للدور الأرضي والتوقف ويتعدى ارتباط أنظمة إدارة المباني بـأجهزة السـلامة   ـللن

فقد ورد في إحدى الندوات الـتي أقامتـها أكاديميـة     .لباقي الأجهزة الموجودة في المبنى
لأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات المباني تحتوي على ا أنسيسكو للخدمات الالكترونية 

ة والتبريد وأنظمة الحماية والطاقـة  يالخاصة بالتدفئة والتهو مثل الأنظمةمتعددة تطبيقات 
  . )www.alyaum.com(. والأمان إطفاء الحريقبالإضافة إلى والضوء 

إذا ما علمنا أن اغلب المستشفيات يتم تشغيلها :  دة بأنواعهاالعمل بشهادات الجو -2
من قبل شركات خاصة متخصصة بالتشغيل الطبي فان الحصول على شهادات الجودة في 

وعلامة على التميز الذي حققه هذا  كبيراً اًمن المستشفى يعتبر محفز"كالمختبر مثلا"قسم ما 



  

الية كعلامة الحصول عليها ذات سمعة مهنية ع القسم خاصة إذا كانت علامة الجودة التي تم
ويمكن أن يكون لذلك تأثير جيد على مستوى السلامة في القسم )  يزوالأ(الجودة العالمية 

 .ومن ثم على مستوى المستشفى
. للتخلص من المخلفات الطبية والإشعاعية وجود إجراءات مناسبة تتضمن عقوداً -3

ات في حال لم يتم التعامل معها بالشكل الصـحيح في  وقد تم التطرق لأضرار تلك المخلف
موقع آخر من الدراسة وقد أشارت لائحة المستشفيات الصادرة من الدفاع المدني علـى  
وجوب التقيد بتعليمات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية فيما يخص التعامـل مـع   

 ).المشعة(النفايات القذرة 
: ات شاملة للاستفادة منها  في الحـالات الطارئـة  وجود قواعد بيانات ومعلوم -4

 :ويستفاد من تلك المعلومات بعدة فوائد منها على سبيل المثال
  .عدد وأسماء المرضى المنومين لغرض التأكد من إخلائهم -أ
 .أسماء الموظفين الذين من الممكن الاستفادة منهم في أقسام معينة -ب
 .يلائها الأهمية القصوىرة لكي يتم إلمواد الخطحجم ومواقع الأجهزة وا -ج
حتى لا تتعرض تقارير المرضى للتلـف في  :  وجود نظام حفظ احتياطي للسجلات -5

  .حال حدوث حريق وما قد يسببه ذلك من مشاكل جمة لهؤلاء المرضى
 .وجود سياسة سلامة معلنة وتحفيز العاملين على الالتزام ا -6
سائر وحساب معدل ساعات العمـل بـدون   سجيل الحوادث والإصابات والخت -7

رامكو ويهدف إلى تشجيع به في المنشات المهمة مثل شركة أ وهو نظام معمول: حوادث
 . الاهتمام بالسلامة وجعل السلامة حاضرة على الدوام في أذهان العاملين

ويتم ذلك :  وجود أنظمة مناسبة لتقييم وتحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة-8
 .طريق فريق عمل مكون من أصحاب العلاقة من موظفي المبنى كل وفق تخصصه  عن
استخدام التغذية المعلوماتية الراجعة من جميع المصادر وإعـادة تقيـيم المخـاطر     -9

هاما وهو مبدأ الاسـتفادة مـن   وهذا الإجراء يمثل مبدأ :  والتحكم ا على ضوء ذلك
رارها يعني وجود خلل في عمل إدارة السلامة الأخطاء وعدم تكرار الحوادث حيث أن تك

 . في المستشفى



  

توفير نشرات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية والمشعة والخطـرة وتحـديثها    -10
حيث أن ذلك الإجراء يساعد في الإلمام بخطورة تلك المواد وأسلوب التعامل معها : دوريا

رات مفصلة لتلك المواد تشمل تركيبـها  وغالبا ما توفر الشركات المصنعة لتلك المواد نش
 .وخواصها والأسلوب الأمثل للتعامل معها

وتوجه هذه البرامج للمنومين والمـرافقين  :  وجود برامج توعوية لمرتادي المنشأة -11
والمراجعين باستخدام الوسائل المقروءة كالمطويات أو المسموعة من خلال الإذاعة الداخلية 

 . كة التلفزيون داخل المبنىأو المرئية من خلال شب
وجود برامج تدريبية مستمرة في مجال السلامة لجميع العاملين وخاصة من لهـم   -12

علـى وجـوب   )  10المادة (وقد نصت لائحة المستشفيات :  علاقة مباشرة بالسلامة
 .تدريب العاملين كوم الخط الأول لمكافحة الحريق قبل وصول فرق الطوارئ 

ناسبة يتم تجريبها دوريا للإخلاء في حالات الطوارئ بالتعاون مع وجود خطط م -13
وقد ألزمت لائحة المختص بإعمال السلامة الصادرة من الدفاع المدني في :  الجهات المعنية

بوجود خطط للإخلاء يتم التدرب ) من واجبات مسئول السلامة في المستشفى 10(البند 
 .عليها دوريا 

ويكفل هذا :  ل التنظيمية والمهام الخاصة بموظفي السلامةتوصيف وظيفي للهياك -14
الإجراء في حال تطبيقه تعيين الموظف المناسب من حيث المؤهلات للعمل في مجال السلامة  

 .وتحديد مهامه بدقة ووضوح وفق لائحة المختص بأعمال السلامة
ة كامل ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تغطي: وجود نظام عمل ورديات مناسب -15

أوقات اليوم بدون إهمال أي جزء حيث أن الخطر لا وقت محدد له كما يهدف إلى عـدم  
الأمر الذي يقلـل  ) ساعة مثلا 12(الضغط على موظف السلامة بالعمل لساعات مرهقة 

  .من إنتاجيته ويدعوه إلى التقاعس عن عمله
جميع العاملين وتشمل تلك القوانين :  وجود لوائح وقوانين عمل واضحة ومطبقة-16

والجزاءات المترتبـة  " كالتدخين مثلا"بالمستشفى ويدرج فيها التصرفات الفردية الممنوعة 
 .عليها



  

:  عمل فحوصات طبية دورية للعاملين على الأجهزة ذات الإخطـار الخاصـة   -17
 . قد تتسبب بالضرر لجسم وحواس العاملين عليها  جهزةوتشمل أجهزة الأشعة أو أي أ

ولا : بدرجة الضوضاء والإضاءة والحرارة لتوفير بيئة عمل مناسبة مهنيـا تحكم  -18
على الجميع أن من أسباب الحوادث الأخطاء الفردية من العاملين علـى الأجهـزة    ىيخف

 .المختلفة الأمر الذي يوجب توفير بيئة العمل المناسبة لهم تلافيا لوقوع مثل تلك الأخطاء
وتكفل تلك الأدلـة  :  صيانة للعاملين على المعداتوجود أدلة تشغيل واختبار و -19

مكان من الأخطاء التي من الممكن التسبب ا في تشغيل تلك الأجهـزة أو  التقليل قدر الإ
 .صيانتها 

وهو الأمر الذي يكفـل  :  وجود نظام تصاريح وأذونات للأعمال ذات الخطورة -20
لك الأعمال إذا ما علمنا أن التصريح الإقلال من الحوادث التي من الممكن أن تتسبب ا ت
 ).من لائحة المستشفيات 18المادة ( لها يشمل تلقائيا احترازات السلامة في تلك المواقع

تصنيف وتأهيل المقاولين المخولين بالعمل داخل المنشاة ووجود نظام رقابي لتلك  -21
 )من لائحة المستشفيات 18المادة :(  الأعمال

لا تنتهي مهمة إدارة المستشفى عند : ة لأنظمة الإطفاء والإنذاروجود عقود صيان -22 
توفير الأجهزة بل يتعدى ذلك إلى متابعة جاهزية تلك الأجهزة وصيانتها باستمرار كمـا  

بتكليـف  )من واجبات مسئول السلامة  9البند ( نصت لائحة المختص بأعمال السلامة 
 .جهة متخصصة بإجراء عمليات الفحص والصيانة

وقد سبق التطرق لعلاقة أنظمـة التهويـة   : وجود عقود صيانة لأنظمة التهوية  -23
بالسلامة حيث أن إهمال صيانتها قد يتسبب بالتأثير على مستوى عملها وبالتـالي قـد   

 .يتسبب ذلك بنشر الدخان في الموقع وعدم تصريفه بالطريقة الصحيحة
انة المصاعد بتعطلها او تعطل قد يتسبب إهمال صي:  وجود عقود صيانة للمصاعد -24

إحدى الخدمات المهمة فيها كالإنذار ووسيلة الاتصال مما قد يسبب الخطر لمسـتخدميها  
  .في حال وجود حالة طوارئ ناهيك عن الأوقات العادية

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثانيالمبحث ال

  الدراسات السابقة 
بعض الدراسات التي تبحـث في   بالبحث عن الدراسات السابقة تبين للباحث وجود    

مفهوم السلامة في المستشفيات من زوايا محددة وتبحث في بعض الجوانب الـتي تـدخل   



  

عموما وجانـب  ضمن تساؤلات البحث مثل الدراسات التي تبحث في جوانب السلامة 
  :الخطط الفرضية وهي 

  :الدراسة الأولى 
افحة الحريق في مستشفى الرياض إدارة مك(بعنوان "  1408الخالدي ، أحمد ، " دراسة 
  ) .المركزي

  . دراسة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة الملك سعود  
مستشـفى   السبل لإدارة مكافحة الحريـق في  هدفت الدراسة إلى التعرف على أفضل -

  .الرياض المركزي وأوجه القصور الموجودة زمن الدراسة وسبل معالجتها 
  .وصفي باستخدام أسلوب المسح الاجتماعياستخدم الباحث المنهج ال - 
  :توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها  - 
  .أهمية إعداد برامج تدريب لكل الموظفين في مقومات الوعي بمكافحة الحريق - 
  .أهمية عدم إغفال الموظفين العاملين خارج المناطق العلاجية المباشرة للمريض - 
  . الجدد في المستشفىوجوب التركيز على تدريب الموظفين - 
تشترك الدراسة مع موضوع الدراسة الحالية كوا تتناول سبل مكافحة الحريق في مبنى  -

وتختلف كون مكان الدراسة في مستشفى محدد وبتاريخ قديم نسبيا وتتنـاول  . المستشفى
 بمدينـة  الحكوميـة  جزئية محددة على عكس الدراسة الحالية التي تتناول جميع المستشفيات

  . البحث تختلف تماما مجتمعتاريخ والرياض وبشكل أوسع و
  :الدراسة الثانية 

أثر أداء أفراد أمن المستشفيات على ( بعنوان "  1420زي ، حمدان ، ـالعن" دراسة    
  ) .تحقيق السلامة

  . جستير غير منشورة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دراسة ما 
معرفة مستوى أداء أفراد الأمن والسـلامة بالمستشـفيات وسـبل    هدفت الدراسة إلى  -

الارتقاء به ، وقياس مدى رضا أفراد الأمن والسلامة عن مستوى تجهيزات السـلامة في  
  .المستشفيات 



  

استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح الاجتماعي لعينـة البحـث    -
 . مة في المستشفيات المكونة من أفراد الحراسات والأمن والسلا

 : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها  -
أهمية إنشاء إدارات مختصة للسلامة في المستشفيات وذلك لدورها الهـام في الحـد مـن    

 . الحوادث فيها 
 . عدد أفراد الأمن والسلامة لا يغطي الحاجة الفعلية للعمل في المستشفيات 

ين أفراد الأمن والسلامة المشمولين في الدراسة فيما يخص ضح تباين مستوى المعرفة بات    
 ن والسلامة الإلمام الكامل ا المعلومات الأساسية المتعلقة بالسلامة والواجب على أفراد الأم

وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية كوا تناقش دور أفراد الأمـن و الحراسـات    
مر يدخل في جزئية من أجزاء هذه الدراسة الـتي  بشكل تفصيلي في تحقيق السلامة وهو أ

ستتناول أثر تطبيق إجراءات السلامة بشكل موسع في التقليل من حـوادث الحريـق في   
  .المستشفيات 

 
  :الدراسة الثالثة 

وعي المرضى بـإجراءات السـلامة   ( بعنوان "  1420الشمراني ، علي ، " دراسة     
  )الوقائية في المستشفيات 

  . جستير غير منشورة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دراسة ما 
هدفت الدراسة إلى بحث المقومات الأساسية التي يقوم عليها وعي المرضـى بالسـلامة    -

  . الوقائية وأسسها المحورية وعلاقتها بالتشغيل الكفء
  . استخدام الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي  -
 :ه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها  توصلت هذ -

تدني نسبة اقتناع عينة البحث حيال دور الوسائل الإعلامية المختلفة في زيادة وعي المرضى 
 .  

 % ) . 61( اتضح أن نسبة وعي المرضى بأمور السلامة بلغت درجة متوسطة 



  

الـوعي لـدى   تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في تناولها لجزئية محددة وهـي   -
المرضى بأهمية السلامة ولا تتناول الجوانب الأخرى عـن سـبل تحقيـق السـلامة في     

 . المستشفيات
  

  :الدراسة الرابعة 
مدى فاعلية إجراءات الدفاع المدني في " بعنوان " 1426الأحمدي ، أحمد ، " دراسة     

  " مكافحة الحوادث الكيميائية 
  .لعربية للعلوم الأمنية دراسة ماجستير مقدمة لجامعة نايف ا

فيما يتعلـق  ) أفراد العينة (هدفت الدراسة لقياس المستوى المعرفي لمنسوبي الدفاع المدني -
  . بالمواد الكيميائية الخطرة وخواصها وإجراءات مكافحة الحوادث الكيميائية 

كما هدفت إلى معرفة رأي عينة البحث حول مستوى كفـاءة إجـراءات مكافحـة     -
 : الكيميائية فيما يتعلق بــ الحوادث 

  . مدى كفاية التجهيزات الفنية المتاحة  –أ 
  . مدى كفاية التدريب الذي تم الحصول عليه  -ب

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها 
اتضح أن مستوى معرفة عينة البحث أعلى من المتوسط بشـكل عـام فيمـا يتعلـق      -

ميائية وكذلك بما يتعلق بالإلمام بأنواع المواد الكيميائيـة  بإجراءات مكافحة الحوادث الكي
وخصائصها مما يدعو للعمل على تحسين المستوى المعرفي لجهة من المفترض أن تكون مـن  

  . أكثر الجهات تأهيلاً في هذا اال 
أهمية توفير المعلومات المتخصصة والدقيقة والشاملة عن المـواد الكيميائيـة وأسـلوب     -

  . ل معها وبشكل دائم لمنسوبي الدفاع المدني التعام
تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في جزئية الحوادث الكيميائية وطرق التعامـل   -

وكما هو معروف فان جميع المستشفيات تحوي مختبرات كيميائية مما يعني وجـوب  . معها
  .توفير اشتراطات السلامة فيها

  



  

  :الدراسة الخامسة 
دراسة وسائل السلامة وأثرها علـى  ( بعنوان"،  1419العلوي ، عبداالله ، "  دراسة    

  )كفاءة العاملين للعمل في الأماكن المغلقة 
  دراسة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  
    هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تأهيل العمالـة داخـل المصـانع فنيـاً وفي مجـال         -

  . السلامة والأمن وقياس مدى رضاهم عن بيئة العمل الداخلية 
  
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي  -
 : توصلت الدراسة إلى نتائج عدة يأتي من أهمها  -

بتأهيـل   المحددة بالبحـث " دارات المصانع هناك درجة جيدة جداً من الاهتمام من قبل إ
  . وفي المعلومات المتعلقة بإجراءات السلامة العمالة فنياً 

عدم رضا عينة البحث عن مستوى البيئة الداخلية للعمل حيث اتضح عدم كفاءة أجهـزة  
 .  ةالحد من الملوثات وكذلك عدم كفاءة أجهزة التهوي

تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في جانب توفير السلامة في بيئة العمل إذا مـا    -
 . المستشفى في إحدى صوره بيئة عمل لمنسوبيه  اناعتبر

  
  : الدراسة السادسة 

معايير السلامة مـن الحريـق بالمبـاني    (بعنوان " 1422الثقفي ، عبداالله ، " دراسة     
  ). السكنية العالية و مدى تطبيقها في مدينتي مكة المكرمة وجدة بمنطقة مكة المكرمة 

  ة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دراسة ماجستير غير منشورة مقدم -
هدفت الدراسة إلى توضيح معايير السلامة من الحريق عالمياً ومحلياً في المباني السـكنية   -

  . العالية 
  . كما هدفت إلى معرفة مدى توفر تلك المعايير فعلياً  -
ن قيام تقصي أسباب حوادث الحريق وطرق اكتشافها وكشف المعوقات التي تحول دو -

 الدفاع المدني بعمله في هذا اال



  

توصلت الدراسة لعدة    -استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي   -
  / نتائج تأتي في طليعتها 

  . مستوى متوسط " عينة الدراسة"أن مستوى السلامة في المباني  -1
كتشفها في معظـم الأحيـان   عدم فعالية وسائل السلامة في اكتشاف الحرائق التي ي -2

 .سكان المباني 
 . تصدر الالتماس الكهربائي قائمة أكثر المسببات للحريق انتشارا 

توصلت الدراسة إلى أن أكثر العوائق التي تحول دون عمل الدفاع المدني هـي إغـلاق      
 .مخارج و مداخل المباني وخاصة مخارج الطوارئ بالتخزين والمخلفات 

سة مع الدراسة الحالية في التشابه النسبي بين المباني السكنية العالية وبـين  تشترك هذه الدرا
بعض مباني المستشفيات ذات الطوابق المتعددة مما يحتم تطبيق متطلبات السلامة في المبـاني  

 .العالية إضافة إلى متطلبات السلامة في المستشفيات
 

  :الدراسة السابعة 
العلاقة بين اتجاهات العاملين في مجـال  ( بعنوان "  1420العتيبي ، ماضي ، " دراسة     

  ) السلامة في المنشآت العامة والخطط الفرضية 
  .دراسة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  -
هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين اتجاهات العاملين في السلامة في المنشآت العامة   -

 .الفرضية ومعرفة المستوى الراهن للخطط الحالية في المنشآت العامة والخطط 
معرفة مدى تأثير الخطط الفرضية على مستوى إجراءات السلامة في المنشآت العامـة   -

 . ومدى تأثيرها في رفع مستوى العاملين في تلك المنشآت 
 . استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي  -
  : الدراسة إلى عدد من النتائج يأتي من أهمها  توصلت -
حاجة العاملين في المنشآت العامة إلى دورات وندوات مستمرة لزيادة مستوى المعرفـة   -

  . لديهم في مجال السلامة 
حاجة تلك المنشآت إلى تكرار واستمرار الخطط الفرضية دورياً لضمان الاستفادة منها  -

 . بالشكل الصحيح 



  

ه الدراسة مع الدراسة الحالية في جزئية الخطط الفرضية التي تشـكل احـد   تشترك هذ -
التساؤلات الفرعية لهذه الدراسة وتختلف من النواحي الأخرى كما تختلف عن دراسـتنا  

 .  بشمولها للمنشآت العامة 
 

  :الدراسة الثامنة 
اع تقييم تجارب خطـط طـوارئ الـدف   ( بعنوان " 1420الفرج ، حمود ، " دراسة    

  ). المدني
  . دراسة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  -
  . هدفت الدراسة إلى تقييم الأعمال المنفذة في خطط الطوارئ التي يجريها الدفاع المدني  -
معرفة مدى مساهمة خطط الطوارئ في تنفيذ أهدافها بالنسبة للدفاع المدني وكـذلك   -

 . هة المنفذة فيها سواء كانت جهة حكومية أو جهة من القطاع الخاص بالنسبة للج
 استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي  -
 : توصل الباحث لعدد من النتائج من أهمها  -
أن تقييم العاملين في الدفاع المدني لمستوى تحقيق  الخطط لأهدافها كان عالياً بالنسـبة   -

فاع المدني وكذلك كان مابين المتوسط إلى العالي في ما يخص استفادة القطاع لاستفادة الد
 . الخاص من تلك الخطط 

تفوق القطاع الخاص بشكل عام في مجال الاهتمام بالخطط الفرضية وتوفير متطلبـات   -
وقد أرجع الباحث ذلك لكون القطاع الخاص أكثر حرصا من القطاع . السلامة والحماية 

أثره المباشر من الحوادث على عكس القطاع الحكومي الذي تتحمل الدولة ما الحكومي لت
 . يحصل من خسائر بسبب الحوادث 

تشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في جزئية الخطط الفرضية التي تشـكل احـد    -
التساؤلات الفرعية لهذه الدراسة وتختلف من النواحي الأخرى كما تختلف عن دراسـتنا  

  .ا للمنشئات العامة والخاصة بشموله
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، وكذلك تحديد مجتمـع  يتناول هذا الفصل إيضاحاً لمنهج الدراسة الذي اتبعه الباحث    
الدراسة ووصف خصائص منشآت الدراسة، ثم عرضاً لكيفية بناء أداة البحث، والتأكـد  

، والكيفية التي طبقت ا الدراسة )قائمة الفحص والملاحظة(من صدق وثبات أداة البحث 
  .الميدانية، وأساليب المعالجة الإحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات الإحصائية

  

  :منهج الدراسة
قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة عن طريق وضع قائمة بمتطلبات     

وإجراءات السلامة المثالية وفق المعايير العالمية والتي يعترف ا ويقرهـا الـدفاع المـدني    
ر حيث قام الباحث بالمرو. ويدرجها ضمن لائحته التفصيلية عن السلامة في المستشفيات 

على المستشفيات عينة الدراسة وقام بتطبيق ما ورد بالقائمة الموضوعة بالاستعانة بالتقارير 
  .المتوفرة لدى الدفاع المدني وإدارات هذه المستشفيات

  
  

  :الدراسة  مجتمع
يعني جميع " بأنه )  131م ، ص 2001أخرون ، وعبيدات ، ( مجتمع الدراسة يعرفه     

رسها الباحث ، وبذلك فإن مجتمع الدراسة هو جميع الأفـراد أو  مفردات الظاهرة التي يد
  ".الأشياء الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة

(  يتشكل مجتمع هذه الدراسة من المستشفيات الحكومية داخل مدينة الريـاض وعـددها   
وفي هذه الدراسة ونسبة لمحدودية مجتمع الدراسة وتمركزه في منطقة محـددة اتبـع   )   16
  على جميع المستشفيات الحكومية  داة بحثهأباحث أسلوب الحصر الشامل من خلال تطبيق ال
  

  :أداة الدراسة
حيث قـام بتصـميم   . استخدم الباحث قائمة الفحص والملاحظة كأداة لهذه الدراسة    

قائمة بمتطلبات السلامة والإجراءات المثالية التي دف للحد من حوادث الحريـق وفـق   
كما قـام بتصـميم    سلامة العالمية استقاها من اللوائح التي اقرها الدفاع المدنيمتطلبات ال



  

بعضها من لوائح الدفاع المـدني وتوصـل إلى البـاقي     طقائمة إجراءات السلامة باستنبا
وأخضـعها   بالاجتماع بذوي الاختصاص من الضباط الأكـاديميين في الـدفاع المـدني   

  . للإجراءات المنهجية
  
  :لدراسةصدق أداة ا -

العسـاف،  ( صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أا سوف تقيس ما أعدت لقياسه     
شمول أداة الدراسة لكل العناصر التي يجب " ، كما يقصد بالصدق ) 429م، ص 1995

أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراا ومفرداا من ناحية ثانية، بحيث تكـون  
وقد قام الباحث ). 179م، ص 2001عبيدات وآخرون،" (امفهومة لكل من يستخدمه

  :بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خلال
  :الصدق الظاهري للأداة  –أ 
للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضـها علـى       

)   9( وبلغ عـدد المحكمـين    . عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
   محكمين

  ).1ملحق رقم ( 
وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بحذف بعض العبارات وإعادة صـياغة بعضـها       

داة الدراسة في صورا النهائيـة  أ)  3( الملحق رقم  حيث يوضح وإضافة عبارات أخرى 
ونسبة لمحدودية حجم مجتمع الدراسة لم يكن في إمكان الباحث التحقق من صدق الاتساق 
الظاهري والثبات لأداة الدراسة من خلال بيانات عينة استطلاعية وعليه فقـد اكتفـى   

  .الباحث بالصدق الظاهري لأداة الدراسة كمقياس لصلاحية أداة الدراسة
  

  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
قام الباحث بنفسه بتطبيق أداة الدراسة على مجتمع الدراسـة وتم ذلـك في الفصـل        

هـ ،وبعد ذلك تم  إدخال البيانات ، ومعالجتـها  1427/1428لثاني للعام الدراسي ا



  

ومن ثم قام الباحث بتحليل البيانـات  ) spss(إحصائياً بالحاسب الآلي عن طريق برنامج 
  .واستخراج النتائج

  

  :أساليب المعالجة الإحصائية 
استخدام العديد مـن  لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم     

 Statisticalالأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
Package for Social Sciences   والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز)SPSS( ،

  :وفيما يلي مجموعة الأساليب الإحصائية التي قام الباحث باستخدامها
  الرباعي  ت إلى الحاسب الآلي، ولتحديد طول خلايا المقياستم ترميز وإدخال البيانا

   تم حساب المدى محوري الدراسة الأول والثاني ، المستخدم في) الحدود الدنيا والعليا ( 
 ، ثم تقسيمه على عدد خلايا  المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )3=4-1(
أو بدايـة  ( لى أقل قيمة في المقيـاس  بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إ)  0.75= 3/4( 

وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول ) المقياس وهي الواحد الصحيح
 ): 322م، ص 2002العمر، ( الخلايا كما يأتي

  .المحور المراد قياسه باختلافنحو كل عبارة ) لا حاجة لها(يمثل  1.75إلى  1من 
  .المحور المراد قياسه باختلافنحو كل عبارة ) متوفرة غير(يمثل  2.50وحتى  1.76من 
 .المحور المراد قياسه باختلافنحو كل عبارة ) غير كافية(يمثل  3.25وحتى  2.51من 
  .المحور المراد قياسه باختلافنحو كل عبارة ) متوفرة(يمثل  4.00وحتى  3.26من 

بارات المحاور الرئيسة التي تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتحديد نسب وتكرارات ع
 .تتضمنها أداة الدراسة

المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض كل عبارة من عبارات متغيرات    
. الدراسة الأساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسـابي 

هنا لضمان عـدم إعطـاء   وقد تم تحييد العبارة لاحاجة لها  ).89ص :م1996كشك، (
  .نتيجة خادعة



  

تم استخدام الانحراف المعياري للتعرف على مدى انحراف التكرارات  لكل عبارة من     
 . رات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي عبا
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  /عرض وتحليل البيانات
وسائل السلامة في الحد مـن حـوادث    معرفة مدى توافر دف الدراسة الحالية إلى    

، كما دف إلى معرفة مدى تطبيـق   الحكومية في مدينة الرياض الحريق في المستشفيات
 الحكومية في مدينة ستشفياتالإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريق في الم

التي تحول دون توفير و تطبيق  تالتعرف على المعوقا ، ودف الدراسة كذلك إلى الرياض
وسائل السلامة و الإجراءات الوقائية على أكمل وجه في المستشفيات وما التصور الأمثل 

محاولة التوصل للمقترحات التي من الممكن  من هذه المعوقات ، ودف كذلك إلىللحد 
فادة من وسائل السلامة والإجراءات الوقائية من اجـل الحـد مـن    وضعها لتفعيل الاست

حوادث الحريق في المستشفيات وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خلال الإجابة عـن  
ما مدى توفر وسائل السلامة والإجراءات الوقائية التي ـدف  (السؤال الرئيس التالي 

وتنبثق عن هذا ). ؟مدينة الرياضالحكومية في  ادث الحريق في المستشفياتللحد من حو
  ـ:السؤال الأسئلة الفرعية التالية

  /الأولالتساؤل 
الحكوميـة  لحد من حوادث الحريق في المستشفيات وسائل السلامة ل توافر ما مدى -

  ؟ في مدينة الرياض
  /التساؤل الثاني

مدى تطبيق  الإجراءات الوقائية التي دف للحد مـن حـوادث الحريـق في    ما  -
  ؟الحكومية في مدينة الرياض  ستشفياتالم

  /التساؤل الثالث 
التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السلامة و الإجراءات الوقائية على  تما المعوقا -

وما التصور الأمثل للحد مـن   الحكومية في مدينة الرياض أكمل وجه في المستشفيات
  هذه المعوقات؟

  /التساؤل الرابع 



  

 من الممكن وضعها لتفعيل الاسـتفادة مـن وسـائل السـلامة     ما المقترحات التي -
الحكوميـة في   والإجراءات الوقائية من اجل الحد من حوادث الحريق في المستشفيات

  ؟مدينة الرياض 
وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها في ضوء أسئلة الدراسة ،     

  :وأهدافها مع تفسير النتائج 
 ـ وج ثلاثة توضيح للبيانات الرئيسية للمنشأة على الباحث عند وضعه حرص  ةانـب مهم
  :يوه

في محاولة منه لكشف مـدى تقيـد    المستوى التعليمي للمسئولين عن السلامة -1
المستشفيات بالتعليمات التي تقضـي بضـرورة تعـيين ذوي الاختصـاص     

  . )6(رقم  في المنشأة وتتضح نتائجه من خلال الجدول والمؤهلات المناسبة
  

 )6(جدول رقم 
 المستوي التعليميوفق متغير  المسئولين عن السلامةتوزيع 

   

  النسبة  التكرار  التعليمي  ستوىالم
  6.25  1  متوسط
  25.0  4  ثانوي
  6.25  1  دبلوم 

  43.75  7  بكالوريوس
  6.25  1  ماجستير
   12.5   2  لم يحدد
  %100  16  المجموع

 

  
من المسئولين عن السلامة يمثلـون مـا نسـبته    )  7( أن )  6( يتضح من الجدول رقم 

من إجمالي المسئولين عن السلامة مستواهم التعليمي بكالوريوس وهـم الفئـة   % 43.8
من % 25.0منهم يمثلون ما نسبته ) 4( الأكثر من المسئولين عن السلامة ، في حين أن 

منهم يمثلـون مـا   )  2( ابل إجمالي المسئولين عن السلامة مستواهم التعليمي ثانوي ، مق
)  1( بينما مة لم يحددا مستواهما التعليمي ،من إجمالي المسئولين عن السلا% 12.5نسبته 

، و  ن السلامة مستواه التعليمي متوسطمن إجمالي المسئولين ع% 6.3منهم يمثل ما نسبته 



  

التعليمـي   من إجمالي المسئولين عن السلامة مسـتواه % 6.3منهم يمثل ما نسبته )  1( 
من إجمالي المسئولين عن السلامة مسـتواه  % 6.3منهم يمثل ما نسبته )  1( دبلوم ، و 

 .التعليمي ماجستير 
 

 
عدد الأسرة في المستشفيات وذلك في محاولة لتبيان حجـم المستشـفى    - 2

لارتباط ذلك بالسلامة في نواح متعددة سبق التطرق إليها وقـد كانـت   
 )7(النتائج وفق الجدول 

 
 )7(جدول رقم   -

 عدد الاسرةوفق متغير  تصنيف المستشفيات

  النسبة  التكرار  عدد الأسرة
  6.25  1  سرير 100اقل من 

  50.0  8  سرير 500إلى  100من 
  43.75  7  سرير 500من  أآثر

  %100  16  المجموع
  

) سرير 100قل من أ(  أن عدد المستشفيات صغيرة الحجم نسبياً) 7(ويتضح من الجدول 
  % . 6,25عدد الأسرة بلغ مستشفى واحدا فقط بما نسبته وفقا ل

مستشـفيات   8) سرير500إلى  100من (كما بلغ عدد المستشفيات متوسطة الحجم 
  .من إجمالي عدد المستشفيات% 50تشكل ما نسبته 

 43,75مستشفيات بما يوازي  7) سرير 500أكثر من (وبلغ عدد المستشفيات الكبيرة 
  .ستشفيات من إجمالي عدد الم% 

  
وما يمكن أن يفيد ذلك في ) من تاريخ افتتاحه اعتباراً ( عمر المستشفى الحقيقي  - 3    

  الخ...كأنظمة الإطفاء والإنـذار والتهويـة  (تحديد صلاحية المبنى وأنظمته الموجودة فيه 
  )8(ويتضح ذلك من الجدول

  



  

  
 )8(جدول رقم 

 عمر المبنىوفق متغير  تصنيف المستشفيات

  النسبة  التكرار  المبنىعمر 
  31.25  5  سنة 15اقل من 

  43.75  7  سنة 30إلى  51من 
  25.0  4  سنة 30اآثر من 

  %100  16  المجموع
سنة  15نستنبط ان عدد المستشفيات التي يقل عمرها عن ) 8(ومن خلال الجدول رقم 

  .من العدد الكلي % 31,25مستشفيات تشكل مانسبته  5هو 
 43,75مستشفيات تشكل  7سنة هو  30الى  15 عمرها مابين وعدد المستشفيات التي

  .من اجمالي عدد المستشفيات% 
مستشفيات تشكل مانسبته  4فيبلغ عددها سنة  30اما المستشفيات التي يزيد عمرها عن 

  .من عدد المستشفيات ككل% 25
  
  

  /وفيما يلي عرض لمحتويات أداة البحث
التي دف للحد من حـوادث  (وسائل السلامة رتواف ما مدى: " السؤال الأول )  : أ

  "؟ ) الحكومية في مدينة الرياض الحريق في المستشفيات
  :مدى توافر متطلبات واشتراطات السلامة الإنشائية والكهربائية /  1

تم حساب التكرارات ، والنسب المئوية ، والمتوسطات الحسابية والانحرافـات  لمعرفة ذلك 
  )9(ور والنتائج يوضحها الجدول رقم هذا المحى عبارات المعيارية ، والرتب عل

  
 )9(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب على 
متطلبات واشتراطات السلامة الإنشائية والكهربائية في المستشفيات عبارات محور 

 قيم المتوسطاتمرتبة تنازلياً حسب 

  العبارة  عبارةرقم ال

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
  متوفرة

غير 
 آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها



  

38  
عة  ام الأش أقس
مناسبة من حيث 

  الموقع

  2  -  -  14  ك
3.00  0.00  1  %  87.5  -  -  12.5 

 33  
ي  د ف يوج

مطبخ  المستشفى
  مرآزي

  -  -  -  16  ك
3.00  0.00  2  

%  100.0 -  -  -  

19  
ة المصاعد  غرف
ة  زودة برافع م
  يدوية للمصاعد

  1  -  -  15  ك
3.00  0.00  3  

%  93.8  -  -  6.3  

المصاعد مزودة   17
  بمراوح للتهوية

  6.3  -  -  93.8  %  4  0.00  3.00  1  -  -  15  ك

16  
ى ز م المبن جه

اعد  بمص
تخدام  للاس

  اليومي

  1  -  -  15  ك

3.00  0.00  5  %  93.8  -  -  6.3  

14  

ى  ز المبن  تجهي
ارة   افات إن بكش
ل  ة تعم احتياطي
في حالة انقطاع  
ي  ار ف التي
رداب  الس
رات  ومم

  الهروب

  -  -  -  16  ك

3.00  0.00  6  
%  100.0 -  -  -  

  
 
 
 
 
 

 )9(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة عياريالم

%  
  
  متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها

13  

ى د  المبن ز بمول مجه
اطي   ائي احتي آهرب
ة   ي حال ل ف يعم
ار   اع التي انقط

  الكهربائي

  -  -  -  16  ك

3.00  0.00  7  
%  100.0 -  -  -  

ار   10 ع التي   8  0.00 3.00  -  -  -  16  كقواط



  

ة ضد    الكهربي مؤمن
اس   ار الم أخط
  والقوس الكهربائي

%  100.0 -  -  -  

أة    30 ي المنش د ف يوج
  مستودعات تخزين

  -  -  6.3  93.8  %  9  0.25 2.94  -  -  1  15  ك

21  
وارئ  واب الط أب
ث    ن حي بة م مناس
دد   اً بع عة قياس الس

  قاطني آل منطقة

  -  -  1  15  ك

2.94 0.25  10  %  93.8  6.3  -  -  

مجهز بأبواب  المبنى  20
  طوارئ

  -  -  1  15  ك
2.94 0.25  11  %  93.8  6.3  -  -  

11  

ابس   اتيح والمق المف
م    ة وت ليمة وآمن س
ار   أريض التي ت
ي   تخدم ف المس

  الأجهزة

  -  -  1  15  ك

2.94 0.25  12  
%  93.8  6.3  -  -  

40  
ادر   ة مص غرف
ن  بة م ازات مناس الغ
ع   ث الموق حي

  والتجهيزات

  2  -  1  13  ك

2.93 0.27  13  %  81.3  6.3  -  12.5 

9  

ة   التمديدات الكهربائي
ث    ن حي بة م مناس
ة    ار لنوعي الأقط
ة  تعمال ومعزول الإس
ف    د التل ة ض ومحمي

  أو ارتفاع التيار

  -  -  2  14  ك

2.88 0.34  14  
%  87.5  12.5 -  -  

 )9(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  

 متوفرة
غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها

ة      34 المطبخ مطابق من ناحي
  الموقع

  15  0.34  2.88  -  -  2  14  ك
% 87.5 12.5 -  -  

في   39 ي المستش د ف توج
  تمديدات غازات  طبية

  6.3  6.3  - 87.5  %  16  0.52  2.87  1  1  - 14  ك

يلة     18 زودة بوس اعد م المص
  اتصال

  6.3  6.3  - 87.5  %  17  0.52  2.87  1  1  - 14  ك



  

درج    24 ز ب ي مجه المبن
  طوارئ داخلي

  6.3  6.3  6.3 81.3  %  18  0.56  2.80  1  1  1  13  ك

37  
ام   يوجد في المستشفي أقس
ب   عة والط تخدم الأش تس

  النووي

  -  2  -  14  ك
2.75  0.68  19  %  87.5 -  12.5 -  

رات    26 ز بمم ي مجه المبن
  هروب

  1  2  -  13  ك
2.73  0.70  20  %  81.3 -  12.5 6.3  

27  
يدة   روب مش رات اله مم
ن     ة م واد محمي ن م م

  الحريق والدخان

  2  1  2  11  ك
2.71  0.61  21  %  68.8 12.5 6.3  12.5 

3  
ي   ل دور عل تمل آ يش
ل    ي الأق قطاعي حريق عل
لاء    ة الإخ ة عملي لإتاح

  الأفقي  

  -  2  1  13  ك
2.69  0.70  22  %  81.3 6.3  12.5 -  

2  
المبني مقسم إلي قطاعات  
دران    طة ج ق بواس حري
يات   واب وأرض وأب

  مقاومة للحريق

  -  2  1  13  ك

2.69  0.70  23  %  81.3 6.3  12.5 -  

1  
أة  دخل المنش بة م مناس
رق  تخدمات ف لاس

  الطوارئ

  -  2  1  13  ك
2.69  0.70  24  %  81.3 6.3  12.5 -  

22  
بة  وارئ مناس واب الط أب

ن ب     م ادة الترآي ث م حي
  واتجاه الفتح

  -  2  1  13  ك
2.69  0.70  25  %  81.3 6.3  12.5 -  

  
 )9(جدول رقم 

  العبارة رقم العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  

 متوفرة
غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها

ى  8 ن  المبن ي م محم
  اعقالصو

  - 18.8  - 81.3  %  26  0.81  2.63  -  3  -  13  ك

25  
ابق   درج مط ال
للمواصفات من حيث   
ود  دد ووج الع

  الدرابزينات

  1  1  5  9  ك
2.53  0.64  27  %  56.3 31.3 6.3  6.3  

في   35 ي المستش د ف يوج
  مغسلة مرآزية

  - 25.0  - 75.0  %  28  0.89  2.50  -  4  -  12  ك



  

36  
ة م  لة مطابق ن المغس

ع  ث الموق حي
  والتجهيزات

  5  2  3  6  ك
2.36  0.81  29  %  37.5 18.8 12.5 31.3 

5  

وي   ي تح ع الت المواق
ار ة  اًأخط  –خاص

ة  رف العناي آغ
زة  زة  –المرآ مجه

ائل   ارج ووس بمخ
  حماية مضاعفة

  -  4  5  7  ك

2.19  0.83  30  %  43.8 31.3 25.0 -  

7  

تعمل التهوية الطبيعية 
ي  ة ف ال والميكانيكي ح

ي   ق عل ود حري وج
و   تجديد الهواء في القب
رات   ات والمم والرده

  وأبراج المخارج

  -  7  -  9  ك

2.13  1.02  31  %  56.3 -  43.8 -  

تقلة    31 تودعات مس المس
  عن المبنى

  - 43.8  6.3 50.0  %  32  1.00  2.06  -  7  1  8  ك
 
 

 
 
 

 )9(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  قةدرجة المواف   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  

 متوفرة
غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها

6  

ة  وات التهوي قن
زودة  ف م والتكي
ع   ق لمن بخوان
ار   ار الن انتش

  والدخان

  -  8  -  8  ك

2.00  1.03  33  %  50.0 -  50.0 -  

4  

واد  الم
ي   تخدمة ف المس

دران  إ اء الج نش
قف  والأس

ن  وت ياتها م كس
ة  ر قابل واد غي م

  للاشتعال

  -  3  10  3  ك

2.00  0.63  34  %  18.8 62.5 18.8 -  

15  
ن زال

  35  0.98  1.57  9  5  -  2  ك



  

عد  بمص
ص  مخص

وارئ ل ي (لط ف
اع   ال زاد ارتف ح

ى ن  المبن  6ع
ق أو   20طواب

  )متر

%  12.5 -  31.3 56.3 

28 

روب   رات اله مم
ات   زودة بمرش م

اه   ي  –مي  الح  ف
ر  ول المم زاد ط

  متراً 30عن 

 11  3  2  -  ك

1.40  0.55  36  %  -  12.5 18.8 68.8 

23  

ى ز  المبن مجه
لاء   يلة إخ بوس
ي  للمرض
ي  دين ف المقع

  أسرتهم

  -  13  -  3  ك

1.38  0.81  37  %  18.8 -  81.3 -  

مدى توافر متطلبات المتوسط الكلي لمدى الموافقة على 
  0.20 2.65 ة والكهربائيةواشتراطات السلامة الإنشائي

  
أن  متطلبـات واشـتراطات السـلامة الإنشـائية      )  9( يتضح من الجدول رقم     

وهي الفئة )  3من  2.65( والكهربائية متوفرة بالمستشفيات حيث بلغ متوسط توافرها 
ة الدراسة مما يبين بأن متطلبات واشتراطات السـلامة  إلى خيار متوفرة على أدا التي تشير 

  .بالمستشفيات  في الغالب الإنشائية والكهربائية متوفرة
كما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت في مدى توافر متطلبات واشتراطات السلامة     

لمتطلبـات   لمتطلبات والاشتراطات وعدم التـوفر فر بعض اائية ما بين توالإنشائية والكهرب
بـات واشـتراطات السـلامة    واشتراطات أخرى حيث تراوحت متوسطات توافر متطل

وهي متوسطات تتراوح مـا بـين   )  3.00إلى  2.65(   ئية والكهربائية ما بينالإنشا
/ غير متـوفرة  (واللتين تشيران إلى خياري  ثلاثيمن فئات المقياس ال ثالثةالفئتين الأولى وال

ة على أداة الدراسة مما يبين بأن متطلبـات واشـتراطات السـلامة الإنشـائي    ) فرة متو
فر بعض هذه المتطلبات والاشتراطات وعـدم  ة تتراوح درجة توافرها ما بين تووالكهربائي

ة وعشرون ستحيث يتضح من النتائج أن هنالك .لمتطلبات واشتراطات أخرى منها  توفر



  

متطلب واشتراط من متطلبات واشتراطات السلامة الإنشـائية والكهربائيـة متـوفر في    
 19،  38( المتطلبات والاشتراطات التي تمثلها الفقرات رقم  المستشفيات أبرزها تتمثل في

  :والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب درجة توفرها كالتالي )  13,10،  14،  17، 
أقسام الأشعة مناسبة من حيث " وهو )  38( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -1

)  3.00مـن   3.00( ت بمتوسـط  بالمرتبة الأولى من حيث توفره في المستشفيا" الموقع
مستشفى فيما لم تكن الحاجة تدعو لوجود أقسام  14حيث بلغ عدد المستشفيات المطبقة 

  .أشعة في مستشفيين اثنين
غرفة المصاعد مـزودة برافعـة   " وهو )  19( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -2

مـن   3.00( تشفيات بمتوسـط  من حيث توفره في المس ثانيةبالمرتبة ال" يدوية للمصاعد
مستشفى فيما لم تكن الحاجة تـدعو   15حيث بلغ عدد المستشفيات المطبقة )  3.00

  .لوجود المصاعد في مستشفى واحد
" المصاعد مزودة بمراوح ويـة " وهو )  17( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -3

حيث بلـغ  )  3.00من  3.00( من حيث توفره في المستشفيات بمتوسط  ثالثةبالمرتبة ال
مستشفى فيما لم تكن الحاجة تدعو لوجـود المصـاعد في    15عدد المستشفيات المطبقة 

  .مستشفى واحد
بكشـافات إنـارة    تجهيز المبنى" وهو )  14( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -4

مـن   رابعةرتبة البالم" احتياطية تعمل في حالة انقطاع التيار في السرداب وممرات الهروب 
في جميع المستشفيات محـل  . ) 3.00من  3.00( حيث توفره في المستشفيات بمتوسط 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى سهولة تركبيها وتوفرها في السوق وعدم التعقيد  الدراسة
في آلية عملها عند حدوث حالات طارئة مثل انقطاع التيار الكهربائي وخلافه مما يجعـل  

  .ت تم بتجهيز المبني ذه الكشافاتالإدارا
مجهـز بمولـد كهربـائي     المبنى" وهو )  13( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -5

من حيـث تـوفره في    امسةبالمرتبة الخ" احتياطي يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي 
ويعـزو   سـة في جميع المستشفيات محل الدرا ) 3.00من  3.00( المستشفيات بمتوسط 

الباحث هذه النتيجة إلى أن الكثير من أجهزة معالجة المرضى تعمل بالكهربـاء كمـا أن   



  

الأدوية تحتاج إلى درجة حرارة معينة لحفظها إضافة إلى أن التيار الكهربائي قـد ينقطـع   
خلال فترات حرجة مثل إجراء عمليات أو خلافه مما يجعل إدارة المستشفى تعمل على أن 

  . مجهز بمولد كهربائي احتياطي يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائييكون المبني
قواطع التيار الكهربي مؤمنة ضد " وهو )  10( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -6

من  3.00( بمتوسط  سادسة من حيث توفره بالمرتبة ال" أخطار الماس والقوس الكهربائي 
  .الدراسة  في جميع المستشفيات محل)  3.00

  
  :كما يتضح أن هناك متطلبات نسبة التوفر فيها متدنية ويأتي على رأسها    
مجهز بوسيلة إخلاء للمرضى  المبنى" وهو ) 23( يتضح أن هناك متطلب وتمثله الفقرة  -1

  ) . 3,00من  1,38(بمتوسط  كانت نسبة توفره متدنية جداً"  المقعدين في أسرم
ممرات الهروب " وهو)  28(ث عدم التوفر المتطلب الذي تمثله الفقرة من حي يأتي ثانياً -2

 1,40(بمتوسـط حسـابي   " متـرا  30مزودة بمرشات مياه في حال زاد طول الممر عن 
  ) .3,00من
المبنى مجهـز  " وهو)  15(من حيث عدم التوفر المتطلب الذي تمثله الفقرة  يأتي ثالثاً -3

بمتوسـط حسـابي   " رتفاع المبنى عن ستة طوابق بمصعد مخصص للطوارئ في حال زاد ا
  ) .3,00من 1,57(
" وهـو  )  4(المتطلب الذي تمثله الفقرة من حيث عدم التوفر يأتي في المرتبة الرابعة  -4 

" المواد المستخدمة في إنشاء الجدران والأسقف وتكسياا من مواد غير قابلة للاشـتعال  
  ). 3.00من  2.00( وكانت نسبة التنفيذ فيه بمتوسط 

" وهو )  6( في المرتبة الخامسة من حيث عدم التوفر المتطلب الذي تمثله الفقرة  يأتي  -5
وسط لهـذه  وقد بلغ المت" التهوية والتكيف مزودة بخوانق لمنع انتشار النار والدخانقنوات 
  ) 3,00من2.00( الفقرة 

تطلبات واشتراطات السلامة كما يتضح من النتائج أن هنالك مطلبين واشتراطين من م    
تمثلـهما   لا حاجة لهما في المستشـفيات  كان الحكم في الغالب انه  الإنشائية والكهربائية

  اً حسب عدم الحاجة لهما كالتالي واللذين تم ترتيبهما تصاعدي)  15،  28( الفقرتين رقم 



  

ودة بمرشـات  ممرات الهروب مز" وهو )  28( جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم  -1
بالمرتبة الأولى من حيـث عـدم الحاجـة لـه     " متراً  30إذا زاد طول الممر عن  –مياه 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ممـرات  )  4.00من  1.44( بالمستشفيات بمتوسط 
  .متر  30تزد عن  الهروب في غالب  المستشفيات محل الدراسة لم

مجهز بمصـعد مخصـص    المبنى" وهو )  15(  جاء المتطلب والذي تمثله الفقرة رقم -2
بالمرتبة الثانية من حيـث  )" متر 20طوابق أو  6في حال زاد ارتفاع المبني عن (للطوارئ 

ويعزو الباحث هذه النتيجـة  )  4.00من  1.69( عدم الحاجة له بالمستشفيات بمتوسط 
عدد الأدوار فيها إلى أن غالب المستشفيات لم يتحقق ا الشرط الرئيسي وهو ان يتعدى 

التي تقل عدد  طوابق مما ينفي الحاجة إلى هذا المتطلب أو الاشتراط في المستشفيات 6عن 
  .طوابق 6الادوار فيها عن 

   :مدى توافر أنظمة الإطفاء والإنذار /  2
للتعرف على مدى توافر أنظمة الإطفاء والإنذار تم حساب التكـرارات ، والنسـب       

والرتب على عبارات محور أنظمـة    طات الحسابية والانحرافات المعيارية ،المئوية ، والمتوس
  ):10(الإطفاء والإنذار والنتائج يوضحها الجدول رقم 

 )10(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب على عبارات محور أنظمة 

 اً حسب قيم المتوسطاتالإطفاء والإنذار مرتبة تنازلي

رقم 
  العبارة  العبارة

المتوسط   درجة الموافقة   التكرار
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
  متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا حاجة 
  لها

25  
تغذية المضخة الرئيسية 
ق   اء وف بالكهرب

  التعليمات

  2  -  -  14  ك
3.00  0.00  1  

%  87.5 -  -  12.5 

ع   13 ع ومواق توزي
  المطفيات مناسب

  2  0.00  3.00  -  -  - 16  ك
%  100  -  -  -  

ق     11 ات حري وفر مطفي ت
  يدوية

  3  0.00  3.00  -  -  - 16  ك
%  100  -  -  -  

مناسبة مطفيات الحريق   12
  لنوع الاستخدام

  4  0.25  2.94  -  -  1 15  ك
%  93.8 6.3  -  -  

دات   10 ذاروح دوي  الإن الي
  بشكل جيدموزعة 

  6.3  -  6.3 87.5  %  5  0.26  2.94  1  -  1  14  ك
26  

ق خة ض ف ت
  6  0.52  2.87  1  1  -  14  ك



  

ة   اعدة بالطاق مس
  6.3  6.3  - 87.5  %  المناسبة

30  
اء  ام الإطف بة نظ مناس
وع   ازات لن بالغ

  الاستخدام

  4  1  -  11  ك
2.83  0.58  7  %  68.8 -  6.3  25.0 

  ياهتوفر خراطيم م  15
  8  0.54  2.81  -  1  1 14  ك
% 87.5 6.3  6.3  -  

16  
ة   اه موافق راطيم المي خ
ث   ن حي فات م للمواص

  منها المصنوعةالمواد 

  1  1  1  13  ك
2.80  0.56  9  

%  81.3 6.3  6.3  6.3  

مناسبة نظام الإنذار من   3
  ناحية المساحات

  2  -  3  11  ك
2.79  0.43  10  %  68.8 18.8 -  12.5 

 )10(رقم  جدول

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة   التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
 متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها

مرشات المياه مناسبة من    23
  حيث أسلوب الترآيب

 43.8  6.3  - 50.0  %  11  0.67  2.78  7  1  -  8  ك

اه مناسبة من  مرشات المي  22
  حيث مادة الإطفاء

 43.8  6.3  - 50.0  %  12  0.67  2.78  7  1  -  8  ك

بق   31 ذار يس ام إن وفر نظ ت
  الغمر

 25.0  6.3  6.3 62.5  %  13  0.62  2.75  4  1  1  10  ك

ق     24 خة حري وفر مض ت
  رئيسية بالطاقة المناسبة

  -  1  2  13  ك
2.75  0.58  14  %  81.3 12.5 6.3  -  

  6.3  - 25.0 68.8  %  15  0.46  2.73  1  -  4  11  ك  أجراس للإنذار توفر  9

  توفر نظام إنذار  1
  16  0.70  2.69  -  2  1  13  ك
% 81.3 6.3  12.5 -  

21  
مرشات المياه مناسبة من  
اش    ة الرش ث تغطي حي

  الواحد

  7  1  1  7  ك
2.67  0.71  17  %  43.8 6.3  6.3  43.8 

توزيع خراطيم المياه   17
  اسبمن

  1  2  1  12  ك
2.67  0.72  18  %  75.0 6.3  12.5 6.3  

مناسبة التوزيع من حيث     4
  فاتاشنوع الك

 12.5  6.3 18.8 62.5  %  19  0.63  2.64  2  1  3 10  ك



  

14  
نظام الأطفاء مرآب وفق 
ن  دة م ات معتم مخطط
مكاتب هندسية استشارية  

  مجازة

  -  3  -  13  ك
2.63  0.81  20  

%  81.3 -  18.8 -  

 12.5  - 37.5 50.0  %  21  0.51  2.57  2  -  6  8  ك  توفر لوحة تحكم مناسبة  8

2  
نظام الإنذار مرآب وفق   
ن  دة م ات معتم مخطط
مكاتب هندسية استشارية  

  مجازة

  2  3  1  10  ك
2.50  0.85  22  %  62.5 6.3  18.8 12.5 

  
 

 )10(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
  
 متوفرة

غير 
  آافية

غير 
 متوفرة

لا 
حاجة 
  لها

29 
توفر نظام إطفاء 

آلي بالغمر 
  بالغازات

  1  4  - 11  ك
2.47  0.92  23  %  68.8 -  25.0 6.3  

19  
ات   ع فوه توزي
ة  ب الجاف الأنابي

  مناسبة

  3  4  2  7  ك
2.23  0.93  24  %  43.8 12.5 25.0 18.8 

28  

اه  زان مي وفر خ ت
تقل  مس
تخدامات  لاس
عة  اء بالس الإطف

  المناسبة

  1  4  4  7  ك

2.20  0.86  25  %  43.8 25.0 25.0 6.3  

ات    18 ار فوه أقط
  الأنابيب مناسبة

  6.3 37.5  6.3 50.0  %  26  0.99  2.13  1  6  1  8  ك

ات   20 وفر مرش ت
  مياه آلية

  - 50.0  6.3 43.8  %  27  1.00  1.94  -  8  1  7  ك

خة   27 وفر مض ت
  حريق بالديزل

  1  8  -  7  ك
1.93  1.03  28  %  43.8 -  50.0 6.3  

رتبط  6 ام م النظ
  بنظام الإطفاء

 12.5 50.0  - 37.5  %  29  1.03  1.86  2  8  -  6  ك

رتبط   5 ام م النظ
ة   وات وأنظم بقن

 12.5 50.0  - 37.5  %  30  1.03  1.86  2  8  -  6  ك



  

  التهوية

رتبط   7 ام م النظ
  بأبواب الطوارئ

 12.5 62.5  - 25.0  %  31  0.94  1.57  2  10  -  4  ك
مدى توافر أنظمة الإطفاء المتوسط الكلي لمدى الموافقة على 
  0.35 2.51 والإنذار

الموضح أعلاه أن  أنظمة الإطفاء والإنـذار متـوفرة   )  10( يتضح من الجدول رقم    
وهو متوسط يقـع في الفئـة   )  5من  3.26( ث بلغ متوسط توافرها بالمستشفيات حي

وهي الفئة الـتي تشـير إلى   )  3.00إلى  2.51من (    ثلاثيالرابعة من فئات المقياس ال
  .خيار متوفرة على أداة الدراسة مما يبين بأن أنظمة الإطفاء والإنذار متوفرة بالمستشفيات

في مدى تـوافر أنظمـة الإطفـاء والإنـذار     كما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت 
ما بين توافر بعض الأنظمة وعدم توافر أنظمـة   الحكومية في مدينة الرياض بالمستشفيات

( أخرى منها حيث تراوحت متوسطات توافر أنظمة الإطفاء والإنذار بالمستشفيات ما بين
مـن فئـات    لثةثاوهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثانية وال)  3.00إلى  1.57
على أداة الدراسة مما ) متوافرة / غير متوفرة ( واللتين تشيران إلى خياري  ثلاثيالمقياس ال

يبين بأن أنظمة الإطفاء والإنذار بالمستشفيات تتراوح درجة توافرها ما بين توافر بعـض  
حيث يتضح من النتائج أن هنالك ستة عشر .هذه الأنظمة وعدم توافر أنظمة أخرى منها

من أنظمة الإطفاء والإنذار متوفر في المستشفيات أبرزها تتمثل في الأنظمة الـتي تمثلـها   
والتي تم ترتيبها تنازليـاً حسـب   )  10،  12،  11،  13،  253( الفقرات رقم     

  :درجة توفرها كالتالي 
رباء تغذية المضخة الكهربائية بالكه" وهو ) 25( جاء النظام والذي تمثله الفقرة رقم  -1

  .) 3.00من 3.0(يث توفره في المستشفيات بمتوسط من ح ولىبالمرتبة الأ"وفق التعليمات
" توزيع ومواقع المطفيات مناسب " وهو )  13( جاء النظام والذي تمثله الفقرة رقم  -2

ويعـزو  )  3.00مـن   3.00( بالمرتبة الثانية من حيث توفره في المستشفيات بمتوسط 
إلى أن هنالك جهات رقابية سواء داخل أو خارج المستشفيات تتابع  الباحث هذه النتيجة

عل وتراقب توزيع المطفيات ممثلة في وحدة السلامة أو غيرها من الوحدات الأخرى مما يج
  .توزيع ومواقع المطفيات مناسب



  

" توفر مطفيات حريـق يدويـة   " وهو )  11( جاء النظام والذي تمثله الفقرة رقم  -3
ويعـزو  )  3.00مـن   3.00( من حيث توفره في المستشفيات بمتوسط  ثانيةبالمرتبة ال

الباحث هذه النتيجة إلى أن مطفيات الحريق اليدوية من وسائل السلامة الرئيسـة والـتي   
  .يسهل توفيرها واستخدامها مما يجعل إدارات المستشفيات تم بتوفيرها في المستشفيات

مناسبة مطفيات الحريـق لنـوع   " وهو )  12( قم جاء النظام والذي تمثله الفقرة ر -4
  ). 3.00من  2.94( بالمرتبة الثالثة من حيث توفره في المستشفيات بمتوسط " الاستخدام

وحدات الإنذار اليدوي موزعـة  " وهو )  10( جاء النظام والذي تمثله الفقرة رقم  -5
مـن   2.94( توسـط  بالمرتبة الخامسة من حيث توفره في المستشفيات بم" بشكل جيد 

من  مهماً ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن وحدات الإنذار اليدوي تعد جزءاً)  3.00
بسط أنواع الإنذار ولذلك لا يخلو أي مستشفى تقريبا مـن تلـك   أجزاء الإنذار وتعد أ

  .الوحدات
في  ةمن أنظمة الإطفاء والإنذار غير مطبق عدة فقراتكما يتضح من النتائج أن هنالك    

  : المستشفيات تتمثل في
بالمرتبة الأولى من " الإنذار مرتبط بأبواب الطوارئ " وهي )  7( جاءت الفقرة رقم  -1

ويعزو الباحـث هـذه   )  3.00من  1.57( حيث عدم توفره في المستشفيات بمتوسط 
  .ولم تزود بالتقنية المناسبة لذلك النتيجة إلى أن اغلب الأنظمة المركبة قديمة نسبياً

بالمرتبـة  " قنوات وأنظمة التكييفالإنذار مرتبط ب" وهي )  5( جاءت الفقرة رقم  -2
ويعزو الباحث )  3.00من  1.86( من حيث عدم توفره في المستشفيات بمتوسط  ثانيةال

  .نفس المسبب السابقهذه النتيجة إلى 
مـن   ثالثـة بة البالمرت" الإطفاءنظام الإنذار مرتبط ب" وهي )  6( جاءت الفقرة رقم  -3

ويعزو الباحـث هـذه   )  3.00من  1.86( حيث عدم توفره في المستشفيات بمتوسط 
  .نفس المسبب السابقالنتيجة إلى 

من حيث عدم  رابعةبالمرتبة ال"  توفر مضخة ديزل" وهي )  27( جاءت الفقرة رقم  -4
يجـة إلى أن  ويعزو الباحث هذه النت)  3.00من  1.93( توفره في المستشفيات بمتوسط 

  .توفر المولدات الاحتياطية والكلفة العالية لتلك المضخات من حيث التأمين والصيانة



  

من حيث  امسةبالمرتبة الخ" آليةمياه توفر مرشات " وهي )  20( جاءت الفقرة رقم  -5
   .) 3.00من  1.94( عدم توفره في المستشفيات بمتوسط 

  
الإجراءات الوقائية التي دف للحد مـن    ما  مدى تطبيق: " السؤال الثاني )  : ب

  "؟  الحكومية في مدينة الرياض المستشفياتحوادث الحريق في 
تم حساب التكرارات ، والنسـب المئويـة ،    للتعرف على مدى تنفيذ هذا المحور فقد    

ور والنتـائج  هذا المح والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، والرتب على عبارات 
      ):11(وضحها الجدول رقم ي

 )11(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب على عبارات محور مدى 
تطبيق  الإجراءات الوقائية التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات مرتبة تنازلياً حسب قيم 

 المتوسطات الحسابية

رقم 
  العبارة ةالعبار

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
مطبقة   مطبقة

إلي حد 
  ما

غير 
 مطبقة

5  

بة   راءات مناس إج
تتضمن عقود ووسائل 
التخلص من المخلفات 

  الطبية والإشعاعية

  -  -  16  ك

3.00  0.00  1  
%  100.0 -  -  

22  
اريح   ام تص نظ

ات ال للأ وأذون عم
  ذات الخطورة

  1  -  15  ك
2.88  0.50  2  

%  93.8  -  6.3  

ات      17 ل وردي ام عم نظ
  مناسب

  3  0.58  2.75  1  2  13  ك
%  81.3  12.5 6.3  

21  
ة ت  ار أدل غيل واختب ش

 وصيانة للعاملين على
  المعدات

  2  1  13  ك
2.69  0.70  4  

%  81.3  6.3  12.5 

19  

ة    عمل فحوصات طبي
ا د ة للع ي وري ملين عل

زة ذات  الأجه
  خطار الخاصةالأ

  2  1  13  ك

2.69  0.70  5  %  81.3  6.3  12.5 

12  
توفير نشرات السلامة 
المواد  ة ب الخاص
عة   ة والمش الكيمائي
ديثها  رة وتح والخط

  -  7  9  ك

2.56  0.51  6  %  56.3  43.8 -  



  

  دورياً

اطي     7 ظ احتي ام حف نظ
  للسجلات

  3  2  11  ك
2.50  0.82  7  %  68.8  12.5 18.8 

 
 )11(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

%  
مطبقة   مطبقة

إلي حد 
  ما

غير 
  مطبقة

23  
اولين   ل المق نيف وتأهي تص
ل   ل داخ ولين بالعم المخ

ابي ا ام رق ود نظ أة ووج لمنش
  عماللتلك الأ

  1  7  8  ك
2.44  0.63  8  

%  50.0 43.8  6.3  

  عقود صيانة للمصاعد  27
  9  1.00  2.25  6  -  10  ك
%  62.5 -  37.5 

10  
ل     يم وتحلي أنظمة مناسبة لتقي

اط     تحكم في النق المخاطر وال
  الحرجة

  4  5  7  ك
2.19  0.83  10  

%  43.8 31.3  25.0 

6  
ات   د بيان وفر قواع ت
ومعلومات شاملة يستفاد منها 

  في الحالات الطارئة

  5  3  8  ك
2.19  0.91  11  

%  50.0 18.8  31.3 

14  
ي   تمرة ف ة مس رامج تدريبي ب

ع    لامة لجمي ال الس مج
م     ن له ة م املين وخاص الع

  علاقة مباشرة بالسلامة

  1  12  3  ك
2.13  0.50  12  %  18.8 75.0  6.3  

20  
اء   ة الضوض م بدرج تحك
وفير    رارة لت اءة والح والإض

  مناسبة مهنياًبيئة عمل 

  3  9  4  ك
2.06  0.68  13  %  25.0 56.3  18.8 

16  
ل    ي للهياآ يف وظيف توص
ة   ام الخاص ة والمه التنظيمي

  بموظفي السلامة

  4  7  5  ك
2.06  0.77  14  %  31.3 43.8  25.0 

11  
ة   ة المعلوماتي تخدام التغذي اس
ع المصادر     الراجعة من جمي
اطر  يم المخ ادة تقي وإع

  لي ضوء ذلكوالتحكم بها ع

  5  5  6  ك
2.06  0.85    

15  %  37.5 31.3  31.3 

ة متخصصة    3 ن جه هادة م ش
  تثبت سلامة المبني إنشائياً

  16  1.03  2.00  8  -  8  ك
% 50.0 -  50.0 

 



  

 
 

 )11(جدول رقم 

رقم 
  العبارة العبارة

  درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
بة النس الرتبة المعياري

%  
مطبقة   مطبقة

إلي حد 
  ما

غير 
  مطبقة

  عقود صيانة لأنظمة التهوية  26
  17  1.00  1.94  8  1  7  ك
%  43.8 6.3  50.0 

لوائح وقوانين عمل واضحة    18
  ومطبقة

  18  0.77  1.94  5  7  4  ك
%  25.0 43.8  31.3 

ادي      13 ة لمرت رامج توعوي ب
  المنشأة

  6.3  93.8  -  %  19  0.25  1.94  1  15  -  ك

ر   1 د ب ل بأح ة العم امج الأنظم
  الذآية لإدارة المبنى

  9  -  7  ك
1.88  1.02  20  %  43.8 -  56.3 

ودة   2 هادات الج ل بش العم
  بمختلف مجالاتها

  7  6  3  ك
1.75  0.77  21  %  18.8 37.5  43.8 

4  
ة متخصصة   ن جه هادة م ش

دات   لامة التمدي ت س تثب
  الكهربائية

  9  2  5  ك
1.75  0.93  22  

%  31.3 12.5  56.3 

ز     سياسة  8 ة وتحفي سلامة معلن
  الالتزام بها العاملين على

  23  0.81  1.63  9  4  3  ك
% 18.8 25.0  56.3 

  عقود صيانة لأنظمة الإنذار   25
  24  0.89  1.50  12  -  4  ك
%  25.0 -  75.0 

  عقود صيانة لأنظمة الإطفاء  24
  25  0.89  1.50  12  -  4  ك
%  25.0 -  75.0 

9  
تسجيل الحوداث والإصابات  
دل    اب مع ائر وحس والخس
  ساعات العمل بدون حوادث

  12  -  4  ك
1.50  0.89  26  %  25.0 -  75.0 

15  
ا      تم تجريبه بة ي ط مناس خط

الات  ي ح لاء ف اً للإخ دوري
ع    اون م وارئ بالتع الط

  الجهات المعنية

  11  4  1  ك

1.38  0.62  27  %  6.3  25.0  68.8 

تطبيق  الإجراءات الوقائية التي تهدف للحد من المتوسط الكلي لمدى 
  0.39 2.12 حوادث الحريق في المستشفيات

  



  

الموضح أعلاه أن الإجراءات الوقائية التي دف للحد )  11( يتضح من الجدول رقم     
 2.12(ات حيث بلغ متوسط تطبيقهـا من حوادث الحريق مطبقة إلى حد ما في المستشفي

)  2.34إلى  1.68من (ثانية من فئات المقياس الثلاثيوهو متوسط يقع في الفئة ال) 3من
وهي الفئة التي تشير إلى خيار مطبقة إلى حد ما على أداة الدراسة مما يبين بأن الإجراءات 

  .الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريق مطبقة إلى حد ما في المستشفيات
لنتائج أن هنالك تفاوت في مدى تطبيق الإجراءات الوقائية التي دف كما يتضح من ا    

للحد من حوادث الحريق في المستشفيات ما بين تطبيق بعض هذه الإجراءات وعدم تطبيق 
إجراءات أخرى منها حيث تراوحت متوسطات تطبيق الإجراءات الوقائية الـتي ـدف   

وهي متوسـطات  )  3.00إلى  1.38( للحد من حوادث الحريق في المستشفيات ما بين
( تتراوح ما بين الفئتين الأولى والثالثة من فئات المقياس الثلاثي واللتين تشيران إلى خياري 

على أداة الدراسة مما يبين بأن تطبيق الإجراءات الوقائية التي دف ) مطبقة / غير مطبقة 
بعض الإجراءات وعـدم   للحد من حوادث الحريق في المستشفيات يتراوح ما بين تطبيق

وقائيـة  عدة إجـراءات  حيث يتضح من النتائج أن هنالك .تطبيق إجراءات أخرى منها 
،  22،  5( في المستشفيات أبرزها تتمثل في الإجراءات التي تمثلها الفقرات رقـم  مطبقة 

  :والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب درجة تطبيقها كالتالي )  19،  21،  17
عقـود   تتضمن اجراءات مناسبة" وهو )  5( ي تمثله الفقرة رقم والذ جاء الإجراء -1

بالمرتبة الأولى من حيث تطبيقـه في  " ووسائل التخلص من المخلفات الطبية والإشعاعية 
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الجهـات  )  3.00من  3.00( المستشفيات بمتوسط 

امل مع المخلفات الطبية والإشعاعية مما يجعـل  الرقابية تتشدد في مراقبة طرق وأساليب التع
إدارات المستشفيات تم بوجود إجراءات مناسبة تتضمن عقود ووسائل الـتخلص مـن   

  .المخلفات الطبية والإشعاعية
عمال نظام تصاريح وأذونات للأ" وهو )  22( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -2

مـن   2.88( حيث تطبيقه في المستشفيات بمتوسـط  بالمرتبة الثانية من " ذات الخطورة 
3.00 .(  



  

" نظام عمل ورديات مناسـب  " وهو )  17( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -3
  ). 3.00من  2.75( بالمرتبة الثالثة من حيث تطبيقه في المستشفيات بمتوسط 

شغيل واختبار وصيانة تتوفر أدلة " وهو )  21( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -4
 2.69( بالمرتبة الرابعة من حيث تطبيقه في المستشفيات بمتوسط " المعدات  للعاملين على

  ). 3.00من 
عمل فحوصات طبيـة دوريـة   " وهو )  19( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -5
يقـه في  بالمرتبة الخامسة مـن حيـث تطب  " خطار الخاصة لعاملين على الأجهزة ذات الأل

  ). 3.00من  2.69( المستشفيات بمتوسط 
كما يتضح من النتائج أن هنالك خمسة من الإجراءات الوقائية التي دف للحد مـن      

   حوادث الحريق غير مطبقة في المستشفيات تتمثل في الإجراءات التي تمثلها الفقرات رقـم 
ب درجة عـدم تطبيقهـا   اً حسوالتي تم ترتيبها تصاعدي)  8،  25،  24،  9،  15( 

  :كالتالي
خطط مناسبة يتم تجريبها دورياً " وهو )  15( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -1

بالمرتبة الأولى من حيث عـدم  " للإخلاء في حالات الطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية 
يجة إلى قلة ويعزو الباحث هذه النت)  3.00من  1.38( تطبيقه في المستشفيات بمتوسط 

وتتفق هـذه   وضعف المتابعة من الجهات الرقابية اهتمام إدارات المستشفيات ذا الجانب
والتي بينت حاجـة المنشـآت إلى تكـرار    ) هـ 1420ماضي ، ( النتيجة مع دراسة 

  .واستمرار الخطط الفرضية دورياً لضمان الاستفادة منها بالشكل الصحيح
تسجيل الحـوداث والإصـابات   " وهو )  9( فقرة رقم جاء الإجراء والذي تمثله ال -2

بالمرتبة الثانية من حيث عـدم  " والخسائر وحساب معدل ساعات العمل بدون حوادث 
ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إلى   )  3.00من  1.50( تطبيقه في المستشفيات بمتوسط 

  .جهل المسئولين عن السلامة بالأسلوب الصحيح للعمل ذا الإجراء
" عقود صيانة لأنظمة الإطفـاء  " وهو )  24( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -3

ويعزو )  3.00من  1.50( بالمرتبة الثالثة من حيث عدم تطبيقه في المستشفيات بمتوسط 



  

الباحث هذه النتيجة إلى اضطلاع إدارات المستشفيات ذا الدور عن طريـق مـوظفي   
  .ثر على مستوى جاهزية هذه الأنظمةذي أالسلامة في المستشفى الأمر ال

" عقود صيانة لأنظمة الإنـذار  " وهو )  25( جاء الإجراء والذي تمثله الفقرة رقم  -4
ويعزو )  3.00من  1.50( بالمرتبة الرابعة من حيث عدم تطبيقه في المستشفيات بمتوسط 

  . نفس المسبب السابقالباحث هذه النتيجة إلى 
سـلامة معلنـة وتحفيـز     سياسة"  وهو )  8( ذي تمثله الفقرة رقم جاء الإجراء وال -5

بالمرتبة الخامسة من حيث عدم تطبيقه في المستشفيات بمتوسط   " الالتزام ا  العاملين على
في مسـئولية السـلامة    يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن واقـع و)  3.00من  1.63( 

  . في ذلك بقية العاملين كإشرا بإدارة السلامة دون محددالمستشفيات 



  

التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السـلامة   تما المعوقا: " السؤال الثالث :   )ج
ومـا   الحكومية في مدينة الرياض المستشفياتوالإجراءات الوقائية على أكمل وجه في 
  "التصور الأمثل للحد من هذه المعوقات ؟

وفير وتطبيق وسائل السـلامة و الإجـراءات   التي تحول دون ت تللتعرف على المعوقا    
والتصور الأمثل للحد  الحكومية في مدينة الرياضالوقائية على أكمل وجه في المستشفيات 

من هذه المعوقات تم رصد آراء مسئولي السلامة حول المعوقات التي تحـول دون تـوفر   
  :لتالي وجاءت النتائج كا والتصور الأمثل للحد منها وتطبيق وسائل السلامة

وصول فـرق الـدفاع    إعاقةتتسبب بتحيط بالمستشفيات  إنشاءات حديثة وجود -1
 . المدني 

ويكمن الحل في تلك المعضلة بالتدريج في تلك الإنشاءات بشكل لا يؤثر على السلامة مع 
  .عدم اعتماد أي مشروع إلا بعد توفير الطرق البديلة بالسعة المناسبة

مما يعني أن أنظمة الإنـذار والإطفـاء فيهـا قديمـة     سبياً كما أن المباني قديمة ن- 2   
  .ومستهلكة

ويمكن معالجة تلك المشكلة بتجديد المباني بما يتوافق مع السلامة واستبدال أنظمة السلامة  
   .المتهالكة بأنظمة حديثة وفعالة

بل كانت منشئات أخرى مصممة كمستشفيات في الأساس  لم تكن انمبوجود  -3   
  .دق مثلا كالفنا

قواعد السلامة عليها والتعديل قدر الإمكان فيها بما  قويمكن معالجة تلك الأنظمة بتطبي  
  .لا يؤثر على سلامة المبنى

  .نقص البند المالي المخصص لأعمال السلامة -4  
يمكن إيجاد الحلول لتلك المشكلة بالرفع للمرجع بأهمية السلامة لزيادة البند المخصـص    

  .تقليل النفقات بالصيانة المستمرة والعمل حسب الأولويات من ناحية الأهمية  كما يمكن 
  .نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في مجال السلامة-5  

  .ظائف إفراد السلامةالمشكلة يكمن بالتشدد في شروط التوظيف على و لهذه الأمثلوالحل 



  

بتلف معـدات السـلامة في    السلامة وتسببهم أهميةقلة الوعي لدى الجمهور حول  -6
  .المستشفيات

من المستشفيات والعمل علـى  المشكلة بتشديد الرقابة من قبل أ ثر تلكيمكن التقليل من أ
  .زيادة وعي الجمهور عن طريق الوسائل المختلفة

  .قلة المصادر العلمية التي توضح وتشرح إجراءات السلامة الوقائية -7
على توفير كتيبات تشرح تلك الإجراءات من قبـل  ويكمن الحل في هذا الجانب بالعمل 

  .الدفاع المدني 
  .الروتين الإداري وما يسببه من إبطاء المعاملات ومنها المعاملات المتعلقة بالسلامة -8
 إدارةالسـلامة و   إدارةمثل (المختلفة في المستشفى  الإداراتتداخل المسئوليات بين  -9

  )الصيانة
ماعات بين الإدارات ذات العلاقة وعمل الخطـط الفرضـية   يكمن الحل في تكثيف الاجت

  .وتطبيقها للقضاء على تلك المعضلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ما المقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة مـن  : " السؤال الرابع)  : د  
  من حوادث الحريق في المستشفياتجل الحد السلامة والإجراءات الوقائية من أوسائل 
  ية في مدينة الرياض ؟الحكوم

السـلامة  للتعرف على المقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة من وسـائل  
الحكومية في مدينة  جل الحد من حوادث الحريق في المستشفياتوالإجراءات الوقائية من أ

تم رصد آراء مسئولي السلامة حول المقترحات التي من الممكن وضـعها لتفعيـل    الرياض
جل الحد من حوادث الحريـق في  من أستفادة من وسائل السلامة والإجراءات الوقائية الا

  : المستشفيات وجاءت النتائج كالتالي
مقترحام لتفعيل تطبيق وسائل السلامة والإجراءات الوقائية على أكمل وجـه في   تمثلت 

  /مايلي المستشفيات في 
 وزيـادة التواصـل بـين إدارات    تكثيف الزيارات من قبل مندوبي الدفاع المـدني  -1

  .المستشفيات والدفاع المدني بما يكفل تطوير السلامة في المستشفيات
و إدارة منبثقة من عدة جهات حكومية وأهلية يناط ا مسئولية تصنيف إنشاء جمعية أ -2

وتقييم مستوى السلامة في المستشفيات وإصدار شهادات تحدد مدى مطابقة المستشفيات 
  .ت السلامةلاشتراطا

جل التعاون فيما بينها عـن  مة في المستشفيات من أزيادة التواصل بين إدارات السلا -3
 ب من كـل مستشـفى  دورات المتخصصة التي يحضرها مندوطريق الزيارات المتبادلة وال

  .وذلك لضمان نشر الفائدة بين جميع المستشفيات 
لتي تطبقها الشركات الكـبرى  لامة واالاستفادة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالس -4

  .والعمل على مد جسور التواصل معها وحضور برامجها) رامكو وسكيكوأ(مثل 
قيام الدفاع المدني بإصدار كتيبات شارحة لوسائل ومتطلبات السـلامة حيـث أن    -5

  .اللوائح الموجودة تتناول متطلبات السلامة بشكل عام دون الخوض في تفاصيل تنفيذها
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  خلاصة الدراسة  
  

  .المراجع والملاحق ضافة إلىهذه الدراسة على خمسة فصول بالإ احتوت   
هـدافها،  وغطى الفصل الأول كمدخل للدراسـة مشـكلة الدراسـة وأهميتـها وأ        

  .والتساؤلات التي تجيب عنها ، وأهم المصطلحات التي استخدمها الباحث في دراسته
مفـاهيم وسـائل السـلامة     الفصل مفاهيم الدراسة متطرقاً إلىوتناول الباحث في هذا 

أهمية  الحريق في المستشفيات منوهاً إلى والإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث
تطبيق وسائل السلامة والإجراءات الوقائية التي ـدف للحـد مـن    دراسة مدى توفر و

ومحدداً أهداف دراسته والـتي   الحكومية في مدينة الرياضحوادث الحريق في المستشفيات 
 وسائل السلامة في الحد من حوادث الحريق في المستشـفيات توافر  تمثلت في معرفة مدى

رفة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية الـتي  ، كما دف إلى مع الحكومية في مدينة الرياض
، وـدف   الحكومية في مدينة الريـاض ستشفيات دف للحد من حوادث الحريق في الم

التي تحول دون توفير و تطبيق وسائل السلامة و  تالتعرف على المعوقا الدراسة كذلك إلى
ومـا   الريـاض الحكومية في مدينـة   الإجراءات الوقائية على أكمل وجه في المستشفيات

محاولة التوصل للمقترحـات   من هذه المعوقات ، ودف كذلك إلىالتصور الأمثل للحد 
التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة من وسائل السلامة والإجراءات الوقائية من اجل 

وسـعت الدراسـة    الحكومية في مدينة الرياض الحد من حوادث الحريق في المستشفيات
وسائل  وتطبيق ما مدى توفر(من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي  لتحقيق أهدافها

 السلامة والإجراءات الوقائية التي دف للحد من حـوادث الحريـق في المستشـفيات   
  ـ:، وتنبثق عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية) ؟  الحكومية في مدينة الرياض

الحكوميـة في   حوادث الحريق في المستشفيات وسائل السلامة في الحد من ما مدى  توافر
  ؟ مدينة الرياض

 ما  مدى تطبيق  الإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات
 ؟ الحكومية في مدينة الرياض



  

التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السلامة و الإجراءات الوقائية على أكمل  تما المعوقا
وما التصور الأمثل للحـد مـن هـذه     الحكومية في مدينة الرياضشفيات وجه في المست
  المعوقات؟

ما المقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاستفادة من وسائل السلامة والإجـراءات  
  ؟ الحكومية في مدينة الرياض الوقائية من اجل الحد من حوادث الحريق في المستشفيات

شـتمل علـى الدراسـات    ش الإطار النظري للدراسة كما اناقأما الفصل الثاني فقد     
  .السابقة للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها

وتناول الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءاا ، وقد استخدم الباحـث في هـذه      
  .الدراسة المنهج الوصفي ، وأوضح الباحث مجتمع الدراسة المستهدف

قائمـة   باستعمال ية إعداد أداة الدراسة وقد قام الباحثوبين الباحث في هذا الفصل كيف
حيث قام بتصميم قائمة بمتطلبـات السـلامة   . الفحص والملاحظة كأداة لهذه الدراسة 

عالميـة  والإجراءات المثالية التي دف للحد من حوادث الحريق وفق متطلبات السـلامة ال 
  .ها للإجراءات المنهجيةقرها الدفاع المدني وأخضعاستقاها من اللوائح التي أ

أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وتحليل نتائج الدراسة متناولاً الإجابة على أسئلتها     
  .ومناقشة نتائجها وربطها مع نتائج الدراسات السابقة

وفي الفصل الخامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص الدراسة ، وعـرض أهـم       
  .صياانتائجها ، واقتراح أبرز تو

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  نتائج الدراسة 
  

يمثلون  الحكومية في مدينة الرياض في المستشفيات من المسئولين عن السلامة)  7( أن  -1
من إجمالي المسئولين عن السلامة مستواهم التعليمي بكالوريوس وهم % 43.8ما نسبته 

  .الفئة الأكثر من المسئولين عن السلامة
 إلىمية بالرياض تتراوح مابين المستشـفيات المتوسـطة   أن غالب المستشفيات الحكو -2

  .الكبيرة من ناحية السعة السريرية
التي دف للحد من حوادث الحريـق في  (فيما يتعلق بمدي توافر وتطبيق وسائل السلامة 

  : بينت الدراسة ) المستشفيات
 ـ  متطلبات واشتراطات السلامة الإنشائية والكهربائيـة متـوفرة  أن  -أ   امبشـكل ع

  .بالمستشفيات
في المستشفيات  السلامة الإنشائية والكهربائية متوفر من بنود أًبندهنالك ثمانية وعشرون    

  :تمثل في أبرزها ي
  ..أقسام الأشعة مناسبة من حيث الموقع  -1
  .غرفة المصاعد مزودة برافعة يدوية للمصاعد -2
  المصاعد مزودة بمراوح وية  -3
افات إنارة احتياطية تعمل في حالة انقطـاع التيـار في السـرداب    بكش تجهيز المبنى  -4

  .وممرات الهروب
  .مجهز بمولد كهربائي احتياطي يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المبنى -5
  .قواطع التيار الكهربي مؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي -6
  :الكهربائية نسبة توفرها غير مرضية وهيهناك خمسة بنود من بنود السلامة الإنشائية و   
  . مجهز بوسيلة إخلاء للمرضي المقعدين في أسرم المبنى -1
  .مترا 30ممرات الهروب مزودة بمرشات مياه في حال زاد طول الممر عن  -2
  المبنى مجهز بمصعد مخصص للطوارئ في حال زاد ارتفاع المبنى عن ستة طوابق -3
  إنشاء الجدران والأسقف وتكسياا من مواد غير قابلة للاشتعال  المواد المستخدمة في -4 



  

  .التهوية والتكيف مزودة بخوانق لمنع انتشار النار والدخانقنوات  -5
  

غلب من متطلبات واشتراطات السلامة الإنشائية والكهربائية  واشتراطينهنالك مطلبين    
  : لمستشفيات تتمثل فياجة لهما في اعليها انعدام الح

حيـث لم   . )متراً  30إذا زاد طول الممر عن  (بمرشات مياه  تزويد ممرات الهروب -1
  .تبلغ أطوال ممرات الهروب في اغلب المستشفيات هذا الطول

 20طوابق أو  6في حال زاد ارتفاع المبني عن (بمصعد مخصص للطوارئ  لمبنىتجهيز ا -2
  .مترا 20طوابق أو  6باني فيها عن وذلك لكون اغلب المستشفيات يقل ارتفاع الم).متر
  

  ،بالمستشفياتبشكل عام أنظمة الإطفاء والإنذار متوفرة اتضح من الدراسة أن  -ب 
الحكومية ذار متوفر في المستشفيات من أنظمة الإطفاء والإن بنداًهنالك ستة عشر حيث أن 

  :تمثل فيأبرزها ي في مدينة الرياض
  .رباء وفق التعليماتتغذية المضخة الكهربائية بالكه -1
  .توزيع ومواقع المطفيات مناسب -2
  .توفر مطفيات حريق يدوية -3
  .مناسبة مطفيات الحريق لنوع الاستخدام -4
  .وحدات الإنذار اليدوي موزعة بشكل جيد -5
  

 مـا  في ظمة الإطفاء والإنذار غير متوفرة في المستشفيات تتمثـل من أن أنظمةهنالك عدة 
  :يلي
  .رتبط بأبواب الطوارئالإنذار م -1
  .قنوات وأنظمة التكييفالإنذار مرتبط ب -2
  .الإطفاءنظام الإنذار مرتبط ب -3
  .توفر مضخة ديزل -4
   آليةمياه توفر مرشات  -5



  

فيما يتعلق بمدى تطبيق  الإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريق في   -ج 
  :نت الدراسة بي الحكومية في مدينة الرياضالمستشفيات 

  
الإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريـق مطبقـة إلى حـد مـا في         

  .المستشفيات
من الإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريق مطبقـة في   خمسةهنالك     

  :أبرزها تتمثل في الحكومية في مدينة الرياض المستشفيات
  .د ووسائل التخلص من المخلفات الطبية والإشعاعيةعقو تتضمن إجراءات مناسبة -1
  .عمال ذات الخطورةذونات للأنظام تصاريح وأ -2
  نظام عمل ورديات مناسب -3
  .المعدات شغيل واختبار وصيانة للعاملين علىتوفر أدلة ت -4
  الأجهزة ذات الإخطار الخاصة ل فحوصات طبية دورية للعاملين علىعم -5
  

سة من الإجراءات الوقائية التي دف للحد من حوادث الحريق غـير  ك خمكما أن هنا    
  :مطبقة في المستشفيات تتمثل في

خطط مناسبة يتم تجريبها دورياً للإخلاء في حالات الطوارئ بالتعاون مع الجهـات   -1
  .المعنية

تسجيل الحوداث والإصابات والخسائر وحساب معدل سـاعات العمـل بـدون     -2
  .حوادث

  .يانة لأنظمة الإطفاءعقود ص -3
  .عقود صيانة لأنظمة الإنذار -4
  .الالتزام ا سلامة معلنة وتحفيز العاملين على سياسة -5
  



  

التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السـلامة والإجـراءات    تفيما يتعلق بالمعوقا - د
الأمثـل  وما التصور  الحكومية في مدينة الرياض الوقائية على أكمل وجه في المستشفيات

   /تتمثل فيالمعوقات  هذه أبرز د من هذه المعوقات بينت الدراسة أنللح
وصول فـرق الـدفاع    تتسبب بإعاقةتحيط بالمستشفيات  وجود إنشاءات حديثة  -1

 . المدني 
ويكمن الحل في تلك المعضلة بالتدريج في تلك الإنشاءات بشكل لا يؤثر على السلامة مع 

  .توفير الطرق البديلة بالسعة المناسبة عدم اعتماد أي مشروع إلا بعد
مما يعني أن أنظمة الإنـذار والإطفـاء فيهـا قديمـة     كما أن المباني قديمة نسبياً - 2   

  .ومستهلكة
ويمكن معالجة تلك المشكلة بتجديد المباني بما يتوافق مع السلامة واستبدال أنظمة السلامة  

   .المتهالكة بأنظمة حديثة وفعالة
مصممة كمستشفيات بل كانت منشئات أخرى في الأساس  لم تكن انمب وجود -3   

  .كالفنادق مثلا 
قواعد السلامة عليها والتعديل قدر الإمكان فيها بما  قويمكن معالجة تلك الأنظمة بتطبي  

  .لا يؤثر على سلامة المبنى
  .نقص البند المالي المخصص لأعمال السلامة -4  
المشكلة بالرفع للمرجع بأهمية السلامة لزيادة البند المخصـص  يمكن إيجاد الحلول لتلك   

  .كما يمكن  تقليل النفقات بالصيانة المستمرة والعمل حسب الأولويات من ناحية الأهمية 
  .نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في مجال السلامة-5  

  .إفراد السلامة والحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن بالتشدد في شروط التوظيف على وظائف
السلامة وتسببهم بتلف معـدات السـلامة في    أهميةقلة الوعي لدى الجمهور حول  -6

  .المستشفيات
من المستشفيات والعمل علـى  المشكلة بتشديد الرقابة من قبل أ يمكن التقليل من اثر تلك

  .زيادة وعي الجمهور عن طريق الوسائل المختلفة
  .ح وتشرح إجراءات السلامة الوقائيةقلة المصادر العلمية التي توض -7



  

ويكمن الحل في هذا الجانب بالعمل على توفير كتيبات تشرح تلك الإجراءات من قبـل  
  .الدفاع المدني 

  .الروتين الإداري وما يسببه من إبطاء المعاملات ومنها المعاملات المتعلقة بالسلامة -8
مثل إدارة السـلامة و إدارة  (ستشفى تداخل المسئوليات بين الإدارات المختلفة في الم -9

  )الصيانة
يكمن الحل في تكثيف الاجتماعات بين الإدارات ذات العلاقة وعمل الخطـط الفرضـية   

  .وتطبيقها للقضاء على تلك المعضلة
  
فيما يتعلق بالمقترحات التي من الممكن وضعها لتفعيل الاسـتفادة مـن وسـائل     - هـ

الحكوميـة   ريق في المستشفياتجل الحد من حوادث الحالإجراءات الوقائية من أالسلامة و
  :في مدينة الرياض

تكثيف الزيارات من قبل مندوبي الدفاع المـدني وزيـادة التواصـل بـين إدارات      -1
  .المستشفيات والدفاع المدني بما يكفل تطوير السلامة في المستشفيات

يناط ا مسئولية تصنيف  و إدارة منبثقة من عدة جهات حكومية وأهليةإنشاء جمعية أ -2
وتقييم مستوى السلامة في المستشفيات وإصدار شهادات تحدد مدى مطابقة المستشفيات 

  .لاشتراطات السلامة
زيادة التواصل بين إدارات السلامة في المستشفيات من اجل التعاون فيما بينها عـن   -3

ب من كـل مستشـفى   طريق الزيارات المتبادلة والدورات المتخصصة التي يحضرها مندو
  .وذلك لضمان نشر الفائدة بين جميع المستشفيات 

لتي تطبقها الشركات الكـبرى  الاستفادة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسلامة وا -4
  .والعمل على مد جسور التواصل معها وحضور برامجها) رامكو وسكيكوأ(مثل 

ومتطلبات السـلامة حيـث أن    قيام الدفاع المدني بإصدار كتيبات شارحة لوسائل -5
  .اللوائح الموجودة تتناول متطلبات السلامة بشكل عام دون الخوض في تفاصيل تنفيذها

  
   



  

  توصيات الدراسة  

   
على إدارات المستشفيات العمل على تطبيق الأنظمة فيما يتعلق بتجهيز خطط فرضية  -1

  .ل هذا الجانب بشكل كبيرحيث اتضح من الدراسة إهما لإخلاء المبنى وتجريبها دورياً
على إدارات المستشفيات الالتزام بتوفير متطلبات السلامة دون النظر إلى كلفتـها أو   -2

صعوبتها مثل نظام المرشات الآلية نظرا لأهميته وفعاليته في الحفاظ على سلامة المبنى ومـن  
  .فيه
حيث أن السـلامة   المستشفيات زيادة الاهتمام بصيانة أنظمة السلامة على إدارات  -3

بل تستمر إلى صيانة تلك الأجهزة عـن طريـق    ،لاتنتهي عند توفير الأجهزة والمتطلبات
جهات مختصة كما نصت اللائحة ولايكتفى بالصيانة الخفيفة التي تقوم ا إدارات السلامة 

  .في المستشفيات
السلامة على ب على إدارات المستشفيات اتخاذ إجراءات كفيلة بقصر تعيين أفراد يج -4

الأشخاص المؤهلين عن طريق عمل توصيف وظيفي يشمل المؤهلات والشروط والمهـام  
  .لكل وظيفة

 نيجب على إدارات المستشفيات أن تبادر لإنشاء ممرات هروب مناسبة لإخلاء المقعدي -5
  .والمرضى على أسرم  

 والمطـابخ  لمغاسلجب على إدارات المستشفيات أن تولي المنشئات الخدمية مثل اتوي -6
    .الاهتمام المناسب نظرا لما قد تسببه تلك المنشئات من أخطار على المبنى بكاملة

جب على إدارات المستشفيات التقليل قدر الإمكان من اسـتخدام الـديكورات   توي -7
  .والتكسيات ومنع استخدام القابلة للاشتعال منها تماما

وتغطيـة كافـة    الإنذار أنظمةطوير ى تعمل علالمستشفيات أن ت إدارات على يجب -8
المواقع غير المغطاة مثل مجاري التكييف وربط نظام الإنذار بأبواب الطـوارئ والتهويـة   

  .والأنظمة الأخرى لضمان الاستفادة القصوى منه



  

جب على إدارات المستشفيات التقيد بالأنظمة التي تمنع تواجد المستودعات داخل توي -9 
المبادرة بإخراجها اتقاء لما قد تسببه من أخطار في حال وقوع  ستشفى والمبنى الرئيسي للم

  .حادث 
 عمل على تركيب أنظمة التهوية الميكانيكية نظراًأن تإدارات المستشفيات  يجب على -10

  .لدورها في التخلص من الأدخنة والغازات الضارة في حالات الحريق
غرف العمليات والعناية المركزة  مـن  المستشفيات الاهتمام ب إداراتعلى  توجبي -11

  .لحراجة وضع المنومين فيها حيث تجهيزها بمخارج طوارئ خاصة ا نظراً
ينصح الباحث إدارات المستشفيات بالاهتمام بتسـجيل الحـوادث والإصـابات      -12

والخسائر لدور ذلك في التخطيط للمستقبل والعمل على تسجيل ساعات العمل بـدون  
   .يجابي في تحفيز العاملين على المحافظة على سلامة المبنىالنظام من أثر إ حوادث لما لهذا

ينصح الباحث إدارات المستشفيات برسم سياسات سلامة معلنة وتحفيـز العـاملين   -13
  .  كشرط ملزم لتجديد العقد للعمالة التقيد بالسلامة وظيفيا على التقيد ا كوضع مبدأ

على  فيات على العمل على حصول الأقسام التابعة لهاينصح الباحث إدارات المستش -14
والسلامة بشـكل   شهادات الجودة لما لذلك من أثر نوعي على تحسين العمل بشكل عام

  .خاص
ينصح الباحث إدارات المستشفيات بوضع قوانين عمل واضحة ومطبقـة تشـمل    -15

  .بمخالفي تلك القوانين الأفعال الممنوعة والمهام المناطة بكل موظف والعقوبات التي تلحق
يرى الباحث تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الدفاع المدني واتخاذ الإجـراءات   -16

  .النظامية لضمان معالجة أوجه الخلل في أنظمة السلامة في المستشفيات
لمعالجة معضلة انعدام المراجع العربية للمواصفات التفصيلية لأنظمة السلامة يقتـرح   -17

ى إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها صرحا علميا لـه مكانتـه   الباحث عل
العالمية وبصفتها المعنوية العربية كوا تتبع جامعة الدول العربية بالعمل على ترجمة نظـام  

لشموليته وسمعته العالمية عن طريق مد جسور  الجمعية الأمريكية للحماية من الحريق نظراً
  .معة والجمعيةالتعاون بين الجا



  

ت الصحية فهناك عدة فيما يخص المنشئآ مجال البحث لازال متاحاً أنيرى الباحث  -18
ومجال الخطط  والطب النووي الأشعة أقسام بأضراريتعلق  جوانب تستحق البحث مثل ما

الفرضية في المستشفيات ومدى إلمام موظفي المستشفيات على اختلاف تخصصام بجوانب 
 .السلامة
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  )2(ملحق رقم /ثانيا 
  في صورتها النهائية نةالاستبا 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  قائمة الفحص والملاحظة 

  الأساسية للمنشأة البيانات/ أولا 
  /...................................................................اسم المنشاة

  /..........................................................تاريخ افتتاح المنشأة

  /.................................................................موقع المنشاة

  /..............................................................مساحة المنشاة 

  /...........................................عدد الأدوار في أعلى مباني المنشاة

  /....................................................الطاقة الاستيعابية للمنشاة

  ..................................................../.عدد أسرة التنويم 

  /..........................................اسم المسئول عن السلامة في المنشاة
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ما مدى  توافر وتطبيق وسائل السلامة    / لمحور الأولا/ثانيا 
  ؟ )حوادث الحريق في المستشفيات لحد منالتي تهدف ل(
  

  /والكهربائية لإنشائيةمتطلبات واشتراطات السلامة ا -أ
  

  رقم  

  العبارة
  العبــــــــــــــــارة

رة
وف
مت

  

ر 
غي

فية
كا

  

ر 
غي

رة
وف
مت

ة   
اج
 ح
لا

  لها

          مناسبة مدخل المنشأة لاستخدامات فرق الطوارئ1

2
المبنى مقسم إلى قطاعات حريق بواسطة جدران وأبواب وأرضيات مقاومة 

  .للحريق
        

          .على الأقل لإتاحة عملية الإخلاء الأفقي يشتمل كل دور على قطاعي حريق3

4
المواد المستخدمة في إنشاء الجدران والأسقف وتكسياتها من مواد غير 

  .قابلة للاشتعال
        

5
مجهزة -كغرف العناية المركزة-المواقع التي تحوي أخطارا خاصة

  .بمخارج ووسائل حماية مضاعفة
        

          .بخوانق لمنع انتشار النار والدخان قنوات التهوية والتكييف مزودة6

7
على تجديدفي حال وجود حريقتعمل التهوية الطبيعية والميكانيكية

  . الهواء في القبو والردهات والممرات وأبراج المخارج
        

          .المبنى محمي من الصواعق8

زولة التمديدات الكهربائية مناسبة من حيث الأقطار لنوعية الاستعمال و مع9

  .ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار 
        

          .قواطع التيار الكهربائي مؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي10

          .وتم تأريض التيار المستخدم في الأجهزة المفاتيح والمقابس سليمة وآمنة11

13  
يعمل في حالة انقطاع التياريكهربائي احتياطدبمول مجهز المبنى

  .بائيالكهر
        

14  
يفتجهيز المبنى بكشافات إنارة احتياطية تعمل في حالة انقطاع التيار

  .السرداب وممرات الهروب
        

15  
 6في حال زاد ارتفاع المبنى عن(المبنى مجهز بمصعد مخصص للطوارئ

  .متر 20طوابق أو
        



  

  رقم  

  العبارة
  العبــــــــــــــــارة

رة
وف
مت

  

ر 
غي

فية
كا

  

ر 
غي وف
مت

ة   رة
اج
 ح
لا

  لها

          .المبنى مجهز بمصاعد للاستخدام اليومي  16

          .المصاعد مزودة بمراوح للتهوية   17

          .المصاعد مزودة بوسيلة اتصال   18

          .غرفة المصاعد مزودة برافعة يدوية للمصاعد  19

          .المبنى مجهز بأبواب طوارئ   20

          .ة قياسا بعدد قاطني كل منطقةأبواب الطوارئ مناسبة من حيث السع  21

          .أبواب الطوارئ مناسبة من حيث مادة التركيب واتجاه الفتح  22

          .المبنى مجهز بوسيلة إخلاء للمرضى المقعدين في أسرتهم  23

          .المبنى مجهز بدرج طوارئ داخلية  24

          .الدرج مطابق للمواصفات من حيث العدد ووجود الدرابزينات   25

          .المبنى مجهز بممرات الهروب  26

          .ممرات الهروب مشيدة من مواد محمية من الحريق والدخان  27

28  
30زاد طول الممر عنحالفي_ممرات الهروب مزودة بمرشات مياه

  - مترا
        

          .يوجد في المنشأة مستودعات تخزين  30

          .المستودعات مستقلة عن المبنى  31

          .في المستشفى مطبخ مركزييوجد   33

          .المطبخ مطابق من ناحية الموقع   34

          .يوجد في المستشفى مغسلة مركزية  35

          .المغسلة مطابقة من حيث الموقع والتجهيزات  36

          .يوجد في المستشفى أقسام تستخدم الأشعة والطب النووي  37



  

  رقم  

  العبارة
تو  العبــــــــــــــــارة

م
رة
ف
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غي

فية
كا
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غي

رة
وف
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 ح
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  لها

          .أقسام الأشعة مناسبة من حيث الموقع  38

          .توجد في المستشفى تمديدات غازات طبية  39

          .غرفة مصادر الغازات مناسبة من حيث الموقع والتجهيزات  40

  

  

متطلبات واشتراطات السلامة وتطبيق  المعوقات التي تحول دون توفر

  ك المعوقاتوالتصور المثل لتجاوز تل ية والكهربائيةالإنشائ
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تها تفعيل الاستفادة التي من الممكن بواسط مقترحات مسئول السلامة

  .متطلبات واشتراطات السلامة الإنشائية والكهربائية من
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  رأنظمة الإطفاء والإنذا/ ب 
  

  

رقم 

  العبارة
  العبــــــــــــــــارة

رة
وف
مت

  

ر 
غي

فية
كا
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رة
وف
مت
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 ح
لا

  لها

          .توفر نظام إنذار1

          .زةنظام الإنذار مركب وفق مخططات معتمدة من مكاتب هندسية استشارية مجا  2

          .مناسبة نظام الإنذار من ناحية المساحات  3

          .مناسبة التوزيع من حيث نوع الكاشفات  4

          .الإنذار مرتبط بقنوات وأنظمة التهوية   5

          .الإنذار مرتبط بنظام الإطفاء  6

          .الإنذار مرتبط بأبواب الطوارئ  7

          .توفر لوحة تحكم مناسبة  8

          .اس للإنذار توفر أجر  9

          .وحدات الإنذار اليدوي موزعة بشكل جيد  10

          .توفر مطفيات حريق يدوية  11

          .مناسبة مطفيات الحريق لنوع الاستخدام  12

          .توزيع ومواقع المطفيات مناسب  13

          .نظام الإطفاء مركب وفق مخططات معتمدة من مكاتب هندسية استشارية مجازة  14

          .توفر خراطيم مياه  15

          .خراطيم المياه موافقة للمواصفات من حيث المواد المصنوعة منها  16

          .توزيع خراطيم المياه مناسب  17



  

رقم 

  العبارة
تو  العبــــــــــــــــارة

م

رة
ف

ر   
غي فية
كا

ر   
غي تو
م

ة
ف

ة   
اج
ح

          .توفر أنابيب جافة  18

          .توفر مرشات مياه آلية  19

          .مرشات المياه مناسبة من حيث تغطية الرشاش الواحد  20

          .مرشات المياه مناسبة من حيث مادة الاطفاء  21

          .مرشات المياه مناسبة من حيث أسلوب التركيب  22

          .توفر مضخة حريق رئيسية بالطاقة المناسبة  23

          .تغذية المضخة الرئيسية بالكهرباء وفق التعليمات  24

          .توفر مضخة حريق مساعدة بالطاقة المناسبة  25

          .توفر مضخة حريق بالديزل  26

          .وفر خزان مياه مستقل لاستخدامات الإطفاء بالسعة المناسبةت  27

          .  تتوفر نظام إطفاء آلي بالغمر بالغازا  28

          .مناسبة نظام الإطفاء بالغازات لنوع الاستخدام  29

          .ر نظام إنذار يسبق الغمرتوف  30

  

 والإطفاء روسائل الإنذا وتطبيق المعوقات التي تحول دون توفر

  : ك المعوقاتوالتصور المثل لتجاوز تل
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تفعيل الاستفادة التي من الممكن بواسطتها  مقترحات مسئول السلامة

 والإطفاء رمن وسائل الإنذا
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ما  مدى تطبيق  الإجراءات الوقائية  / لمحور الثانيا/ ثالثا 
  التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات؟

  

  

رقم 

  العبارة
بقة  العبــــــــــــــــارة

مط
ى   
 ال
بقة
مط

 ما
حد

ر   
غي

بقة
مط

  

.العمل بأحد برامج الأنظمة الذكية لإدارة المباني 1        

.العمل بشهادات الجودة بمختلف مجالاتها  2        

بنى إنشائياًشهادة من جهة متخصصة تثبت سلامة الم توفر  3        

شهادة من جهة متخصصة تثبت سلامة التمديدات الكهربائية توفر  4        

.إجراءات مناسبة تتضمن عقود ووسائل التخلص من المخلفات الطبية والإشعاعية   5        

        . توفر قواعد بيانات ومعلومات شاملة يستفاد منها في الحالات الطارئة  6

        .ت نظام حفظ احتياطي للسجلا   7

        .سياسة سلامة معلنة وتحفيز العاملين على الالتزام بها   8

        .تسجيل الحوادث والإصابات والخسائر وحساب معدل ساعات العمل بدون حوادث   9

        .أنظمة مناسبة لتقييم وتحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة   10

11  
ع المصادر وإعادة تقييم المخاطر استخدام التغذية المعلوماتية الراجعة من جمي

  .والتحكم بها على ضوء ذلك
      

        .توفير نشرات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية والمشعة والخطرة وتحديثها دوريا  12

        .برامج توعوية لمرتادي المنشأة   13

14  
ة برامج تدريبية مستمرة في مجال السلامة لجميع العاملين وخاصة من لهم علاق 

  .مباشرة بالسلامة
      

15  
وجود خطط مناسبة يتم تجريبها دوريا للإخلاء في حالات الطوارئ بالتعاون مع 

  .الجهات المعنية 
      

        .توصيف وظيفي للهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بموظفي السلامة  16



  

رقم 

  العبارة
بقة  العبــــــــــــــــارة

مط
ى   
 ال
بقة
مط

 ما
حد

ر   
غي

بقة
مط

  

        .نظام عمل ورديات مناسب   17

        .لوائح وقوانين عمل واضحة ومطبقة   18

        .عمل فحوصات طبية دورية للعاملين على الأجهزة ذات الإخطار الخاصة  19

        .تحكم بدرجة الضوضاء والإضاءة والحرارة لتوفير بيئة عمل مناسبة مهنيا  20

        .المعدات أدلة تشغيل واختبار وصيانة للعاملين على   21

        .نظام تصاريح واذونات للأعمال ذات الخطورة    22

23  
تصنيف وتأهيل المقاولين المخولين بالعمل داخل المنشاة ووجود نظام رقابي لتلك 

  .الأعمال
      

        عقود صيانة لأنظمة الإطفاء    24

        عقود صيانة لأنظمة الإنذار   25

        .عقود صيانة لأنظمة التهوية   26

        عقود صيانة للمصاعد   27

  
  

والتصور  إجراءات السلامة الوقائية تطبيقالمعوقات التي تحول دون 

  :ك المعوقاتالمثل لتجاوز تل
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التي من الممكن بواسطتها تفعيل الاستفادة  مقترحات مسئول السلامة

  :إجراءات السلامة الوقائية 
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